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La Loi n° 98-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et 

délégations de service public, dispose que, «Le Délégataire produit 

chaque année avant le 1er 

une analyse 

du service public». 

 

Cette loi a été complétée par le décret 2005-36, paru au Journal Officiel 

du 18 mars 2005, qui préci

janvier 2006, de la part de la FPE2. 

 

Le présent rapport annuel a été rédigé en application des textes 

législatifs précités et porte sur l 2020. 
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LES CHIFFRES CLES 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
  ** information non parvenue à ce jour 
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCES 
 

 
Indicateurs descriptifs des services 

 
 

D 201.0 des eaux usées, unitaire ou séparatif (Habitants desservis) 67 011 

Définition : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne dite 
 réseau 

 

 
 

D 202.0 industriels au réseau de collecte des eaux usées (Nombre) 34 

Définition 
responsable du service de collecte des eaux usées e
L.1331-10 du code de la santé publique. 

 
 
D 203.0 Quantité d  (TMS) 1 199 

Définition : ées en vue de leur valorisation ou 
élimination. Les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être 
traitées par les files eau ou boue de la station ne sont pas prises en compte. 

 
 

D 204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (En Euros par m3  
redevances et taxes comprises, pour une base de 120 m3) 

 

1,37 

Définition : Prix du service de inissement collectif toutes taxes comprises pour 120 m3. 
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Indicateurs de performance 
 
 
P 201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (%) 88 

Définition :  
if. 

 
 

P202.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées (Valeur de 0 à 120) 70 

Définition : Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau de collecte des 
eaux usées.  

 
Partie A : Plan des réseaux (15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relèvement ou de 
refoulement, déversoirs d'orage ) et s'ils existent des points d'autosurveillance du 
fonctionnement des réseaux d'assainissement 

10 /10 
 

VP.251 - Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de 
l'article R 554-34 du code de l'environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque 
année.  
   5 / 5 
 

Partie B : Inventaire des réseaux (30 points) 
 
VP.252, VP.253 et VP.254 - Les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies : 

1 Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 
du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de 
l'article R 5554-2 du code de l'environnement ainsi que la précision des informations 
cartographiques définie en application du V de l'article R 554 -23 du même code 
(VP252) et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur 
les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux 
usées (VP 253) 

2 La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l'inventaire des réseaux (VP 254) 

10 /10 
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. 

(VP.253) - 1 à 5 points : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaire du linéaire total, jusqu'à 90 
%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les 
diamètres sont rassemblées pour 
Détail 95,07%  

5 /5 
 

(VP 255) 0 à 15 points : L'inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date 
ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) 
du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou 
périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total du réseau, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du 
linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point accordé lorsque les informations sur les 
dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des 
réseaux. 
 Détail 0,00% 

0 /15 
 

Partie C : Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur 
le réseau (75 points) 

 
VP.256 - Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant 
l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant 
renseignée. 

0/10 
 

(VP.256) - 1 à 5 points : lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations 
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire 
est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, 
jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des 
canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 

0/5 
 
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes  

10/10 
 
VP.258 - Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. 

10/10 
VP.259 - Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque 
tronçon de réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls les 
services ayant la mission collecte sont concernés par cet item) 
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    NOTE GLOBALE 

70 /120 
5,83 /10 

0/10 
 
VP.260 - L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque 
tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ) 

10/10 
 
VP.261 - Mise en  d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du 
réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des 
inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux 
effectuées à leur suite. 

10/10 
 

VP.262 - Mise en d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 
ans). 

0/10 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

P 206.3 
Taux de b
filières conformes à la réglementation (%) 100 

Définition : Pour
réglementation. Les sous-produits et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. 

Une filière est dite «conforme» si elle remplit les 2 conditions suivantes : le transport des boues est effectué 
conformément à la réglementation en vigueur, la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et 
sa taille. 

 
 

P 207.0 
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 
solidarité (Euros/m3) 

Donnée non 
parvenue à ce jour 

Définition : Abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé. 

 

BILAN GENERAL  

Bilan partie A 15 /15 
Bilan partie B 15 /30 
Bilan partie C 40 /75 
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P 251.1 
 (Nombre 

habitants desservis) 0,01 

Définition : , 
u
causés par un divisé par le 

 

 
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), 
rapporté à 1 000 habitants desservis. 

 
P251.1 = (nombre de débordements avec réclamations en 2020  

 
P251.1 = 1 /67 011= 0,01 

 
 

P 252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau (Nombre par centaines de 
km) 

6,2 

Définition : On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux 
interventions par an (préventive ou curative) quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement 
anormal par temps sec, odeurs, mauvais é
en ). Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans les parties 
privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en 
compte. 

de réseau de collecte des eaux usées hors 
branchements. 

 
 

P 254.3 des pre
 (%) 

94,4 

Définition : Pourcentage de bil autosurveillance conformes à la 
réglementation. Concerne les STEP > 2000 EH 

 
Pourcentage de bilans 
réglementation. Concerne les STEP > 2000 EH. 
 

conformes / Nombre de bilans sur 24 h réalisé
réglementaire) x 100 

 
P254.3 = 94,4 % 
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P 255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées. (Valeur de 0 à 120) 90 

Définition : Indice de 0 à 100 attribué sel état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 
 

ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. 

 
 
P 256.2 Durée d nction de la dette de la collectivité (Années) Donnée collectivité 

Définition : Durée théorique nécessaire pour rem
égagé par le service. 

 
 

P 257.0  (%) Donnée non 
parvenue à ce jour 

Définition -1. 

 
 
P 258.1 Taux de réclamations (N  3.61 

Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature, relatives au service de 

notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. 

 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature, 
 au niveau de prix. Elles comprennent notamment les 

réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. 

 
P258.1 = Nombre de réclamations écrites / Nombre d'abonnés x 1000 

 
P258.1 = 98 /27 140 x 1000 = 3.61 
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PERSPECTIVES 2020 
 

Principaux renouvellements et  
 

Secteur EST 

Baillargues-St Brès 

 RENOUVELER le compresseur ultrafor B de la STEP de Baillargues 

 RENOUVELER la pompe à sables B de la STEP de Baillargues 

 RENOUVELER le débitmètre filtration file 1 de la STEP de Baillargues 

 RENOUVELER le débitmètre filtration file 2 de la STEP de Baillargues 

 RENOUVELER le débitmètre filtration file 3 de la STEP de Baillargues 

 RENOUVELER rgues 

 

St Drézéry 

 RENOUVELER la pompe 1 + 2 du PR Village  

 RENOUVELER la pompe 2 du PR Placette 

 RENOUVELER les trappes et barreaudages du PR Claudels 

 RENOUVELER le motoréducteur du dégrilleur de St Drézéry 

 RENOUVELER La pompe 1 du PR Intermédiaire de la STEP de St Drézéry 

 

Beaulieu-Restinclières 

 RENOUVELER la pompe 2 du PR Renards 

 RENOUVELER aérobie de la STEP de Beaulieu Restinclières 

 RENOUVELER le débitmètre de sortie de la STEP de Beaulieu Restinclières 

 

Montaud 

 RENOUVELER la turbine aération et son motoréducteur de la STEP de Montaud 

 RENOUVELER le motoréducteur du pont racleur de la STEP de Montaud 

 

Sussargues-St Géniès des Mourgues  

 RENOUVELER les clapets et vannes du PR Abrivado 
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Secteur OUEST 

Fabrègues-Pignan-Saussan 

 RENOUVELER le ballon antibélier du PR ASF 

 RENOUVELER le ballon antibélier du PR Saussan 

 RENOUVELER le débitmètre bypass du PR Saussan 

 RENOUVELER le débitmètre du refoulement du PR Saussan 

 RENOUVELER les pompes à sables de la STEP  

 RENOUVELER la pompe eaux sableuse de la STEP  

 RENOUVELER le garnissage de la désodorisation de la STEP  

 RENOUVELER s de la STEP  

 AMELIORER le fonctionnement du prétraitement de la STEP  

 NETTOYER  de la STEP  

 AMELIORER le système du traitement tertiaire de la STEP  

 AMELIORER  

 SECURISER sodorisation de la STEP  

 AMELIORER le fonctionnement de la désodorisation par la diminution des volumes à traiter 

 

Cournonsec-Cournonterral 

 RENOUVELER le débitmètre bypass du PR Ancienne STEP 

 RENOUVELER le débitmètre du refoulement du PR Ancienne STEP 

 AMELIORER  

 SECURISATION eCl3 de la STEP de Cournonsec Cournonterral 

 

Murviel les Montpellier 

 RENOUVELER les clapets du PR Clos des pins 

 AMELIORER le traitement de la lagune par la mise en service du traitement physico-
chimique de la lagune de Murviel les Montpellier 

 

Lavérune 

 REPRISE totale du PR Ancienne STEP Lavérune  

 RENOUVELER la pompe 2 FeCl3 de la STEP de Lavérune 

 RENOUVELER le compacteur et le tamis de la STEP de Lavérune 

 REPRISE  
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 RENOUVELER les pompes du PR le Reclus 

 RENOUVELER les trappes du PR Mijoulan 1 

 RENOUVELER les trappes du PR Mijoulan 2 

 

Villeneuve-lès-Maguelone 

 RENOUVELER les clapets et vannes du PR Vigne de Paul 

 RENOUVELER les clapets et vannes du PR Condamine 

 RENOUVELER les clapets et vannes du PR Pont 

 RENOUVELER la pompe 1 PR Vigne de Paul 

 AMELIORER -lès-Maguelone 

 SECURISER le dispositif d  
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COMPTE RENDU TECHNIQUE 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PATRIMOINE 
 

 
1- NS DU SERVICE 
 

s biens du service est détaillé ci-après, en précisant les biens de retour et biens 
de reprise. 
 
Les biens de retour : 
automatique
gratuite. Ils se caractérisent par le fait 

, mêm
 

 
Les biens de reprise : sont ceux qui peuvent être repris par la collectivité en fin de contrat, 

propriétaire de c
droit de reprise par la collectivité. 

 
Equipements et Génie-civil 
 

des secteurs Est et Ouest de la Métropole de Montpellier. 
 

 Les installations de traitement 

 
 - SECTEUR EST 

Système Commune 
Année 
m.e.s. 

Bien retour 
/reprise 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Débit de 
référence 

(m3/j) 
Type 

Baillargues/ 
St Brès 

Baillargues 2010 Bien retour 20 000 3 900 Boues activées 
/Membranaire 

Beaulieu/ 
Restinclières 

Restinclières 2010 Bien retour 5 200 1 010 Boues activées 

St Drézéry Saint Drézéry 2008 Bien retour 4 000 800 Boues activées 

St Génies des 
Mourgues 

Saint Génies 
des Mourgues 

2015 Bien retour 7200 1491 Boues activées 

Montaud Montaud  Bien retour 900 135 Boues activées 

NT : nouvelle tranche 
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- SECTEUR OUEST 

Système Commune 
Année 
m.e.s. 

Bien retour 
/reprise 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Débit de 
référence 

(m3/j) 
Type 

Pignan Saussan 
Fabrègues 

Fabrègues 2010 Bien retour 30 517 6 600 Boues activées 

Villeneuve lès 
Maguelone 

Villeneuve lès 
Maguelone 

2000 Bien retour 12 000 2 700 Boues activées 

Cournonterral/
Cournonsec 

Cournonterral 2015 Bien retour 9 000 (NT) 1 320 (NT) Boues activées 

St Georges 
 

Saint Georges 
 

2020 Bien retour 9 200 930 Boues activées 

Lavérune Lavérune 2000 Bien retour 5 000 1 000 Boues activées 

Murviel lès 
Montpellier 

Murviel lès 
Montpellier 

2000 Bien retour 1 350 270 Lagune 

Cournonsec Cournonsec 2010 Bien retour 400 60 Lits plantés de 
roseaux 

Equipements de traitement 

Système Commune Année de mise en service Bien retour 
/reprise 

Type 

/ / 1998 Bien retour Unité mobile de 
déshydratation 
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 Les postes de relèvement 

POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR EST 

Commune Nom d'usage du site  Bien retour 
/reprise 

Capacité 
(m3/h) 

Type 

Baillargues 

PR Baïnea Bien de retour 267 Pompage/relevage 

PR du Golf de Massane Bien de retour 22 Pompage/relevage 

PR Mas Neuf Bien de retour 60 Pompage/relevage 

PR CFA Bien de retour 40 Pompage/relevage 

PR Route Impériale Bien de retour 22 Pompage/relevage 

Saint- Brès 

PR Expobat Bien de retour 60 Pompage/relevage 

PR Farels Bien de retour 31 Pompage/relevage 

PR Stade Bien de retour 10 Pompage/relevage 

Beaulieu 

PR les Ecoles Bien de retour 22 Pompage/relevage 

PR Les Renards Bien de retour 21 Pompage/relevage 

PR Route de Restinclières Bien de retour 42 Pompage/relevage 

PR Route de Sussargues Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Demoiselles Bien de retour 24 Pompage/relevage 

PR Horizon Bien de retour 8.5 Pompage/relevage 

PR Chemin des Vignes Bien de retour 5 Pompage/relevage 

Restinclières 
PR clos Fontaine Bien de retour 20 Pompage/relevage 

PR Roselières Bien de retour 140 Pompage/relevage 

Sussargues 

PR Abrivado Bien de retour 17 Pompage/relevage 

PR des Près Bien de retour 39 Pompage/relevage 

PR Bérange Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Sous-Bois Bien de retour 18 Pompage/relevage 

PR Les Crozes Bien de retour 12 Pompage/relevage 

PR Stade Bien de retour 95 Pompage/relevage 

Montaud 
PR Du Clos Bien de retour 20 Pompage/relevage 

PR Aspres Bien de retour 20 Pompage/relevage 

Saint Drezery 

PR Le Couchant Bien de retour 40 Pompage/relevage 

PR Lilas Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Placette Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Village Bien de retour 75 Pompage/relevage 

PR Claudels Bien de retour 12 Pompage/relevage 

PR Enclos du village Bien de retour 6 Pompage/relevage 

PR Garonnière Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Pioch Bien de retour 9 Pompage/relevage 
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POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR OUEST 

Commune Nom d'usage du site  Bien retour 
/reprise 

Capacité 
(m3/h) 

Type 

Cournonterral 

PR Ramassol Bien de retour 28 Pompage/relevage 

PR Le Cournalenc Bien de retour 28 Pompage/relevage 

PR Le Pont Bien de retour 20 Pompage/relevage 

PR Le Claud Bien de retour 16 Pompage/relevage 

PR Le Cormier des oiseaux Bien de retour 24 Pompage/relevage 

Cournonsec 

PR L'Orée du bois Bien de retour 17 Pompage/relevage 

PR Intermarché Bien de retour 24 Pompage/relevage 

PR Ancienne STEP Bien de retour 36 Pompage/relevage 

PR Mas de Plagnol Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR Les Masseliers Bien de retour 20 Pompage/relevage 

PR Bonnel Bien de retour 10 Pompage/relevage 

Fabrègues 

PR Chemin Vieux Bien de retour 10 Pompage/relevage 

PR Le Ponnant Bien de retour 11 Pompage/relevage 

PR Les Tennis Bien de retour 65 Pompage/relevage 

PR ZAC De Joullié Bien de retour 13 Pompage/relevage 

PR ASF Bien de retour 29 Pompage/relevage 

PR Le Pountiou Bien de retour 35 Pompage/relevage 

PR Saussan Bien de retour 180 Pompage/relevage 

Pignan 

PR La Bornière Bien de retour 20 Pompage/relevage 

PR La Vilette Bien de retour 10 Pompage/relevage 

PR Les Pompiers Bien de retour 12 Pompage/relevage 

Lavérune 

PR Lassederon Bien de retour 31 Pompage/relevage 

PR Ancienne step Bien de retour 130 Pompage/relevage 

PR le Stade Bien de retour 10 Pompage/relevage 

PR ZAC de la Prade Bien de retour 16 Pompage/relevage 

PR des Abimes Bien de retour 24 Pompage/relevage 

Murviel les Montpellier 

PR Fontaine romaine Bien de retour 12 Pompage/relevage 

PR Clos des pins Bien de retour 17 Pompage/relevage 

PR Rouvière longue Bien de retour 35 Pompage/relevage 

PR Services techniques Bien de retour 13 Pompage/relevage 
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SUITE POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR OUEST 

Commune Nom d'usage du site  Bien retour 
/reprise 

Capacité 
(m3/h) 

Type 

Saint Georges d'Orques 

PR Les hauts de la Gaillarde Bien de retour 7 Pompage/relevage 

PR Mijoulan 1 Bien de retour 35 Pompage/relevage 

PR Mijoulan 2 Bien de retour 28 Pompage/relevage 

PR Le Reclus  Bien de retour 11 Pompage/relevage 

PR Résidence le St Georges Bien de retour 35 Pompage/relevage 

PR Route de Murviel Bien de retour 7 Pompage/relevage 

PR Cagnes Bien de retour 7 Pompage/relevage 

PR Pilettes Bien de retour 15 Pompage/relevage 

Villeneuve Les 
Maguelone 

PR Capouillère (ancienne Step) Bien de retour 200 Pompage/relevage 

PR de la Condamine Bien de retour 15 Pompage/relevage 

PR des Genets  Bien de retour 5 Pompage/relevage 

PR du Larzat Bien de retour 60 Pompage/relevage 

PR Pont de Villeneuve Bien de retour 12 Pompage/relevage 

PR Les vignes de Paul Bien de retour 28 Pompage/relevage 

PR des Mouettes Bien de retour 25 Pompage/relevage 

PR Mort aux ânes Bien de retour 11 Pompage/relevage 

 
 

 Les postes de relevage avec surverse 

Charges des postes de relevage avec surverse 

Secteurs Communes Postes de relevage Charges Milieu récepteur 

EST 

Beaulieu PR Route de Restinclières < 120 kg DBO5/j Réseau pluvial 

Beaulieu PR Demoiselles < 120 kg DBO5/j Valat de la Rière 

St Brès PR Expobat 120<PR<600kg DBO5/j 
Ruisseau rue du petit 

canal 

Baillargues PR Route Impériale < 120 kg DBO5/j Le Bérange 

Montaud PR du Clos < 120 kg DBO5/j Ruisseau de la Lequette 

Sussargues PR Les Près < 120 kg DBO5/j Le Bérange 

Restinclières PR Roselières 120<PR<600kg DBO5/j Le Pontil 

Baillargues PR Baïnea 120<PR<600kg DBO5/j Aigue Vive 

Sussargues PR Stade 120<PR<600kg DBO5/j Le Valentibus 

St Drézéry PR Village 120<PR<600kg DBO5/j Le Bérange 
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OUEST 

Fabrègues PR ASF < 120 kg DBO5/j  

Cournonsec PR Mas Plagnol < 120 kg DBO5/j Ruisseau de Vire 

Fabrègues PR Saussan 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau de Brue 

Fabrègues PR Les Tennis 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau du Coulazou 

Cournonterral PR STEP Cournonterral 120<PR<600kg DBO5/j Le Coulazou 

Cournonsec PR Ancienne STEP 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau de la Billière 

Lavérune PR Ancienne STEP 120<PR<600kg DBO5/j La Mosson 

Villeneuve les 
Maguelone 

PR Capouillère 120<PR<600kg DBO5/j 
Ruisseau rejoignant 

 

 
 

 ement collectif 

LINEAIRES DE RESEAUX - SECTEUR EST au 31/12/2020 

Commune Gravitaire (ml) Refoulement (ml) Total 

Baillargues 38 450 3 816 42 266 

Saint- Brès 14 151 915 15 066 

Beaulieu 8 856 2 009 10 865 

Restinclières 12 071 322 12 393 

Sussargues 21 402 3 789 25 191 

Montaud 7 791 619 8 410 

Saint Drezery 9 360 1 751 11 111 

Saint Génies des Mourgues 13 481 100 13 581 
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LINEAIRES DE RESEAUX - SECTEUR OUEST au 31/12/2020 

Commune Gravitaire (ml) Refoulement (ml) Total 

Cournonterral 28 367 1 057 29 424 

Cournonsec 16 129 2323 18 452 

Fabrègues 29 109 2 425 31 534 

Pignan 26 051 979 27 030 

Lavérune 15 235 2 563 17 798 

Murviel les Montpellier 11 679 1 450 13 129 

Saint Georges d'Orques 26 731 915 27 646 

Villeneuve Les Maguelone 39 623 4 041 43 664 

Saussan 9 106 816 9 922 

 

Au total, les deux secteurs représentent 357 482  dont 327 
592 ml de réseaux gravitaires et 29 890 ml de refoulements. 
 
Annexe 1 : répartition des canalisations par diamètres et communes. 

 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

24 

2- LES VARIATIONS DU PATRIMOINE 
 

  

Stations d'épuration 

STEP  

Saint George rques  

Murviels les Montpellier Mise en service de la nouvelle sta  

Cournonterral Mise en service de la file 2 

 

 Réseaux 

RESEAUX - Suivi des évolutions 2020 en ml 

Canalisations (ml) + (ml) 

Situation au 01/01/2020 355 970 
+ 1 512 ml 

Situation au 31/12/2020 357 482 

 

Evolutions canalisations EU 

Commune Localisation ouvrages Longueur 
(ml) 

Nature 
matériaux 

Etat 
technique 

Evolution 
en ml 

Cournonsec 

Avenue de la Cresse Saint Martin 

Extension réseau EU refoulement 
340,77 PEHD neuf 

+ 390,50 ml 
Rue des Barthes  

Extension réseau EU 
49,42 Polypropylène 200 neuf 

Cournonterral 

Route de Murviel  

Extension réseau EU 
49,25 Polypropylène 200 neuf 

+ 627,80 ml 
Allée du Lac  

Extension réseau EU 
291,89 Polypropylène 200 neuf 

Allée du Lac 

Extension réseau EU 
286,70 PVC 160 neuf 

Fabrègues 
Rue de la Fabrique  

Extension réseau EU 
287,80 Fonte 200 neuf + 287,80 ml 

Saint Drezery 
Ch de la Paranasse Grives, Azerolles 

Extension réseau EU 
205,95 Fonte 200 Neuf + 205,95 ml 
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 Postes de relevage 

Stations d'épuration 

STEP  

Beaulieu Intégration du poste relevage ZAC Renards 2 

Fabrègues 2S au PR Saussan 

 

 Les branchements 

NOMBRES DE BRANCHEMENTS - SECTEUR EST 

Commune 
Nombre de 

branchements 
au 31/12/19 

Evolution 
2020 

Nombre de 
branchements 
au 31/12/20 

Baillargues 2 682 3 2 685 

Saint- Brès 726 2 728 

Beaulieu 583 2 585 

Restinclières 682 5 687 

Sussargues 870 7 877 

Montaud 355 2 357 

Saint Drezery 713 18 731 

Saint Génies des Mourgues 820 3 823 

 

NOMBRES DE BRANCHEMENTS - SECTEUR OUEST 

Commune 
Nombre de 

branchements 
au 31/12/19 

Evolution 
2020 

Nombre de 
branchements 
au 31/12/20 

Cournonterral 2328 23 2 351 

Cournonsec 1182 14 1 196 

Fabrègues 2589 8 2 597 

Pignan 2412 11 2 423 

Lavérune 1185 1 1 186 

Murviel les Montpellier 703 1 704 

Saint Georges d'Orques 1976 4 1 980

Villeneuve Les Maguelone 2816 5 2 821 

Saussan 613 1 614 
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LES FAITS MARQUANTS EN 2020 
 

 APN Privé 
 

Aqualter a engagé intégration de ses systèmes de télésurveillance dans un réseau privé de 
type APN (Accès Point Name). Cette évolution a permis de moderniser de sécuriser les moyens de 
communication avec les ouvrages de collecte et de traitement. cation en 
temps réel automatismes est accessible via ce 
réseau.  
L n 2020. Ce 
déploiement a permis la fiabilisation des moyens de communications, une réduction des coûts de 
communication pour le service public et une sécurisation des communications. 
 

 
 

 Système Baillargues - Saint-Brès 

 

 

 
Renouvellement de la pompe 1 
du PR Route impériale 
Janvier 2020 
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Renouvellement du débitmètre DTS 
du PR Baïnea 

Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement des motoréducteurs des 
dégrilleurs grossiers de la STEP de Baïnea 
Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du motoréducteur et de 

la vis du compacteur de la STEP de Baïnea 
Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du motoréducteur du 
dégrilleur fin de la STEP de Baïnea 
Septembre 2020 
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Renouvellement de la mesure redox et oxygène 
ïnea 

Mai 2020 

 

 

 

 

 

 
Renouvelleme aération  
file B de la STEP de Baïnea 
Juin 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement des membranes des files 2 et 3 

de la STEP de Baïnea. Cette opération a permis de 
fiabiliser notablement le fonctionnement  

Mai 2020 
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Amélioration du système de produ
biologique de la STEP de Baïnea. Cette opération 

s 
de produ  
Ils permettent une baisse de la consommation 

 
Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement des mesures redox et pH de la 

désodorisation de la STEP de Bainea 
Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du garnissage des tours de 
désodorisation de la STEP de Bainea.  

cette opération a permis de rétablir le 
fonctionnement optimal des tours 
Décembre 2020 
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Renouvellement des portes sectionnelles 
interne et ouest de la compostière de Baïnea 
Octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement des pompes polymère B et C 

de la STEP de Baïnea 
Décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport sur la Campagne de mesure H2S 

sement de  
Baillargues-St Brès 
du 31 août au 30 octobre 2021.  
Cette campagne a mise en évidence 
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Opération de nettoyage du réseau en 
amont du PR CFA (rue Alfred Sauvy, Jules 
Milhau) après de nombreux désordres dû 
à la présence de sables et 

 
Octobre 2020 

 

 

 

 Système Beaulieu - Restinclières 

 

 

 
Renouvellement du démarreur de la pompe 2 
du PR Demoiselles 
Octobre 2020 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement de la pompe 1 

du PR Vignes 
Janvier 2020 

 

 

 

 

 
raction des 

sables de la STEP de Roselières 
Septembre 2020 
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 Système Montaud 

 

 

 

 
électromagnétique 

de 
Montaud. Cette opération permet de fiabiliser la 

comptabilisation des débits de cette usine. 
Juin 2020 

 

 

 

 

 Système Saint Géniès des Mourgues - Sussargues 

 

 

 

 
Renouvellement du démarreur 
de la pompe 1 du PR Stade 
Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Renouvellement de la douche de sécurité 

de la STEP de Font Rouge 
Juillet 2020 
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 Système Saint Drézéry 

 

 

 
 

du PR Claudels 
Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du bloc surpresseur n°2 

de la STEP St Jacques 
Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du motoréducteur 
du pont racleur de la STEP St Jacques 
Décembre 2020 
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Réparation du collecteur en encorbellement  
Avenue de la Croix Mounié 

Novembre 2020 

 

 

 

 Système Fabrègues 

 

 

 
Renouvellement débitmètre DTS 
de la STEP Gour de Lamy 
Août 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement des pompes gaveuses 
externe et interne boues déshydratées 

de la STEP Gour de Lamy 
Décembre 2020 
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Renouvellement du moteur de la centrifugeuse 
externe de la STEP Gour de Lamy 
Mai 2020 

 

 

 

 

 
Renouvellement des mesures oxygène et redox 

des bassins Interne et Externe 
de la STEP Gour de Lamy 

Juin 2020 

 

 

 

 

 
Amélioration  des  
écumes de la STEP Gour de Lamy par leur  
renvoi vers le système de déshydratation. 

 
file biologique les écumes, permettant ainsi 
de retrouver une meilleure clarification. 
Décembre 2019/Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am  des graisses 

de la STEP Gour de Lamy 
Janvier 2020 
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 électrique de la 

désodorisation de la STEP Gour de Lamy : 
Remplacement +  

plateforme ès 
Mars 2020 

 

 

Réseaux : 

2S 

Enquêtes de branchements Allée des Merlots, rue du Fontaillé, rue des Conquettes et rue des Horts de 
Vernis, dans le cadre du projet de renouvellement du réseau. 

Suppress  réparation du collecteur obstrué à 90% par des racines. 

 

 Système Cournonterral - Cournonsec 

 

 

 
 

Renouvellement de la clôture 
du PR Cormier des oiseaux 
Juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement de la clôture 

du PR Claud 
Juin 2020 
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du PR Claud 
Juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renouvellement du motoréducteur 

de la pompe gaveuse boues déshydratées 
de la STEP de Gaïa 

Octobre 2020 

 

 

 

 

 
Renouvellement des pompes de lavage 
du filtre tertiaire de la STEP de Gaïa 
Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mise en service de la file 2 

de la STEP de Gaïa 
Août 2020 
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 Système Lavérune 

 
 

Renouvellement de moire électrique 
de la STEP de Lavérune 
Septembre 2020 

 

 

 

 

 Système Villeneuve-lès-Maguelone 

 

 

 
Renouvellement de la télésurveillance 
du PR Vigne de Paul 
Juin 2020 

 

 

 

 

 

 
 

du PR Ferme des Genêts 
Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 
 
Renouvellement de démarreur de la turbine 
de la STEP de Villeneuve-lès-Maguelone 
Août 2020 
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Renouvellement de la herse du silo 
de la STEP de Villeneuve-lès-Maguelone. 

Cette opération boucle le plan de remplacement 
e. 

Une importante oxydation avait été constatée sur 
 

Juin 2020 

 

 

 Système Murviel les Montpellier 

 

 
Mise en service de la nouvelle 
STEP de Murviels les Montpellier (1er tranche) 
Juillet 2020 

 

 

 

 

 s 

 

 

 
Renouvellement de la télésurveillance 
du PR Reclus 
Juin 2020 

 

 

 

 

 
 
 

Mise en service de la nouvelle 
STEP de St Georges  

Juillet 2020 

 

 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

40 

 

TATION DES POSTES DE RELEVAGE 
 
 

1- BILANS DES CURAGES DES POSTES DE RELEVAGE  
 

 SECTEUR EST 
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 SECTEUR OUEST 
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2- BILANS DES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE REFOULEMENT 
 SECTEUR EST 

Poste Baïnea Baillargues 

Date Descriptif de l'intervention 

18/03/20 Levage débouchage + réglage écartement volute 

15/05/20 Débouchage des pompes PPE A ET PPE C 

18/05/20 Levage et débouchage, reprise réglage écart roue-volute 

19/05/20 Contrôle isolement + enroulement 

29/06/20 Sortie pompe B pour débouchage et réglage 

11/09/20 Contrôle état huile pour contrôle étanchéité garniture Pompe A 

15/06/20 Renouvellement débitmètre DTS 

05/10/20 Remplacement des supports de barres de guidage 

10/11/20 Contrôle détecteur H2s 

08/12/20 Remise fixation du levier de vanne sur bâche 1 

 

Poste Mas neuf Baillargues 

Date Descriptif de l'intervention 

29/09/20 Réparation roue pompe 1 et remise en place pompe  

01/12/20 Réparation support sonde 

 

Poste Golf Baillargues 

Date Descriptif de l'intervention 

01/06/20 PR golf diagnostic pompe 1 

02/06/20 Débouchage de la pompe 1, remplacement du joint 

01/06/20 Fixation pied de potence 

21/12/20 Levage pompe 1 et diagnostic ensemble 

 

Poste Route impériale Baillargues 

Date Descriptif de l'intervention 

29/01/20 Remplacement de la pompe 2 route impériale 

27/03/20 Diagnostic arrêt marche pompe 1 > Défaut capteur humidité > 
Remise en marche pompe 

07/07/20 Remplacement des chaines de levage 

02/10/20 Débouchage pompe 1 + 2 + contrôle clapets 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

43 

Poste Expobat St Brès 

Date Descriptif de l'intervention 

07/07/20 Contrôle ballon anti-bélier 

29/09/20 Refixation poire Nth 

 

Poste Farels St Brès 

Date Descriptif de l'intervention 

08/09/20 Modification régulation suite bouchage fréquent 

30/09/20 Réparation trappe 

 

Poste Stade St Brès 

Date Descriptif de l'intervention 

15/06/20 Ajout piquet de terre suit NC électrique 

22/12/20 Reprise du boitier de commande 

 

Poste Rt Restinclières Beaulieu 

Date Descriptif de l'intervention 

29/10/20 Réparation fermeture armoire 

04/12/20 Remplacement support de barre de guidage P1+ P2 

 

Poste Ecoles Beaulieu 

Date Descriptif de l'intervention 

27/03/2020 Refixation poire de niveaux 

19/08/2020 Remplacement clôture 

 

Poste Renards Beaulieu 

Date Descriptif de l'intervention 

07/01/20 Remplacement batterie 

20/10/20 Diagnostique panne réparation électrique relais de phase HS 

17/11/20 Fixation du chariot portatif 

 

Poste Demoiselles Beaulieu 

Date Descriptif de l'intervention 

07/01/20 Remplacement batterie 

17/11/20 Remplacement chariot levage et refixation portique 

04/12/20 Contrôle ventouse + p2 
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Poste Rt Sussargues Beaulieu 

Date Descriptif de l'intervention 

19/02/20 Remplacement batterie 

29/06/20 Remplacement carte alimentation sofrel 

27/08/20 Reprise condamnation trappes 

 

Poste Clos fontaine Restinclières 

Date Descriptif de l'intervention 

28/05/20 Remplacement chariot et palan  

22/10/20 Diagnostic panne PR clos fontaine clapet fissuré + demande de 
devis  

17/11/20 Remplacement du clapet et vanne pompe 1  

 

Poste Roselière Restinclières 

Date Descriptif de l'intervention 

15/04/20 Installation nouvelle sonde + transmetteur bypass 

17/04/20 Finalisation nouvelle sonde + transmetteur dédiés au bypass 

22/06/20 Renouvellement variateur P2 

29/10/20 Remplacement treuil + câbles 

23/12/20 Remplacement du disjoncteur général de l'armoire  

 

Poste Clos Montaud 

Date Descriptif de l'intervention 

27/01/20 Diagnostic pompe 1, prévoir remplacement de la roue 

17/03/20 Remplacement batterie 

19/05/20 une antenne amplifiée 

25/05/20 Remplacement de la roue de la pompe 1 

 

Poste Claudels St Drézéry 

Date Descriptif de l'intervention 

29/05/20 Diagnostic panne sonde réparation verrous porte de l'armoire 

21/07/20 Diagnostic défaut communication > remplacement antenne Gsm + 
essais 

04/08/20 Contrôle poste suite défaut communication 
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Poste Placette St Drézéry 

Date Descriptif de l'intervention 

11/05/20 Remplacement des chaines  

21/07/20 Diagnostic arrêt du poste > nettoyage ensemble poires + essais ok 

27/10/20 Défaut jeux de poires : refixation poire 

16/12/20 Réparation poignée porte armoire 

 

Poste Garonnière St Drézéry 

Date Descriptif de l'intervention 

10/01/20 Diag panne mesure 4-20 mA - parasite > remplacement carte 
analogique 

 

Poste Village St Drézéry 

Date Descriptif de l'intervention 

06/01/20 Remplacement sonde suite retour e+h 

13/05/20 Curage et débouchage des pompes  

21/07/20 Diagnostic défaut communication > contrôle ligne Ok > S 500 en 
cause 

24/07/20 Remplacement S 550 + essais 

 

Poste Stade Sussargues 

Date Descriptif de l'intervention 

29/01/20 Câblage groupe électrogène suite coupure EDF planifiée 

29/09/20 Réparation douche de sécurité 

09/10/20 Débouchage de la pompe 1 PR stade Sussargues 

28/10/20 Remplacement câble du treuil 

 

Poste Près de Sussargues 

Date Descriptif de l'intervention 

05/03/20 Débouchage pompe 2  

07/05/20 Débouchage pompe 2  

16/10/20 Remplacement du contacteur pompe 1 

13/11/20 Débouchage des pompes et remplacement des contacteurs  

23/11/20 Diagnostic pompe + clapet, roue usée, demande de devis 

21/12/20 Remplacement roue p1 
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Poste Abrivados Sussargues 

Date Descriptif de l'intervention 

09/10/20 Remplacement poire Nth 

28/12/20 Remplacement piquet de terre  

 

Poste Bérange Sussargues 

Date Descriptif de l'intervention 

07/05/20 Remplacement piquet de terre PR abrivado 

26/06/20 Renouvellement pompe 2  

 

 

 SECTEUR OUEST 

Poste PR Ancienne STEP Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

28/01/20 Repassage du câble de la sonde suite affaissement du terrain  

03/02/20 Débouchage pompe 3  

13/02/20 Terrassement et remplacement de la gaine 

08/04/20 Diagnostic défaut câble P3 gaines entre PR et armoire HS 

06/10/20 Réparation charnières trappes cuve 

04/11/20 Remplacement sonde de niveau HS 

16/11/20 Débouchage pompes 1  

 

Poste PR Intermarché Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

13/05/20 Réparation charnières trappes 

05/10/20 Débouchage pompe 3PRr ancienne STEP + pompe 1 PR Intermarché 

 

Poste Orée du bois Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

29/04/20 Fabrication porte sur coffret EDF manquante + remplacement 
poignée 

05/10/20 Débouchage pompe 1 PR Orée du bois 

19/10/20 Débouchage pompe 2 PR Orée du bois 

18/12/20 Débouchage de pompe 2 diagnostic défaut d'isolement demande 
devis  

24/12/20 Diagnostic pompe orée du bois, pompe HS commande une autre 

31/12/20 Remplacement pompe 2 PR Orée du bois 
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Poste PR Ramassol Cournonterral 

Date Descriptif de l'intervention 

13/01/20 Enlèvement des cailloux bloqué dans les pompes DIP  

14/01/20 Réparation de la roue de la pompe 1 PR Ramassol Cournonterral 

20/01/20 Remplacement de la pompe endommagée  

20/01/20 Pompe 2 défaut isolement 

27/01/20 Débouchage des pompes et nettoyage du col de cygne 

28/02/20 Remplacement du débitmètre PR Ramassol 

02/03/20 Remplacement du câble d'alimentation du débitmètre PR Ramassol 

06/03/20 Débouchage pompe 1 et paramétrage du débitmètre 

16/03/20 Débouchage de la pompe 1 PR Ramassol 

18/05/20 Débouchage des pompes PR Ramassol + col de signe 

22/05/20 Débouchage des pompes PR Ramassol + col de signe 

11/08/20 Sortie P1+P2 

23/10/20 Débouchage des pompes DIP Ramassol, curage réseaux en amont 

 

Poste PR Cournalenc Cournonterral 

Date Descriptif de l'intervention 

22/05/20 Remplacement batterie 

10/06/20  Remplacement barillet poste 

 

Poste PR Cournalenc Cournonterral 

Date Descriptif de l'intervention 

29/05/20 Démontage fixation ancienne armoire pour création rehausse 

01/06/20 Mise en place d'un support béton pour la nouvelle armoire électrique  

09/06/20 Renouvellement armoire électrique et disjoncteur général 

11/06/20 Remplacement clôture 

 

Poste PR Masseliers Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

05/05/20 Défaut sofrel carte 8DI HS 

06/05/20 Suite défaut Sofrel > Remplacement carte 8DI par neuve 

02/12/20 Réparation clôture 
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Poste PR Plagnol Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

28/04/20 Sonde bypass > déplacement sonde + Paramétrage hydroranger 200 

07/12/20 Réparation serrure portail 

11/12/20 Débouchage pompe 1 + 2 

24/12/20 Remplacement fermeture porte grille égouttage 

 

Poste PR Mas Bonnel Cournonsec 

Date Descriptif de l'intervention 

05/02/20 Diagnostic pompe 2, pompe H.S. défaut d'isolement 

04/03/20 Remplacement pompe 2 

22/12/20 Diagnostic sonde mise en place de support des fixations poire de 
niveau et sonde  

 

Poste PR Pountiou Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

29/04/20 Pose de poignées sur les trappes 

15/05/20 Réparation grillage 

 

Poste PR ASF Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

24/04/20 Défaut sonde : remplacement carte analogique 

17/11/20 Défaut isolement P2 

27/11/20 Remplacement pompe 2 PR ASF + Remplacement poire niveau bas 

 

Poste PR Ponnant Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

14/09/20 Renouvellement S50 par S500, intégration nouvelle config sur 
Serveur d'alarme 

10/12/20 Pose gaine de protection sonde 

 

Poste PR Tennis Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

16/01/20 Remplacement manomètre pompes 

01/07/20 Réparation clôture 

07/07/20 Remplacement contacteur P1 + P2 

01/12/20 Réparation fuite sur refoulement 
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Poste PR Zac Joulié Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

03/02/20 Débouchage pompe 2 

10/03/20 Réparation charnières trappes 

27/11/20 Remplacement disjoncteur général 

 

Poste PR Saussan Fabrègues 

Date Descriptif de l'intervention 

29/01/20 Renouvellement de la pompe 2 

11/05/20 Débouchage de la pompe 2 

29/05/20 Réparation tuile toit 

07/09/20 Diagnostic débitmètre pluie 

12/10/20 Diagnostic panne PR Saussan batterie H.S. remplacé 

14/10/20 Remise à niveau du ballon anti-bélier 

18/11/20 Installation cuve Nutriox et câblage 

 

Poste PR Bornière Pignan 

Date Descriptif de l'intervention 

14/02/20 Remplacement de la pompe 1 +2 

 

Poste PR Pompier Pignan 

Date Descriptif de l'intervention 

11/05/20 Refixation des poires 

23/11/20 Migration ligne RTC Sofrel vers GSM GPRS 

 

Poste PR Rouvière Longue Murviel Les Montpellier 

Date Descriptif de l'intervention 

08/07/20 Remplacement clôture  

 

Poste PR Fontaine Murviel Les Montpellier 

Date Descriptif de l'intervention 

07/09/20 Vérification sonde de niveau 

12/10/20 Réparation trappes 

 

Poste PR Zac Lavérune 

Date Descriptif de l'intervention 

22/05/20 Réparation trappes 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

50 

05/07/20 Débouchage pompe 1 et contrôle état roue 

Poste PR Abîmes Lavérune 

Date Descriptif de l'intervention 

07/01/20 Réparation PVC refoulement 

07/01/20 Réparation canalisation refoulement pompe vide cave  

17/01/20 Débouchage pompe1 

31/01/20 Débouchage pompe 1  

09/03/20 Défaut P2 diagnostic 

09/03/20 R  

12/03/20 Débouchage de la pompe 1  

20/04/20 Montage garniture mécanique sur pompe 1 

23/04/20 
Remise en place pompe 1 suite remplacement moteur + garniture 
mécanique 

22/06/20 Remplacement garniture mécanique et remontage pompe2 

11/08/20 Sortie P1+P2 débouchage 

17/08/20 Diagnostic NTH anormal sur PR 

25/09/20 Contrôle impulsion débit 

07/12/20 Mise en place isolateur galvanique mesures débit et niveau 

 

Poste PR Ancienne STEP Lavérune 

Date Descriptif de l'intervention 

18/05/20 Intervention ENEDIS sur compteur + modif barrette de terre 

26/05/20 Fabrication d'un bouchon sur soupape qui fuit 

15/10/20 Remise aux normes barrettes de terre 

 

Poste  

Date Descriptif de l'intervention 

18/05/20 Réparation moyen de condamnation 

07/08/20 Débouchage P1+P2 

21/08/20 Réparation câble avec boite scotch + contrôle PR 

 

rques 

Date Descriptif de l'intervention 

14/02/20 Débouchage P1+P2 

13/05/20 Remplacement support barre de guidages 

30/10/20 Remplacement parafoudre + pose presse étoupes 
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Date Descriptif de l'intervention 

07/07/20 Réparation trappes Enedis 

 

 

Date Descriptif de l'intervention 

04/06/20 Débouchage de la pompe 1  

04/08/20 Remplacement rack CPU s500 + Carte DO 

25/09/20 Levage pompe bouchée 

25/09/20 Levage pompes 

04/06/20 Débouchage de la pompe 1 PR MIJOULAN 2 

09/07/20 Remplacement support barre de guidages 

 

Poste PR RT Reclus Saint G  

Date Descriptif de l'intervention 

14/05/20 Débouchage de la pompe 1, pompe déposer pour remplacement vis 
de fixation 

19/05/20 Remise en place pompe 1 suite réparation 

16/06/20 Renouvellement Sofrel S50 par S500 + intégration sur serveur 
d'alarmes 

 

Poste PR Capouillère Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

04/05/20 Remplacements supports des barres de guidages 

18/08/20 Diagnostic NTH anormal 

21/08/20 Remplacement poire Niveau haut reprise câblage 

27/10/20 Remplacement batterie + carte alimentation 

05/11/20 Recherche panne intermittente défaut P1 

16/11/20 Modification automatisme gestion vannes + graissage vannes 

20/11/20 Pose boite à clé à l'entrée 

 

Poste PR Larzat Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

30/04/20 Remplacement supports barres de guidages 

05/05/20 Remplacement barre de condamnation, 

26/11/20 Pompe doseuse, remplacement des joints + remise en état du poste 

12/08/20 Contrôle roues pompe 1 + 2 
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14/12/20 Réparation serrure 

 

Poste PR Pont de Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

09/04/20 Remplacement câble alim entre disjoncteur et armoire 

29/09/20 Défaut NB : déforcage pompe 

06/10/20 Remplacement câble d'alim armoire en16 mm2 

07/12/20 Pompe 1 et pompe 2 remplacement des joints 

 

Poste PR Ferme des genêts Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

02/04/20 Remplacement des clapets et vannes 

29/05/20 Mise en place barreaudage sur cuve 

16/06/20 Renouvellement armoire 

16/12/20 Suppression potence 

 

Poste PR Condamine Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

30/04/20 Remplacement supports barres de guidages 

22/10/20 Réparation enveloppe armoire électrique EDF 

07/12/20 Pompe 1 et pompe 2 remplacement des joints 

 

Poste PR Mouettes Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

03/04/20 Remplacement supports des poires 

29/05/20 Réparation enveloppe armoire électrique EDF 

 

Poste PR Mas Crespy Villeneuve les Maguelone 

Date Descriptif de l'intervention 

09/04/20 Défaut paramétrage sonde US 

07/05/20 Remplacement de la batterie  
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3- BILANS DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES POSTES DE RELEVAGE 
 

Consommations énergétiques des postes de relevage EST 

Commune Poste de relevage 
Consommation 
EDF (KWh/An) 

Temps de 
marche 
annuel 

pompes 
(h/an) 

Volume 
annuel 

(m3/an) 

Ratio 
(KWh/m3) 

    2020 2020 2020 2020 

Restinclières 
PR Clos Fontaine 630 666 3 190 0,20 

PR Roselières (STEP) 193698 2 467,00 199 744 0,97 

Beaulieu 

PR Rte de Restinclières 7543 1 732,00 65 586 0,12 

PR Renard 1248 269 5569 0,22 

PR Ecole 2020 838 22 124 0,09 

PR Rte de Sussargues 460 117 513 0,90 

PR Horizon 727 398 4 376 0,17 

Chemin des Vignes 1806 300 2 035 0,89 

PR Demoiselles 4541 618 12 239 0,37 

ZAC Renard - 685 12 788 

St Brès 

PR Expobat 6363 1001 79 373 0,08 

PR Stade 36 * * * 

PR Farels 3851 2 370,00 * * 

Baillargues 

PR Route Impériale -123 3317 59060 0,00 

PR Mas Neuf 503 37 2449 0,21 

PR Baînea 43 866 4501 559 098 0,08 

PR Golf 6025 2 017,00 34 397 0,18 

PR CFA 14783 2 343,00 69 846 0,21 

Montaud 
PR Aspres 1986 681 14 291 0,14 

PR du Clos 5855 2354 40 103 0,15 

Sussargues 

PR Crozes 394 82 836 0,47 

PR Abrivado 317 134 1 715 0,18 

PR Bérange 4560 1 310,00 15 660 0,29 

PR Stade 47124 1 947,00 131 877 0,36 

PR Sous-Bois 1098 314 3 468 0,32 

PR Les Près 12044 2 367,00 62 252 0,19 

St Drézéry 

PR Garonnière 1730 423 5 410 0,32 

PR Claudels 89 38 1 958 0,05 

PR Pioch 701 651 23 965 0,03 

PR Lilas 1138 341 5 104 0,22 

PR Village 5531 1 836,00 134 128 0,04 

PR Enclos du Village 360 125 1 829 0,20 

PR Couchant 446 400 16 149 0,03 

PR Placette 1311 745 * * 

  Totaux 372 661 37 424 1 591 132 0,23 
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Consommations énergétiques des postes de relevage OUEST 

Commune Poste de relevage 
Consommation 
EDF (KWh/An) 

Temps de 
marche 
annuel 

pompes 
(h/an) 

Volume 
annuel 

(m3/an)

Ratio 
(KWh/m3) 

    2020 2020 2020 2020 

Fabrègues 

PR ASF 538 519 15564 0,034566949 

PR Saussan 39 517 2672 469332 0,084198393 

PR Les Tennis 19101 3757 430310 0,044388929 

PR Ponnant 827 390 3815 0,216775885 

PR Pountiou 2691 1259 32816 0,082002682 

PR Joulié 667 826 8348 0,079899377 

PR Chemin Vieux 525 315 1933 0,271598551 

Pignan 

PR Bornière 6 359 2323 48558 0,130956794 

PR Vilette 92 9,43 6,5 14,15384615 

PR Pompiers 662 294 2996 0,220961282 

St Georges 
 

PR Mijoulan 1 5239 2261 38398 0,136439398 

PR Mijoulan 2 7 350 1833 29590 0,248394728 

PR Reclus 748 236 2353 0,317892053 

PR Rte de Murviel 1217 527 2489 0,488951386 

PR Ht de la Gaillarde 481 212 * #VALEUR! 

PR Cagnes 24 122 * #VALEUR! 

PR Rés St Georges 242 77 994 0,243460765 

PR Pilettes 605 152 2283 0,26500219 

Murviel les 
Montpeliier 

PR Rouvière Longue 8390 871 23500 0,357021277 

PR Fontaines Romaines 637 266 3184 0,200062814 

PR Service technique 78 13 * 

PR Clos des Pins 349 103 1230 0,283739837 

Cournonterral 

PR Cormier les Oiseaux 1669 780 7817 0,213509019 

PR Le Pont 518 80 1147 0,451612903 

PR Cournalenc 823 367 3659 0,224924843 

PR Ramassol 6521 7712 53115 0,122771345 

PR Le Claud 334 55 863 0,387022016 

Cournonsec 

PR Orée du Bois 5440 2614 39427 0,137976514 

PR Intermarché 161 18 381 0,422572178 

PR Ancienne STEP 18 770 2718 93870 0,199957388 

PR Mas Plagnol 3356 1790 28125 0,119324444 

PR Masselier 613 349 5630 0,108880995 

PR Mas Bonnel 966 540 4428 0,218157182 

Lavérune 

PR Zac de la Prade 903 289 257 3,513618677 

PR Ancienne STEP 18 236 1265 187176 0,097427021 

PR Lassederon 1281 279 5913 0,216641299 

PR Abîmes 4214 3130 30029 0,140331013 

  Totaux 160 144 41 023 1 579 537 
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Consommations énergétiques des postes de relevage OUEST 

Commune Poste de relevage 
Consommation 
EDF (KWh/An) 

Temps de 
marche 
annuel 

pompes 
(h/an) 

Volume 
annuel 

(m3/an)

Ratio 
(KWh/m3) 

    2020 2020 2020 2020 

Villeneuve les 
Maguelone 

PR Mouettes 242 1139 29 591 0,008178162 

PR Larzat 967 1559 26 173 0,036946472 

PR Capouillère 43 412 2638 100 538 0,431796933 

PR Condamines 1899 1113 15 813 0,120091064 

PR Les Vignes 1476 31 359 4,111420613 

PR Ferme les Genêts 21 67 3 478 0,006037953 

PR Pont de Villeneuve 964 1329 14752 0,065347072 

PR Mort aux ânes 297 152 1 427 0,208128942 

  Totaux 49 278  8 028 192 131 1 (moy) 

 
*données non quantifiables 
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4- BILANS DES DÉBORDEMENTS DES POSTES DE RELEVAGE 
 
 

Bilans des débordements des postes de relevage 2020 

Secteurs Communes Postes de relevage Total déversements 
(m3) 

Milieu récepteur 

EST 

Beaulieu PR Route de Restinclières 2 Réseau pluvial 

Beaulieu PR Demoiselles 0 Valat de la Rière 

St Brès PR Expobat 0 
Ruisseau rue du petit 
canal 

Baillargues PR Route Impériale 399 Le Bérange 

Montaud PR du Clos 6 585 Ruisseau de la Lequette 

Sussargues PR Les Près 0 Le Bérange 

Restinclières PR Roselières 252 Le Pontil 

Baillargues PR Baïnea 102 Aigue Vive 

Sussargues PR Stade 345 Le Valentibus 

St Drézéry PR Village 50 Le Bérange 

OUEST 

Fabrègues PR ASF 1  

Cournonsec PR Mas Plagnol 277 Ruisseau de Vire 

Fabrègues PR Saussan 3 234 Ruisseau de Brue 

Fabrègues PR Les Tennis 1 618 Ruisseau du Coulazou 

Cournonterral PR STEP Cournonterral 0 Le Coulazou 

Cournonsec PR Ancienne STEP 20 Ruisseau de la Billière 

Lavérune PR Ancienne STEP  DTS 2 370 La Mosson 

Villeneuve les 
Maguelone 

PR Capouillère 687 
Ruisseau rejoignant 

 
 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

57 

5- BILANS DES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 
 

 

Consommations 2020 en réactifs 

Système PR 
Nutriox 

Kg 
Sussargues/St 

Géniès des 
Mourgues 

Stade 34 802 

Villeneuve lès 
Maguelone Larzat 4 516 

Totaux 39 318 

 
 
 

6- CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES DES POSTES DE RELEVAGE 
 
 
Les contrôles réglementaires levages sur les postes de relevage ont eu lieu le : 7, 11,14, 16,17 et 18 
décembre 2020 
 
Les contrôles réglementaires électriques sur les postes de relevage ont eu lieu le : 19 et 20 mai 2020 ; 
28, 29 et 30 septembre 2020 ; 1,5,6,7,8,12,13 et 14 octobre 2020 
 
Les rapports sont dématérialisés ateforme de notre prestataire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 
 

 

58 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE 
TRAITEMENT 

 

1- SUIVI DU PROGRAMME ANALYTIQUE DE 20 
 

Suivi du programme analytique de l'année 2020 
Nombre de mesures  

Stations d'épuration DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Baillargues 
Obligations règlementaires 12 24 24 12 12 12 

réalisées en 2020 24 24 24 12 12 12 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/3 0/3 0/2   1/2 

Restinclières 
Obligations règlementaires 12 12 12 4 4 4 

réalisées en 2020 12 12 12 4 4 4 
NC enregistrées / Nbre NC autorisées  0/2 0/2 0/2 0/1   1/1 

Saint Drézéry 
Obligations règlementaires 12 12 12 4 4 4 

réalisées en 2020 12 12 12 4 4 4 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées 1/2 1/2 1/2 0/1   0/1 

Saint Génies 
des Mourgues 

Obligations règlementaires 12 12 12 12 12 12 

réalisées en 2020 12 12 12 12 12 12 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées  0/2 0/2 0/2       

Montaud 
Obligations règlementaires 1 1 1       

réalisées en 2020 1 1 1       
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0 0 0       

Fabrègues 
Obligations règlementaires 24 52 52 12 12 12 

réalisées en 2020 49 49 49 24 24 24 
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/3 0/5 0/5 0/2   0/2 

Villeneuve lès 
Maguelone 

Obligations règlementaires 12 24 24 12 12 12 
réalisées en 2020 24 24 24 13 13 13 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/3 0/3 0/3       

Cournonterral 
Obligations règlementaires  12 24 24 12  12  12  

réalisées en 2020 23 23 23 12 12 12 
NC enregistrées / Nbre NC autorisées  0/3 0/3 0/3       

Saint Georges 
 

Obligations règlementaires 12 12 12 4 4  4  
réalisées en 2020 12 12 12 4 4 4 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/2 0/2 1/1 0/1 3/1 

Lavérune 
Obligations règlementaires 12 12 12 6 6 6 

réalisées en 2020 12 12 12 6 6 6 
NC enregistrées / Nbre NC autorisées  0/2 0/2 0/2   0/1 0/1 

Murviel Lès 
Montpellier 

Obligations règlementaires   6      6   
réalisées en 2020 7 7 7 7 7 7 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées             

Cournonsec 
Obligations règlementaires  1 1 1        

réalisées en 2020 1 1 1 1 1 1 

NC enregistrées / Nbre NC autorisées  0/0 0/0 0/0       
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2- BILAN DES FLUX ET CHARGES DES STATIONS D PURATION 
 
Cf. annexe 3 : Bilan 2020 des Flux et Charges  
 

 - SAINT BRES 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet. 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) A5 (en m3/j) 
28/04/2020 0 71 
19/09/2020 13 0 
20/09/2020 89 332 

 
 Rendements épuratoires 

 
Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 97% 99% 95% 98% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 450 1075 483 151 14 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 5 37 4 9 0,24 
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 épuration de MONTAUD 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3) 
26/01/2020 428 
28/04/2020 4066 
10/05/2020 149 
19/09/2020 591 
22/09/2020 1098 
16/11/2020 70 
15/12/2020 183 

 
 Rendements épuratoires  

 
Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 92% 86% 86% 70% 71% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 25 77 40 9 1 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 12 6 3 0,38 
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 - BEAULIEU 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
28/04/2020 149 
19/09/2020 83 
20/09/2020 6 
16/11/2020 1 
20/12/2020 13 

 
 Rendements épuratoires  

 
Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 98% 95% 97% 95% 89% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 131 306 111 48 4 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 16 4 3 0,53 
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 T DREZERY 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) A5 (en m3/j) 
26/01/2020  0 211 
28/04/2020  0 100 
13/05/2020 15  0 
19/09/2020 1  0 
22/09/2020 19  0 
18/12/2020 15  0 
20/12/2020  0 7 

 
 Rendements épuratoires  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 98% 95% 96% 93% 90% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 73 177 67 29 3 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 1 8 3 2 0,28 
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 uration de SAINT GENIES DES MOURGUES 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
28/04/2020 275 
29/04/2020 73 
19/09/2020 28 

 
 Rendements épuratoires  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 98% 96% 97% 93% 92% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 194 559 187 57 6 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 13 4 4 0,37 
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 - COURNONSEC 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Sans objet 
 

 Rendements épuratoires  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 96% 99% 95% 95% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 385 897 350 106 11 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 4 29 3 5 0,60 
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  PIGNAN  SAUSSAN 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
 



RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 D

U
 D

EL
EG

AT
AI

RE
 

 S
ec

te
ur

s 
Es

t e
t O

ue
st

 M
on

tp
el

lie
r M

éd
ite

rr
an

ée
 M

ét
ro

po
le

 

 

78
 

 

 
 

 
20

20
 : 

 
 

Le
 s

yt
èm

e 
de

 tr
ai

te
m

en
t a

 re
çu

 9
62

 0
78

 m
3.

 
 

Le
 d

éb
it 

m
oy

en
 e

st
 d

e 
26

29
 m

3 
/j

 s
oi

t  
39

,8
 %

 d
u 

dé
bi

t n
om

in
al

. 
 

Le
 d

éb
it 

m
ax

im
al

 e
nr

eg
is

tr
é 

es
t d

e 
70

23
 m

3 
le

 2
2/

04
/2

02
0.

 
 

Le
 d

éb
it 

m
in

im
al

 e
nr

eg
is

tr
é 

es
t d

e 
20

04
 m

3 
 le

 2
6/

11
/2

02
0.

 
 

Le
 d

éb
it 

ho
ra

ire
 d

e 
po

in
te

 e
st

 d
e 

44
8 

m
3/

h 
le

 1
4/

05
/2

02
0 

(d
éb

it 
de

 p
oi

nt
e 

ho
ra

ire
 th

éo
riq

ue
 te

m
ps

 d
e 

pl
ui

e 
: 5

25
 m

3/
h)

. 
 

 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

 

79 
 

Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

 A2 (en m3/j) A5 (en m3/j) 
22/01/2020  0 288 
23/01/2020  0 22 
31/01/2020  0 84 
03/02/2020  0 16 
11/02/2020  0 472 
12/02/2020  0 316 
14/02/2020  0 6 
27/02/2020  0 154 
28/02/2020  0 2 
28/03/2020  0 8 
18/07/2020  0 1376 
19/07/2020  0 1664 
20/07/2020  0 234 
19/09/2020 35 8 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 96% 99% 96% 98% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 957 2236 1263 218 26 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 11 72 10 9 0,76 
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 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
26/01/2020 1 860 
28/04/2020 6 
14/05/2020 267 
16/08/2020 21 
28/08/2020 28 
19/09/2020 139 
15/12/2020 49 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 96% 97% 97% 95% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 142 302 162 47 5 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 1 11 2 2 0,24 
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 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Sans objet 
 

 Rendements épuratoires  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 75% 65% 72% 45% 4% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 91 252 107 38 4 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 12 35 13 9 1,37 
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  (Ancienne) 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
22/01/2020 13 
24/01/2020 111 
26/01/2020 1640 
27/01/2020 404 
28/01/2020 2 
02/02/2020 57 
03/02/2020 13 
05/04/2020 56 
20/04/2020 152 
21/04/2020 108 
22/04/2020 443 
28/04/2020 1496 
10/05/2020 164 
11/05/2020 76 
14/05/2020 294 
15/05/2020 71 
16/05/2020 30 
17/05/2020 37 
18/06/2020 23 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 
 

 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 93% 96% 86% 79% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 219 480 235 68 8 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 3 31 8 10 1,19 
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 AINT G  - nouvelle station (mise en service en 
2020) 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
29/08/2020 46 
22/09/2020 4 
15/12/2020 1 
17/12/2020 17 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 98% 97% 98% 96% 93% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 229 579 258 66 6 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 4 17 3 3 0,44 
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 ILLENEUVE LES MAGUELONE 

 
 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
26/01/2020 31 
14/05/2020 277 
28/08/2020 87 
11/11/2020 200 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 96% 99% 93% 94% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 437 960 511 124 13 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 4 35 5 8 0,70 
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 Synoptique du fonctionnement de la filière eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Synoptique du fonctionnement de la filière boues 
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Commentaires : 
 

Sans objet 
 

 Déversements  
 

Déversements 

A2 (en m3/j) 
10/05/2020 22 
11/05/2020 6 
14/05/2020 56 
26/08/2020 2 
28/08/2020 33 
29/08/2020 49 
19/09/2020 46 
28/10/2020 1 

08/12/2020 au 09/12/2020 48 
13/12/2020 5 
15/12/2020 7 
25/12/2020 1 
26/12/2020 1 

 
 Rendements épuratoires  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rendements épuratoires 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 
Rendement moyen annuel (%) 99% 97% 99% 38% -2% 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 17 82 29 7 1 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 0 2 0 5 0,72 
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EVACUATION DES SOUS-PRODUITS 

o Suivi de la filière boues pour les secteurs EST et OUEST 

Système STEP 

Quantité de 
boues brutes 

produites 

Quantité de 
matières 
sèches  

Boues 
apportées - 

origine autres 
STEP 

Quantité de 
boues 

évacuées 
Destination 

(kg ou m3) Tonnes de MS Tonnes de MS Tonnes de MS   

Baillargues/ Saint Brès Baillargues 1 008 970 166.4 113.02 166.4 Compostage 

Beaulieu/Restinclières Restinclières 17 666 77.3   0 Epandage 

St Drézéry 
Saint 

Drézéry 16 369 38.7   0 Epandage 

St Génies des 
Mourgues 

Saint Génies 
des 

Mourgues 
16 724 82   

Pas de curage 
des lits 

Compostage 

Montaud Montaud 571 7.2   7 Compostage 

Totaux 371.6 113.02 173.4 

 

Système STEP 
Quantité de 

boues brutes 
produites 

Quantité de 
matières 
sèches 

produites 

Boues 
apportées - 

origine 
autres STEP 

Quantité de 
boues 

évacuées 
Destination 

  
(kg ou m3) Tonnes de 

MS 
Tonnes de 

MS 
Tonnes de MS   

Pignan/ Saussan/ 
Fabrègues Fabrègues 132 1367 281.03 550.35  261.59 Compostage 

Villeneuve lès 
Maguelone (*) 

Villeneuve lès 
Maguelone 807 134 171   202 Compostage 

Cournonterral/Courno
nsec Cournonterral 678 311 148.33   131.45 Compostage 

Ancienne 
Saint Georges 

 264 686 50.4   44 Compostage 

Nouvelle 
Saint Georges 

 
284 397 59 

 
47.5  

Lavérune Lavérune 273 538 52   48.5 Compostage 

Murviel lès 
Montpellier 

Murviel lès 
Montpellier   0   65.44 Compostage 

Cournonsec Cournonsec   0   
Pas de curage 

des lits   

Totaux  761.76 550.35 800.48   

 
(*) Compte-tenu de l évolution de règlementation concernant le traitement des boues, liée à la crise sanitaire actuelle, 

les boues de la STEP de Villeneuve-lès-Maguelone habituellement utilisées en épandage agricole ont dues être 
envoyées en compostage. 
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o Suivi des refus de dégrillage, sables et graisses 

 

Suivi des déchets et sous-produits - SECTEUR EST 

Système STEP 
Refus de 

dégrillage 
Destination 

refus de 
dégrillage 

Graisses Destination 
graisses 

Sables Destination 
Sables 

tonnes m3 tonnes 

Baillargues/ Saint 
Brès 

Baillargues 45.260 Centre 
Amethyst 

    3 Gaël TP 
(Saint-Brès) 

Beaulieu/Restinclière
s 

Restinclières 0.9 Ordure 
ménagère 

7 

Atelier 
Graisses 

STEP 
Baillargues  

7 PCR STEP 
Baillargues  

St Drézéry Saint Drézéry 1,675 Ordures 
ménagères 

6 

Atelier 
Graisses 

STEP 
Baillargues  

7 PCR STEP 
Baillargues 

St Génies des 
Mourgues 

Saint Génies des 
Mourgues 2,05 

Ordures 
ménagères 2 STEP Maera  9 STEP Maera 

Montaud Montaud 0,240 Ordures 
ménagères 

10 STEP Maera  0  

Totaux 50.125   25   26  

 
 

Suivi des déchets et sous-produits - SECTEUR OUEST 

Système STEP 
Refus de 

dégrillage 
Destination 

refus de 
dégrillage 

Graisses Destination 
graisses 

Sables Destination 
Sables 

tonnes m3 tonnes 

Pignan/ Saussan/ Fabrègues Fabrègues 8.3 Ordures 
ménagères 

        

Villeneuve lès Maguelone 
Villeneuve lès 

Maguelone 6.190 
Centre 

Amethyst 10 STEP Maera  0  

Cournonterral/Cournonsec Cournonterral 40.2 Centre 
Amethyst 

75 STEP Maera  104 STEP Maera 

 
Saint Georges 

Orques 
Ancienne 

10 
Centre 

Amethyst         

 
Saint Georges 

Nouvelle 
2 

Centre 
Amethyst 8 STEP Maera 8 STEP Maera 

Lavérune Lavérune 10 Centre 
Amethyst 

        

Murviel Les Montpellier Murviel les 
Montpellier 

1          

 
 
NB : En cas de dysfonctionne lier PCR de la STEP de Baillargues / Saint-Brès, les sables et graisses peuvent ponctuellement être 
acheminés à la STEP de Maera-Lattes ou Nîmes.
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o Suivi des consommations en réactifs

 

Consommations 2020 en réactifs - Secteur EST 

Système STEP 
Chlorure 
ferrique 

Polymères  
Javel  

UF 
Javel 

Désodo 
Soude Acide 

sulfurique 
Sel 

adoucisseur 

Kg Kg Litres Litres Litres Litres Kg 

Baillargues/ Saint Brès Baillargues 42 552 6 500 6 220 5 150 5 350 3 240 1 050 

Beaulieu/Restinclières Restinclières 17 800             

St Drézéry Saint 
Drézéry 

11 232             

St Génies des 
Mourgues 

Saint Génies 
des 

Mourgues 
21 200             

Montaud Montaud   400           

Totaux 92 732 6 900 6 220 5 150 5350 3 240 1 050 

 
 

Consommations 2020 en réactifs - Secteur OUEST 

Système STEP 
Chlorure 
ferrique Polymères  Javel Soude 

Acide 
sulfurique 

Sel 
adoucisseur 

Kg Kg Litres Litres Litres Kg 
Pignan/ 

Saussan/ 
Fabrègues 

Fabrègues 33 984 10 500 10 530 620 3 640 375 

Villeneuve lès 
Maguelone 

Villeneuve lès 
Maguelone 46 800 4 700         

Cournonterral/ 
Cournonsec Cournonterral 31 680 4 865         

St Georges 
 

Saint Georges 
ues 

Ancienne 
11 520 1 525         

St Georges 
 

Saint Georges 

Nouvelle 
4 320 1 675     

Lavérune Lavérune 15 840 7 400         

Murviel lès 
Montpellier 

Murviel lès 
Montpellier 

            

Cournonsec Cournonsec           
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4- CONTRÔLES RÉGLEMENTAIR  
 
Les contrôles réglement  : 7, 11,14, 16,17 et 18 
décembre 2020 
 
Les contrôles ré  : 19 et 20 mai 
2020 ; 28, 29 et 30 septembre 2020 ; 1, 5,6,7,8,12,13 et 14 octobre 2020 
 

 : 
27/01/2020. 
 

té réalisés du 9 ,11,10,12,17 
et 27 novembre 2020 ; 2 décembre 2020. 
 
 
Les rapports sont dématérialisés  
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EXPLOITATION DES RESEAUX DE COLLECTE 
 

1- BILAN DES OPÉRATIONS DE DÉBOUCHAGES 
 

 Nombre de désobstructions Réseau : 161 
             (Localisation des interventions Annexe 4) 
          

 Nombre de désobstructions Branchements : 179 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECTEUR EST  
Désobstructions branchements/réseaux 

Désobstructions  

Système  Commune Branchements (nb) Réseaux (nb) 

Baillargues / Saint Brès 
Baillargues 19 37 
Saint Brès 14 15 

Restinclières/ Beaulieu 
Restinclières 3 2 

Beaulieu 1 1 

Saint Génies des Mourgues / 
Sussargues 

Saint Génies des Mourgues 3 2 
Sussargues 4 4 

Montaud Montaud 1 4 
Saint Drezery Saint Drezery 12 9 

TOTAUX 57 74 

SECTEUR OUEST  
Désobstructions branchements/réseaux 

Désobstructions  

Système  Commune Branchements (nb) Réseaux (nb) 
Cournonterral  Cournonterral 25 18 

Cournonsec Cournonsec 6 3 

Fabrègues/ Pignan/ Saussan 
Fabrègues 11 17 

Pignan 13 9 
Saussan 7 3 

Lavérune Lavérune 3 6 
Murviel les Montpellier Murviel les Montpellier 5 3 
Saint Georges d'Orques Saint Georges d'Orques 19 9 

Villeneuve Les Maguelone Villeneuve les Maguelone 33 19 

TOTAUX 97 69 
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2- BILAN DES OPÉRATIONS DE CURAGES
 Points noirs des rés  

Commune Lieu de curage 
Fréquence 
de curage 

Linéaire à 
curer Observations 

 
Baillargues 

 
Rue Colombiers (mc Donald) 5 mois 150 ml graisse 

 

Rue Colombiers (amaryllis) 4 mois 350 ml mauvaise pente 

Rue Colombiers (intersection route impériale) 5 mois 250 ml graisse 

Route Impériale 6 mois 630 ml mauvaise pente 

Rue du Mas de Treille 6 mois 210 ml   

Saint Drezery Avenue du Bérange 6 mois 730 ml réduction 

 

 Points n uence curag s) 

Commune Lieu de curage Fréquence de curage Linéaire à 
curer 

St Georges d'Orques 
 Rue Fontardies 4 mois 140 ml 
13 rue des terres rouges 5 mois 60 ml 

Cournonterral 
Boulevard de Théron 4 mois 80 ml 

Rue des Asphodèles 6 mois 210 ml 

Cournonsec Rue de la Coopérative 3 mois 200 ml 
Saussan Rue des Colombiers 5 mois 470 ml 

Fabrègues 

Syphon Parc 4 mois 240 ml 
Syphon Fontasse/Chemin de la Capouillère 4 mois 240 ml 
PR Tennis réseau amont 6 mois 290 ml 

Murviel les Montpellier Clos des Pins 6 mois 40 ml 

Villeneuve les Maguelone 

Rue des Myosotis 4 mois 240 ml 
Rue des Platanes 4 mois 240 ml 
rue des Jonquilles 4 mois 140 ml 
Bvd des fontaines 4 mois 200 ml 
Bvd des salins 3 mois 150 ml 
Bvd Doménoves 5 mois 150 ml 

 
 Curage préventif OUEST Linéaire : 19 995 ml 

 (Détail des opérations et interventions Annexe 5) 
  
 Curage préventif EST Linéaire : 10 379 ml 

 (Détail des opérations et interventions Annexe 5) 
 
 SOIT 30 374 ML EN CURAGE PREVENTIF. 

 Curage Curatif EST-OUEST : 2 975 ml 
 (Détail des opérations et interventions Annexe 5) 
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3- BILAN DES INSPECTIONS TÉLÉVISÉES
 ITV Linéaire secteur EST-OUEST : 31 315 ml (avec curage préalable) 

 (Détail des opérations et interventions Annexe 5) 
 

4- BILAN DES OPÉRATIONS DE CURAGE ET DES INSPECTIONS TÉLÉVISÉES 
 

SECTEUR EST - Curage préventif / curatif - ITV Curage ITV (ml)  
(avec curage) Système  Commune Préventif (ml) Curatif (ml) 

Baillargues / Saint Brès 
Baillargues 5068 595 665 
Saint Brès 1326 405 0 

Restinclières/ Beaulieu 
Restinclières 177 0 6301 

Beaulieu 928 0 4426 
Saint Génies des Mourgues Saint Génies des Mourgues 958 0 0 

Sussargues Sussargues 219 0 0 
Montaud Montaud 245 0 0 

Saint Drezery Saint Drezery 1458 10 60 
TOTAUX 10 379 1 010 11 452 

 
SECTEUR OUEST - Curage préventif / curatif - ITV Curage 

ITV (ml)  
(avec curage) Système  Commune Préventif (ml) Curatif  

(ml) 

Cournonterral / Cournonsec 
Cournonterral 5600 580 6 199 

Cournonsec 1479 0 8599 

Fabrègues/ Pignan/ Saussan 
Fabrègues 3087 285 0 

Pignan 980 0 0 
Saussan 1460 0 4515 

Lavérune Lavérune 926 0 0 
Murviel les Montpellier Murviel les Montpellier 678 900 0 
Saint Georges d'Orques Saint Georges d'Orques 2544 0 176 

Villeneuve Les Maguelone Villeneuve les Maguelone 3241 200 374 
TOTAUX 19 995 1 965 19 863 

 
TOTAL ITV TOUS SECTEURS : 31 315 ml 
TOTAL CURAGE PREVENTIF / CURATIF TOUS SECTEURS : 33 349 ml 
TOTAL CURAGE PREALABLE AUX ITV : 31 315 ml 
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5- BILAN DES ENQUÊTES BRANCHEMENT ET RÉSEAU
 

 ) : 81 
(Annexe 6) 
 

 
6- BILAN DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉS BRANCHEMENTS 

 
 Contrôle Conformités contractuelles : 794 

 (Annexe 7) 
 
 Contrôle dans la cadre des ventes, suite aux demandes de notaires : 0  

 
 Contrôles des installations intérieures (DIA) : 0 

 
 ement (PFAC) : 89 

(Annexe 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre total d'enquêtes 831 786 780 782 788 794  
Nombre d'enquêtes dans la 

cadre des ventes 
6 1 6 3 1 0  

Nombre de conformes 714 673 672 699 742 762  

Nombre de non-conformes 117 113 108 83 46 32  
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7- 20
 

SYNTHESE ANNUEL SECTEUR EST 
COMMUNES TRIMESTRE 

1  
TRIMESTRE 

2 
TRIMESTRE 

3 
TRIMESTRE 

4 
TOTAL 

 BAIILARGUES 91 45 76 77 289 
BEAULIEU 25 18 23 37 103 
MONTAUD 12 3 5 15 35 
RESTINCLIERES 35 16 27 30 108 
SAINT-BRES 27 21 15 30 93 
SAINT-DREZERY 43 14 36 42 135 
SAINT GENIES DES 
MOURGUES 

42 17 19 51 129 

SUSSARGUES 30 31 26 69 156 
TOTAL DT/DICT TRAITEES 

 

SYNTHESE ANNUEL SECTEUR OUEST 
COMMUNES TRIMESTRE 

1  
TRIMESTRE 

2 
TRIMESTRE 

3 
TRIMESTRE 

4 
TOTAL 

COURNONSEC 46 15 22 44 127 
COURNONTERRAL 123 53 73 49 298 
FABREGUES 104 63 78 106 351 
LAVERUNE 16 15 26 37 94 
MURVIEL-LES-
MONTPELLIER 

14 17 38 30 99 

PIGNAN 94 51 60 67 272 

SAINT GEORGES 
D'ORQUES 

56 45 84 79 264 

SAUSSAN 9 15 12 19 55 

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE 

118 54 45 60 277 

TOTAL DT/DICT TRAITEES 
 

SYNTHESE ANNUEL TOUS SECTEURS 
SECTEURS TRIMESTRE 

1 
 TRIMESTRE 

2 
TRIMESTRE 

3 
 TRIMESTRE 

4 
TOTAL 

EST 305 165 227 351 1 048 
OUEST 580 328 438 491 1 837 

TOTAL DT/DICT TRAITEES 2 885 
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8- LE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS NON DOMESTIQUES 
 
 Les actions réalisées en 2020 en collaboration avec la CRIDt 

 

Principales actions réalisées en 2019 en collaboration avec la Cellule de Rejets 
Industriels et Déchets toxiques (CRIDt) 

Mois de 
réalisation 

Réunion avec la CRIDt pour la mise en place d'une procédure en cas de pollution de 
réseaux / PR  

mars-20 

Réunion CRIDt - point facturation 2019 et procédure de rappel des analyses mise en 
place par la CRIDt  

juin-20 

 
uer de visite enquêtes auprès des industriels, 

 de déversement. 
 

  de Déversement (AAD) à fin 2020 
 

ARRETES D'AUTORISATION DE DEVERSEMENTS  
COMMUNES SOCIETES ACTIVITES AAD 

Baillargues 

PROFILS SYSTEMES Fabrication de profilés aluminium A2017-137 

C+NET  Piste de lavage MAR2018-0109 

Garage VOLKSWAGEN Garage utilitaires A2017-146 

Lavage Transports de France  Piste de lavage A2017-241 

Eurovia Entreprise construction  A2017-211 

Cournonsec 

Centre de lavage XTRAWASH Piste de lavage A2017-114 

MEDSUD Abattoir en cours 

Intermarché  Supermarché MAR2018-0289 

Résidence la Madelon  EHPAD MAR2018-0287 

Cournonterral 
PISCINE POSEIDON Piscine collective A2017-165 

coteaux du terral  Vinification MAR2018-0301 

Fabrègues ASF Aire d'autoroute 2017-228 

Lavérune 

CARTE NOIRE Fabrication de café MAI2019-0126 

Esteban SA Fabrication de parfums  2016-350  

Paindor  Boulangerie industrielle 2013-40 

Montaud Celliers Val des pins de 
Montaud 

Vinification MAR2018-0147 

Murviel Les 
Montpellier  

Résidence les jardins de la 
fontaine 

EHPAD MAR2018-0288 

Pignan SCV la Vigneronne Pignan Vinification MAR2019-0143 
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Saint Bres Piscine Heracles Piscine collective A2017-169 

Saint Georges 
d'orques 

INSPHY 

Fabrication et commerce de produits 
cosmétiques 

2016-354 

Résidence l'Orée de 
Montpellier 

Complexe résidentiel 2016-350 

CMJ Chips maison Fabrication industrielle de biscuits  2016-408 

ACCES INDUSTRIE Location de matériel TP 2017-33 

SOMALI Location de matériel TP A2017-153 

Carrosserie VIALA Carrosserie mécanique en cours 

FRAMATEQ Maintenance matériel TP A2017-164 

OPTIPAIN Boulangerie industrielle 2016-117 

Cave coop SGO Vinification MAR2019-0148 

Saint Génies des 
Mourgues 

Coteaux de Montpellier  Vinification MAI2019-0143 

Sussargues Celliers Sussargues  Vinification MAR2018-0148 

Villeneuve les 
Maguelone 

SUP AGRO LE CHAPITRE  Vinification A2017-288 

SPA COMPLEXE ANIMALIER 
NOE  

Refuge pour animaux MAI2019-0128 

Phytogénèse  Fabrication de produits cosmétiques 2016-386 

Maison d'Arrêt du LARZAT  Maison d'arrêt  A2017-36 
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INSUFFISANCES ET DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES  
 

Système Baillargues-Saint Brès 

Baillargues : 
 

 Réseaux : 
 

travaux de renouvellement sont à poursuivre. A ce titre nous constatons des 
débordements par temps de pluie réguliers sur le PR Route impériale. De plus nous 
constatons les limites de fonctionnement de ce poste. 

 Le génie civil du PR Baïnea présente des affaissements. Depuis la mise en service du 
poste, nous observons une évolution. 

 H2S a mis en évidence des concentrations importantes au 
exutoire des PR Route impériale/PR Expobat/PR Farels, les différentes 

Cette concentration dégrade de manière importante les ouvrages situés en aval. 
 Problématiques de graisses importantes au niveau du rond-

renouveler. 
 Le réseau allant de la rue du Mas de Treille à la RN113 ne présente pas de pente 

suffisante pour permettre une bonne évacuation gravitaire des eaux usées. Des travaux 
sont à prévoir. Le réseau Route Impériale présente également des contre pentes, des 
travaux sont à prévoir. 

 Le réseau de la liaison de la ZAC Aftalion à la route de Mudaison est difficilement 
ac
interventions et notamment pour les curages (réseau entre Profils Systèmes et la voie 
ferrée à proximité du CFA) 
Pas de plan enclenché pour le moment concernant cette problématique. 

 
 STEP :  
 

canalisations des eaux pluviales sont insuffisantes. (De nombreuses réparations ont été 
 

 La concen
équipements et génie civil. 

 s de filtration 
comme il a été fait sur les 2 autres files. Les lavages régénération ne permettent pas de 
rétablir des perméabilités satisfaisantes. 

 
Saint Brès : 

 Réseaux : 
 uie. 

Des travaux de renouvellement sont à effectuer.  
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Place de la Ramade : Anomalies sur plusieurs branchements (mauvais emboitements du 
18 au 24 de la place) et réseau sous dimensionné (diamètre 90 mm en PVC) avec flache 
et pente faible. 

 

Système Montaud 

 Réseaux :  
 

travaux de renouvellement sont à poursuivre. 
 Suite à la mise en place des sondes réseaux, nous rencontrons des problèmes 

importants de couvertures téléphoniques sur la commune de Montaud quel que soit 
 

 
 STEP : 
 

nécessaire de procéder à la réfection de la voirie et à un élagage des arbres. 
 Un colmatage des lits de séchage ne permet pas une évacuation des eaux du centrât 

des géotubes. 
 

Système Saint Drézéry 

 Réseaux :  
 

érange. Les travaux de 
renouvellement sont à poursuivre. 

 Une oxydation importante est constatée dans le PR Garonnière. 
 Une oxydation importante est constatée dans le PR Lilas. 
 Les trappes du PR Claudels ne sont pas condamnables. 

 
 STEP : 
 Lors des crues du Bérange située à côté de la STEP, les clôtures sont régulièrement 

ces dégradations. 
 

Système Sussargues - Saint Génies des Mourgues 

 Réseaux :  
 portantes  
 

 
 Durant des débordements importants au PR des Près, on constate des débordements 

par le regard situé devant le PR. 
 

oxydant ainsi les équipements présents dans la chambre. 
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 STEP : 
 On observe des nuisibles qui impactent la clôture de la STEP, la ZRV et les lits de 

séchage. 
 

Système Beaulieu - Restinclières 

 Réseaux :  
  
 PR Ecoles : le fond de la cuve est fissuré.  
 PR Zac Renard : Le système de pompage actuel fonctionne en mode dégradé depuis 

cement du 
système actuelle a été proposée  

 
 STEP : 
 Le plafond du local surpresseur e Une 

demande de prise en garantie décennale a été faite. 
 

Système Fabrègues-Pignan-Saussan 

 Réseaux :  
 

ux parasites ont 
été installées à Fabrègues et Pignan dans le cadre du diagnostic permanent. 

 Avenue de la Fontasse, avenue de Cournonterral, Chemin rural amont PR Tennis à 
Fabrègues : les curages préventifs sont réguliers, les ITV réalisées ont fait apparaitre 
plusieurs anomalies, des travaux de renouvellement sont à engager. 

 Syphon du parc Pigou à Fabrègues : le tronçon passant sous la rivière est sujet à de 
nombreuses infiltrations, le regard décanteur et le réseau en amont présentent sables, 
gravats, cailloux. No
décanteur est endommagé. 

 De plus le regard décanteur situé dans le parc est la source de nombreux problèmes de 
débordements en amont (impasse du Vatican, avenue de Cournonterral, impasse 
Cécelès...). Ces zones en amont sont des points noirs curés régulièrement (nombreux 
flaches) 

 A cause du décanteur, le réseau en amont est en charge quotidiennement (différence 
 

 Il serai
problèmes d'encrassements et de mises en charge du réseau.  

 De plus, le chemisage du tronçon situé en amont du regard serait une solution aux 
s et d'endommagement de celui-ci. (Canalisation en PVC DN 

200). 
  
  

redimensionnement du poste est en co  
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 STEP : 
 

seront prévus dans le cadre du marché de travaux. 
 Le traitement des graisses est actuellement inopérant. Une remise en route est prévue 

en 2021. 
 

benne avec un engin. 
 s guidages. La présence importante 

 
 Les filtres du traitement tertiaire montrent de nombreux dysfonctionnements : blocage 

des commandes, les pompes de relevage qui alimentent les filtres ne sont pas équipés 
de variateur pour lisser le débit, le volume utile dans le poste de relevage ne permet 
pas un nettoyage complet des filtres. 

 ent des horaires 
 ; 

durant chaque opération de mélange, des plaintes sont constatées. 
  de la 

compostière. 
 Les motoréducteurs présents dans la compostière sont régulièrement en pannes. 

 
 

insuffisants dans les bâtiments. 
 La centrale de traitement est inefficace car elle est régulièrement colmatée par la 

régulier de poussières fines. 
 le toit du local matières de vidange. 

 
 Les poussières créent par lors des opérations de criblages et lors des manipulations de 

boues provoquent un environnement chargé en poussière à proximité de la 
compostière. Une étude doit être menée afin de déterminer le respect de la législation 
en lien avec cet aspect. 

 Les accès aux tours de désodorisation sont dangereux. La configuration du site ne 
lle et au

accéder en sécurité aux tours. 
 La menuiserie aluminium présente de nombreuses défaillances. 
 

draine les eaux pluviales et par la même occasion les poussières issues de la 
compostières. Ces eaux chargées se rejettent dans le milieu naturel. 
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Système Villeneuve Les Maguelone

 Réseaux :  
 Des contrepentes existent sur le réseau et notamment au niveau : du Boulevard 

Domenove, de la rue des Myosotis, de la rue des Jonquilles, du Boulevard des Salin et 
du Chemin de la Mosson. Certains de ces réseaux sont également ovalisés. 

 Rue des Jonquilles, rue des Platanes et boulevard des Fontaines : curages fréquents. 
 

 STEP : 
 Lors des coupures électriques 

 débordement. Une proposition chiffrée 
consistant à automatiser le groupe électrogène a été émise à la collectivité. 

 Les débits nominaux de la STEP sont régulièrement dépassés malgré le fonctionnement 

permettrait de limiter les dépassements du débit nominal. 
  
 Le dégrilleur installé présente des passages préférentiels. 

 

Cournonsec-Cournonterral 

 Réseaux :  
 PR Intermarché : présence importante de filasses 
 PR Ancienne STEP : présence importante de graisses, les enquêtes sont à poursuivre. 
 PR Ramassol : ce poste est équipé de la technologie DIP, on observe régulièrement des 

cailloux qui viennent bouchées les pompes. 
 Boulevard du Théron à Cournonterral : Il serait nécessaire de renouveler le réseau sur 

environ 90 ml : flaches très importants (40 %) et affaissements sur le tronçon passant à 
proximité des remparts dans les espaces verts. Les bouchons réguliers sont liés à 

 
 Quartier Cormier des oiseaux : Problèmes de débordements devant les habitations du 

fond 
oiseaux ne suit pas le débit en temps de pluie, les branchements étant en contrebas du 
réseau, les eaux usées se déversent dans la rue à chaque événement pluvieux 
important. 

 Un 

quartier possèdent des PR privés qui pourraient récolter les eaux pluviales des terrains 
privés et refouler dans le réseau collectif. 

 
investigations dans le domaine privé. 

 
 STEP : 
 Nous constatons une production importante de graisses. 
 Malgré un renouvellement des diffuseurs, nous constatons toujours des pressions 

importantes aux refoulements des surpresseurs. Une proposition chiffrée doit être 
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 Réseaux :  
  Présence importante de graisses au PR Mijoulan 1 

 

Système Lavérune 

 Réseaux :  
 PR des Abîmes : ce poste est équipé de la technologie DIP. Une intervention du 

toujours des bouchages réguliers en amont des pompes. 
 PR Zac de la Prade : bouchages réguliers du refoulement par des pierres 
 PR Ancienne STEP : La cuve est fissurée, le barreaudage est défaillant. 

 
 STEP : 
 Le local  ; une réfection complète est à prévoir. Un 

devis dans ce sens a été envoyé. 
 

UMD 

 UMD 
 UMD est immobilisé. 
 -remorque est très dégradé. 
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FORMATION 
 

1- INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR RESEAUX 
 

 Bilan  

 
Interventions de Maçonneries : 53 
Cf Annexe 9 
 
Les renouvellements de branchements en 2020 : 15 

Commune Adresse Date Nb Commentaires 

Cournonsec 4 rue de la Vierge  11/03/2020 1 Renouvellement branchement 

Cournonterral 41 rue du Dr Ombras 14/01/2020 1 Renouvellement branchement 

Cournonterral 10 rue du jeu de ballon 05/02/2020 1 Renouvellement branchement 

Fabrègues 21 Rue Brahms 12/11/2020 1 Renouvellement branchement 

Fabrègues 2 Impasse Paul Bert 13/11/2020 1 Renouvellement branchement 

Murviel les Montpellier 
Avenue du Champs du 
Moulin 25/08/2020 1 

Renouvellement branchement 

Pignan  4 rue de l'Ostalon 25/02/2020 1 Renouvellement branchement 

Pignan  24 Rue du four  16/09/2020 1 Renouvellement branchement 

Pignan  16 Rue des Genevriers  14/12/2020 1 Renouvellement branchement 

Restinclières Chemin des Pins 09/11/2020 1 Renouvellement branchement 

Restinclières 5 chemin du bois  24/11/2020 1 Renouvellement branchement 

Saint Bres 
12 bis avenue des 
sophoras 18/06/2020 1 

Renouvellement branchement 

Saint Génies des 
Mourgues  

805 Avenue de 
Montpellier 09/01/2020 1 

Renouvellement branchement 

Saint Georges d'Orques 15 rue d'Orques  30/10/2020 1 Renouvellement branchement 

Saint Georges d'Orques  
1 impasse du 
Micocouliers  09/03/2020 1 

Renouvellement branchement 
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Réparations branchements/remplacements boites de branchements : 17
 

Commune Adresse Date Nb Commentaires 

Beaulieu 24 grand rue 17/02/2020 1 Réparation branchement EU 

Cournonterral 20 Avenue Jean Jaurès 13/05/2020 1 Réparation branchement EU 

Cournonterral  6 rue des harles Piettes  08/10/2020 1 
Renouvellement de la boite de 
brt 

Fabrègues 
Maison de l'oustal Avn 
de la gare  

16/09/2020 1 
Reprise de branchement hors 
boite de brt 

Lavérune 1 plan des barrys 10/01/2020 1 Réparation branchement EU 

Pignan  2 impasse Farigoule 15/09/2020 1 
Renouvellement de la boite de 
brt 

Pignan  13 rue du four 17/09/2020 1 Mise à la côte de regard borgne 

Pignan  
14 rue du Général 
Grolliet 

05/10/2020 1 Réparation branchement 

Restinclières 10 Rue des Parets  07/07/2020 1 Réparation brt (racines) 

Saint Bres 7 Place de la Ramade 05/10/2020 1 Réparation branchement 

Saint Drézéry  14 rue des Muriers 11/02/2020 1 Renouvellement boite de brt 

Saint Drézéry  5 Rue du Centre 18/06/2020 1 Obturation branchement EU 

Saint Drézéry  1 Rue du Centre 18/06/2020 1 
Renouvellement du 
branchement 

Saint Georges d'Orques 14 rue des roches 21/01/2020 1 
Création d'un regard de brt sur 
le domaine public pour passage 
caméra 

Villeneuve les Maguelone 
Croisement ch pilou et 
rue marius bouladou 17/01/2020 1 

Réparation branchement, 
remplacement regard 
branchement 

Villeneuve les Maguelone 6 rue des Ortolans 19/02/2020 1 
Renouvellement tampon fonte 
30/50 branchement 

Villeneuve les Maguelone 
73 Rue de la 
Grenoullière  

10/09/2020 1 Réparation branchement 
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Mise à la côte / renouvellement Tampon réseau : 26

Commune Adresse Date Nb Commentaires 

Baillargues 
devant le 6 rue des 
colombiers  

14/05/2020 1 Reprise de tampon RN 113 

Baillargues 2 rue de l'ancien cimetière 01/07/2020 1 Démolition chasse amont tête de réseau  

Baillargues Rue des Amaryllis 02/10/2020 2 Mise à la côte tampon  

Baillargues  Rue François Perroux 20/11/2020 1 Mise à la côte de regard 

Beaulieu  Route de Restinclières  26/02/2020 1 Rehausse regard réseau  

Beaulieu  Rue de la méditerranée  10/11/2020 1 Mise à la côte tampon 

Cournonsec Rue des Barrys 10/11/2020 1 Renouvellement de tampon 

Cournonterral  Rue des Devezes 29/10/2020 1 Renouvellement de tampon 

Fabrègues 
Angle avenue de la gare/ 
chemin du lavoir 

21/02/2020 1 Mise à la côte et renouvellement tampon 

Fabrègues Rue croix de la mission 
(champ) 

12/08/2020 1 Scellement tampon  

Fabrègues Rue de la Mante 03/09/2020 1 Mise à la côte tampon  

Lavérune Avenue Colonel Guizard 15/06/2020 1 Renouvellement tampon en urgence 

Murviel D27 05/10/2020 1 Mise à la côte tampon 

Pignan  avenue de St Georges  10/01/2020 1 Renouvellement tampon fonte 

Pignan  Impasse du Touat  12/08/2020 1 Mise à la côte de tampon 

Restinclières 25 chemin de Sussargues 01/12/2020 1 Scellement tampon  

Saint Bres Pr stade 03/07/2020 1 
Mise à la côte tampon du poste de 
relevage  

Saint Bres 8 rue du Vieux Pont 02/09/2020 1 Renouvellement tampon fonte 

Saint Georges 
d'Orques  

Impasse du Portalet 27/01/2020 1 Tampon réseau cassé - renouvelé 

Saint Georges 
d'Orques  

Rue du Four à Chaux 25/05/2020 1 Renouvellement tampon fonte 800 

Saint Georges d'orques  4 avenue de Montpellier 18/08/2020 1 Scellement tampon  

Villeneuve les 
Maguelone 

Chemin du Pilou 18/02/2020 3 
Renouvellement de 3 tampons fonte 800 
- demande de 3M dans le cadre de 
travaux 

Villeneuve les 
Maguelone 

Rue des Pivoines 30/09/2020 1 Mise à la côte tampon  

 
 Réparations Réseau : 8 

Commune Adresse Date Nb Commentaires 

Baillargues Impasse Paul Valery  08/01/2020 1 Réparation sur 1ml 

Cournonsec 1 Rue de la Vierge 08/07/2020 1 Réparation collecteur EU 

Fabrègues Chemin vieux  16/03/2020 1 Réparation d'un réseau 1ml 

Saint Drézéry  31 grand rue 
05/03/2020 1 

Réparation collecteur EU avec sondage 
et mise à la cote regard brt 

Saint Drézéry  Avenue de la Croix Mounié 25/11/2020 1 Fixation encorbellement 

Saint Georges d'orques Rue de l'ancienne mairie  01/10/2020 1 Réparation collecteur EU 

Sussargues Rue Bel Air 30/09/2020 2 2 réparation réseau sur 1ml  
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2- SITUATION DU PERSONNEL
 

EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE 

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

responsable
Licence Pro Maintenance 

Management
Responsable 
Maintenance

Groupe V CDI 35 01/01/2015

technicien
Licence Pro Gestion Auto. 

Syst. Traitement Eaux
Technicien 

Maintenance
Groupe III CDI 34 01/01/2015

technicien
Bac Pro Maintenance 

Audiovisuel Electronique
Technicien 

Maintenance
Groupe IV CDI 52 01/01/2015

agent 4 technicien
Licence Pro Gestion Auto. 

Syst. Traitement Eaux
Technicien 

Maintenance
Groupe IV CDI 32 01/07/2019

agent 5 technicien CAP mécanicien
Technicien 

Maintenance
Groupe IV CDI 43 09/11/2020

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

responsable Master 2 Eau Responsable réseaux Groupe VI CDI 27 01/09/2015

technicien
BTS A Gestion Maitrise de 

l'eau
technicien réseaux Groupe II CDI 25 13/04/2015

agent sans Agent réseaux Groupe II CDI 36 14/09/2015

agent CAP CARLEUR Agent réseaux Groupe II CDI 48 09/08/2020

technicien BTS Métiers de l'eau technicien réseaux Groupe III CDI 29 01/01/2015

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

responsable
Diplôme d'Ingénieur Eau 

et Génie Civil
Responsable Usines Groupe VI CDI 31 08/11/2010

Responsable BTS métier de l'eau Responsable Usines Groupe VI CDI 35 19/10/2020

technicien Licence Pro GASTE Technicien usine Groupe III CDI 29 01/01/2015

agent Sans Agent usine Groupe II CDI 47 01/01/2015

technicien BTS CHIMIE Technicien usine Groupe III CDI 36 18/09/2017

technicien
BTS EQUIPEMENT 

TECHNIQUE ET ENERGIE
Technicien usine Groupe IV CDI 48 28/08/2017

technicien Licence GASTE Technicien usine Groupe IV CDI 46 01/01/2015

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

agent BTS Agricole
Agent adm. Chargée 

Clientèle
Groupe III CDI 38 01/01/2007

agent
BTS Assistance de gestion 

PME/PMI
Agent adm. Chargée 

Clientèle
Groupe III CDI 25 01/01/2020

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

responsable
DUT Maintenance 

Industrielle
Responsable 

d'exploitation
Groupe VI CDI 54 01/03/2015

poste/fonction formation
Competence et niveau 
de qualification prof.

groupe classification 
convention collective

type de 
contrat

age
date 

d'embauche

Agent sans agent polyvalent Groupe II CDI 37 26/03/2018

agent 2

agent 3

agent 1 

agent 4

Maintenance

agent 1

agent

agent 3

Réseaux

agent 1

agent 2

agent 3

agent 5

Usines

agent 1 *

agent 2

agent 3

agent 4

Entretien / Espaces verts

agent 1

agent 6

administratif/clientele

agent 2 *

Responsable exploitation

agent 1
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Les tableaux ci-avant détaillent par service, les agents affectés avec : 
 La fonction 
 La formation 
 Le niveau de qualification 
 Le groupe dans la classification de la convention collective 
 Le type de contrat  
  
  

 
EVOLUTION DE LA SITUATION DU PERSONNEL 
Deux salariés sont sortis des effectifs en 2020 : 

 Agent 1 Usine au 07/05/2020 
 Agent 1 Admi / Clientèle au 31/08/2020 

 
Trois salariés sont entrés dans les effectifs en 2020 : 

 Agent 5 Maintenance au 09/11/2020 
 Agent 4 Réseau au 09/08/2020  
 Agent 1 Usine au 19/10/2020 

 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
5 accidents du travail avec arrêt (ATAA) ont été comptabilisés en 2019 pour 70  

 
 

Vous trouverez ci-dessous la nature des accidents : 
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Sans objet.  

 
 

été recrutées en intérim en avril 2015 puis ont été embauchées : 
 Un agent polyvalent en CDI le 14/09/15 
 Un agent réseaux en CDI le 14/09/15, cet agent a démissionné en juillet 2017 
 Un agent polyvalent a été recruté en intérim (762h sur 2017) puis il a été embauché en 

Mars 2018 
 

ENGAGEMENT EN 
  

** information non parvenue à ce jour 
 

Rappel des précédentes années : 

Alliance Heures 
travaillées 

5% d heures 
D insertion 

Heures 
effectuées 

2015 3 805,5 h 190,3 h 70 h 
2016 3 995,7 h 199,8 h 393,8 h 
2017 3 424,9 h 171,2 h 210 h 
2018 3 467,1 h 173,4 h 88,5 h 
2019 
2020 

TOTAL 14 693,2 h 734,7 h 762,3 h 
 
 

-INSERTION  
En 2020, AQUALTER en partenariat avec le cabinet RH STRATTITUDE a engagé les actions 
suivantes : 

 Entretien Relais : 5 réalisés en 2020 
 Parrainage : 2 parrainages en 2020 
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3- DIAGNOSTIC PERMANENT 
 

 Introduction  

sensibilité du 
réseau vis-à-vis des eaux claires parasites (ECP).  

Ces eaux sont de deux types : 

- Les Eaux claires parasites « Permanentes » (ECPP) qui sont majoritairement issues des 
nappes phréatiques. 

 
Figure 1 : Infiltration des ECPP dans le ré  

 

- Les Eaux claires parasites « Météorique » (ECPM) qui sont tout simplement les eaux de 
pluies récupérée  

-  
Figure 2  
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traitées Diag perm » 
développé par Aqualter. 

Le report des informations collectées sur le terrain présente parfois des discontinuités, 
notamment 

dant, les trames ès de 85 % 
et représentent plus de 6 millions de points de mesure collectés sur 71 capteurs (sondes sur 

 

 
 

Dans le rapport qui suit, les résultats affichés concernent, année 
civile 2020 complète. 

L totales (
de temps sec ou de temps de pluie sur la période, des saisons, du linéaire de réseau, etc.  

L ce linaire (ILI) est à mettre en relation avec les ECPP. 

La surface active (SA) et la sensibilité des bassins versants sont plutôt à corréler avec la part 
des ECPM.  

La corrélation de ces indices avec la moyenne mensuelle des différentes cat ECP 
permet de caractériser la sensibilité des différentes zones et 

 

Les résultats sont calculés commune par commune, via  du bassin versant étudié 
(S ation ou PR amont Step). 

Les données présentées sont : 

- Cumul des différents volumes pris en compte (EU, ECPP, ECPM, Eaux déversés) 

- Surface active de la commune, 

- ILI du réseau,  

- Pluviométrie sur la période,  

- BV critiques,  

- Pourcentage de données collectées sur le nombre de mesures théoriques 
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 Présentation globale des résultats 

 

STEU de chaque système ECPP (m3) ECPM (m3) Déversé 
(m3) 

Pluie 
moyenne 

(mm) 

Baillargues / Saint-Brès 7 274 6 942 0 85 

Beaulieu / Restinclières 2 230 3 360 8 235 213 

Cournonterral / Cournonsec 4 450 7 640 116 119 

Lavérune 2 500 2 942 1 346 57 

Montaud (Septembre 2020) 500 520 0 67 

Murviel-Lès-Montpellier  3 000 3 830 0 43 

Fabrègues/ Pignan / Saussan 16 675 17 544 1 330 57 

Saint Drézéry 1 160 2 220 8 160 

Saint Génies des Mourgues 570 3 030 830 152 

s 3 200 5 100 6 57 

Villeneuve les Maguelone  9 420 5 400 760 57 

 Tableau 1 : Bilan de fonctionnement des systèmes Est et Ouest courant Novembre 2020 

 

Le tableau ci-après présente les données collectées sur les 71 bassins versants des secteurs Est 
et Ouest du périmètre pour la période janvier à novembre 2020. 
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Commune BV ILI 
(m3/j/km) 

SA (ha) Sensibilité des 
BV (m2/ml) 

Cumul ECP 
(m3) 

 
 
 
 

Baillargues 
/ 

Saint-Brès 

Sonde 24  4.6 0 0,0 6 142 

Sonde 25 3.5 1.75 0,5 37 117 

Sonde 26 0.45 0.1 * * 

Sonde 30 6.4 0.15 1,1 2 300 

Sonde 41 * * * * 

STEP (Baïnea) 4.5 6.3 1,1 99 700 

PR Golf 4.5 0.55 1,1 8 920 

PR Mas Neuf 0.8 0.03 1,3 127 

PR Impérial 5.7 0.6 1,6 9 390 

PR Expobat 3.2 0.83 1,5 8 910 

PR Farels 5.6 2.6 3,0 20 900 

 
 
 

Beaulieu 
/ 

Restinclières 

Sonde 29 2.12 1.7 2,3 8 400 

PR Demoiselles 1.43 0.3 0,3 5 170 

PR Ecoles 2.9 0.27 0,8 3 920 

PR Horizon 1.57 0.06 1,3 686 

PR Renard 1.95 0.07 0,6 1 130 

PR Route 
Restinclières 

2.45 0.43 0,6 7 465 

PR Clos fontaine 1 0.04 0,6 413 

STEP 3.6 2.36 1,0 45 846 

 
 
 
 
 
 

Cournonterral 
/ 

Cournonsec 

Sonde 46 2.58 0.01 * * 

Sonde 47 17.8 1.14 1,3 32 870 

Sonde 48 9.4 0.58 0,8 19 538 

Sonde 49 0.03 0.27 0,6 1 940 

PR Intermarché 0.05 0.02 0,1 122 

PR Ancienne Step 2.95 0.54 0,5 12 830 

PR Cornière des 6.34 0.3 4,2 2 560 

PR Orée du bois 6.1 0.4 2,6 5 194 

STEP (Beaulieu) 3.62 5.47 1,3 73 890 

PR Ramassol 6 1.14 2,2 14 723 
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Lavérune 

PR Lassederon 3.14 0.1 1,2 1 150 

PR ancienne Step 
(STEP) 

5.5 3.5 
2,1 

72 240 

 
 

Montaud 

Sonde 23 0.8 0 * * 

PR Aspres 2.86 0.22 1,3 900 

PR Clos (STEP) 2.16 0.74 1,0 3 000 

 
 

Murviel-Lès- 
Montpellier 

PR Clos des pins 4.8 0.03 3,3 290 

PR Fontaine 1 0.03 0,5 360 

PR Rouvière 1.62 0.24 0,8 2 350 

STEP 9.4 3.87 3,0 45 810 

 
 

Pignan  
/  

Saussan 
/ 

Fabrègues 

Sonde 35 12 2.7 1,3 74 250 

Sonde 36 5.4 0.3 0,6 8 290 

Sonde 43 17 1.6 2,2 33 000 

Sonde 44 3.8 1.1 0,8 13 765 

Sonde 45 9.3 2.4 1,9 38 611 

PR Saussan 6.6 7.3 2,0 98 300 

PR Tennis 11.7 8.3 2,8 128 300 

PR Bornière 6.3 0.5 4,1 3 960 

STEP 7.5 16.8 2,2 213 800 

 
 

Saint Drézery 

Sonde 27 6.85 1.16 1,5 18 160 

Sonde 28 * * * * 

PR Village 4.2 1.6 1,1 25 100 

 
 
 

Saint Géniès 
/ 

Sussargues 

Sonde 31 3 0.3 0,5 6 590 

STEP  0.4 2.9 0,6 18 600 

Sonde 42 18 0.3 0,6 31 730 

Sonde 40 0.7 0.1 0,0 * 

PR Bérange 1.7 0.05 0,2 1 780 

PR des près 6.1 1.1 2,3 14 370 

PR Stade 2.6 1.4 0,7 24 790 
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Saint Georges 
 

Sonde 37 6.1 3 5,0 9 970 

Sonde 38 8.6 5.2 8,9 11 830 

Sonde 39 20 1.8 1,3 41 500 

PR Mijoulan2 4.5 0.3 1,0 3 000 

STEP  6 9.2 3,3 36 270 

 
 
 
 

Villeneuve 
Lès 

Maglonnes 

Sonde 32 14 0.4 2,0 8 380 

Sonde 33 * * * * 

Sonde 34 17 1.1 0,5 106 000 

Sonde 50 0.1 0 0,0 462 

PR Condamines 1.3 0.3 1,0 2 100 

PR Larzat 5.2 0.07 0,2 5 580 

PR pont VLM 0.7 0.1 0,4 1 150 

PR Capouillère 4.8 4.6 1,6 56 000 

STEP 6.9 7.6 1,7 111 800 

Tableau 1 : Sensibilité des BV par rapport aux ECPP et ECPM  
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 Définitions et intervalles 

 

-  et le 
linéaire du réseau amont, la valeur est rapportée à la journée.  

-à-vis des eaux 
infiltration.  

Les réseaux des communes étudiées présentent des facteurs qui varient entre 0 et 20 
(0 pas d  

 : 
 

Très bonne ( 5) Moyenne 
(5<X 10) 

Médiocre 
(10<X 15) 

Très mauvaise 
(>15) 

 
 
- La surface active (SA)  le volume 

ssainissement.  

Grâce à ce facteur théorique, la sensibilité des BV vis-à-vis des eaux météoriques est 
obtenue. Les communes présentent des BV de tailles différentes, et la surface active 
obtenue est comprise entre 0 et 10 (zéro pour BV non sensible aux ECPM et 10, très 
sensible).  

Le spectre de sensibilité des BV est le suivant : 

 

Non sensible 
(<2.5) 

Peu sensible 
(2.5<X<5) 

Sensible 
(5<X<7.5) 

Très sensible 
(>7.5) 

 
 

- Le facteur de sensibilité (m2/ml) est un indice obtenu à partir du rapport entre la SA 
et le linéaire du réseau. Cet indice permet de hiérarchiser entre eux les BV sensibles 
aux ECPM. 
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4- INNOVATION ET DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

Contexte de la démarche de gestion active des EUT 

Dans le cadre de ses compétences, Montpellier Méditerranée Métrop  
périphériques implantées sur les territoires Est et Ouest de la Métropole de Montpellier gérées par le 

 
an. 

 
Forte de cette volonté de protection de la ressource en eau sur son territoire, la Métropole de 
Montpellier via son délégataire a souhaité développer la réutilisation des eaux usées traitées au travers 
de la « gestion jectif de cette démarche est de faire des eaux 
usées traitées une ressource répondant à des besoins locaux multi-usages et entrant dans une démarche 
durable et circulaire. 

 
lant sur plusieurs stations 

 de la Métropole. Ces 3 phases développement plusieurs thématiques différentes : 

 Phase 1 : une phase concrète et opérationnelle avec la mise en  de 3 actions soumises à une 
autorisation préfectorale sur la STEU de Saint-Drézéry 
- Action 1 : de  pour la rivière : définir le débit minimum à conserver après 

prélèvement des eaux (initialement rejetés au sein de la rivière) pour le maintien des 
fonctions vitales 

- Action 2 : de  pour le miel : création  espace de biodiversité dédié à la flore 
locale et aux insectes pollinisateurs irrigué avec les eaux usées traitées 

- Action 3 : de   
biomasse végétale irriguée avec les eaux usées traitées de la station. La biomasse sera 
ensuite valorisée au sein des chaudières de la métropole. 

 Phase 2 : une phase  et de faisabilité composée de 2 actions sur le territoire de Fabrègues 
afin  les motivations et les intérêts de ceux qui envisagent la réutilisation des eaux 
usées traitées comme une solution (agriculteurs, services techniques communales) 
- Action 4 : de au pour le vin et les fruits : identification du potentiel irrigable agricole 

et la gouvernance de cette ressource, 
- Action 5 : de  pour la ville : identification du potentiel irrigable des espaces verts 

avec des eaux usées traitées et la gouvernance de cette eau. 
 Phase 3 : une phase  composé de 3 actions afin  les autres usages possibles de 

 et les risques sanitaires associées. 
- Action 6 : de  contre le feu (Baillargues/Saint-Drézéry) : identification des 

possibles 
utilisations de lutte contre  avec des eaux usées traitées 

- Action 7 : de  pour  (Fabrègues) : identification du potentiel 
  usées traitée pour les activités  

- -Drézéry) : identification du stockage 
nécessaire -
détérioration de la qualité de  usées traitées stockée. 

01_3M_Sythèse des démarches menées en 2020 Page 3 sur 15 
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Démarches menées en 2020 pour la phase 1 

 Action 1  
 

sur le    actions 2 et 3, un suivi du milieu 
récepteur sera mené afin   initial des cours  et  du prélèvement de ces 
eaux sur ces deux 

 invertébrés, poisson) ainsi que la flore. 
 

 Suivi hydrologique 
 

En 2020, un suivi hydrologique hebdomadaire du Bérange et du Pradas (exutoire de la STEU) a été 
mené et                 les principales conclusions sont : 

 Bérange : écoulement inexistant lors de la période estivale et fluide le reste de  
 Pradas : aucun écoulement observé en amont du rejet de la STEU durant toute  

 

 

Figure 2 : Ecoulement fluide dans le 

Bérange - DV2E - Avril 2020 
Figure 3 : aucun écoulement 

observé au sein du Pradas - DV2E  

Juin 2020 

 

 Recensement des macro-invertébrés du Pradas et du Bérange 
 

En 2018, un état des lieux concernant les macro-invertébrés classait le Bérange et le Pradas dans la 
catégorie « mauvais état écologique » . Un suivi des macro-invertébrés a été réalisé en juillet 2020 par 
la  société AQUASCOP afin  le possible impact de la REUT sur les deux cours  
En 2020, les cours  se sont retrouvés très rapidement en débit  (dès le mois de juin). Face à 
ce constat, une seule campagne a pu être réalisée en juillet au lieu des deux prévues initialement. De 
plus, le -
invertébrés :   aucune conclusion définitive sur  de la REUT ne peut être formulée.5 
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Tableau 1 : Résultat du recensement des macro-invertébrés et définition de l'état écologique du Bérange et du Pradas 

 
 

 

Lors de la campagne de juillet, seul 15 taxons (espèces faunistiques) ont été recensés. Les 
principales  conclusions relatives à cette étude sont : 

 Le Bérange et le ruisseau du Pradas présentent toujours « un mauvais état écologique », 
 Le rejet de la STEU de Saint-Drézéry impacte directement la qualité du Pradas dont il constitue la 

seule ressource en eau en période  

 
La sensible dégradation observée cette année dans le Pradas  pas expliquée, plusieurs hypothèses 
peuvent être émises : 

 une éventuelle dégradation de la qualité physico-chimique du rejet, 
  potentiel de la réduction du débit restitué (démarrage en juin de igation par 

réutilisation des eaux usées de la STEP de Saint-Drézéry), 
 la variabilité naturelle des peuplements invertébrés. 

 
 

 Action 2 Action 3  
 

Dans le cadre de  2, la parcelle AC201 est dédiée à la création  corridor écologique pour la 
faune et la flore. En effet, des haies composées de différentes essences sont irriguées avec des eaux usées 
traitées. Tandis que dans le cadre de  3, la parcelle AC200 est dédiée à la production de biomasse 
(ou culture lignocellulosique).  choisie pour atteindre cet objectif est le saule. 

 
Une demande  concernant la mise en place des actions 2 et 3 a été approuvée le 28 
novembre 2019 par la préfecture de  À la suite de cette autorisation, la mise en place des 
plantations et du système  des actions 2 et 3 (uniquement la moitié de la parcelle) a été 
réalisée au 1er semestre 

tobre 2020 avec les eaux usées traitées. 
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Le récapitulatif des démarches réalisées en 2020 sur les parcelles AC200 et AC201 sont présentées dans 
le tableau suivant : 
 

Tableau 2 : synthèse des démarches menées sur les parcelles AC200 et AC201 
 

Parcelle 
/Mois AC 200 (Action 2) AC 201 (Action 3) 

 
Mars 2020 

 Transmission du programme  et de surveillance des eaux usées traitées, 
 Note  concernant le changement  des deux citernes prévues 

en une seule 
 

Mai 2020 
 Installation des attentes du système de goutte-à-goutte, 

 Réalisation des tranchées permettant  électrique du système  et 
 la dalle support de la cuve de stockage 

 

20 sur 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figure 4 : Paillage mis en place avec du 

compost NF U 44-051 sur la parcelle AC200 

 

Figure 5 : Haies irriguées mises en place sur la parcelle AC201 

 
 

Mai-20 

 
 

Plantation des saules (hauteur de 60 
cm) sur la moitié de la parcelle 
biomasse, 

Plantations des arbustes de la parcelle 
biodiversité : sureau noir, peuplier noir, 
noisetier, bourdaine, érable champêtre, 
viorne lanterne, boule de neige, cornouiller 
sanguin 

 

Juin-20 

 Pose des deux portails et des clôtures sur les parcelles biomasse et biodiversité, 
 Approvisionnement et stockage du compost NF U 44-051 sur la parcelle biodiversité & 

paillage des plantations, 
 Mise en place du système  

Juillet 2020 
- octobre 

2020 

 Irrigation des 2 parcelles au moyen  
 Réalisation du suivi physiologique des plantations et du système d'irrigation de manière 

hebdomadaire 

 
Novembre 

2020 

 
- 

Semis de la prairie non irriguée constitué 
de : brome dressé, luzerne cultivée, 
badasse, pissenlit, caille-lait jaune, mauve, 
Carotte sauvage, chicorée bleue, fenouil 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole  

  146 
 

 

 
Figure 6 : Prairie fleurie sur la parcelle AC201 

 

 

Figure 7 : Croissance des saules observée sur la parcelle AC200 

 

 
 

 

 

Figure 8 : Implantation de la dalle support de la 

citerne de stockage et de l'armoire électrique sur la 

STEU de Saint-Drézéry 

Figure 9 : Citerne de stockage des EUT 

installée sur la STEU de Saint-Drézéry 

 
 
 
 
 
 

 Irrigation des deux parcelles agricoles  
 

En 2020, le volume eaux usées traitées réutilisé pour  est évalué à : 

 Parcelle AC200 : 1 875 m3 soit 14,09 m3/jour, 

 Parcelle AC201 : 543 m3 soit 4,08 m3/jour, 

Soit un total de 2 418 m3 pour 19 semaines  
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Figure 10 : Volume hebdomadaire d'eau usée traitée réutilisée pour l'irrigation des parcelles biodiversité et biomasse (m3) 
 
 
 
 
 
 

 Suivi périodique des EUT de la STEU de Saint-Drézéry  
 

nt-Drézéry, le niveau 
de qualité sanitaire à respecter est le niveau de type D garantissant la compatibilité des eaux usées 
traitées      avec  agricole. 

 
Le suivi périodique permettant la vérification du niveau de qualité des eaux usées traitées de la STEU 
de Saint-Drézéry a été réalisé  à octobre 2020. Conformément à la réglementation, ce suivi 
déroulé  1 fois par mois pendant 6 mois. 

 
Le niveau de qualité sanitaire des EUT de la STEU de Saint-Drézéry obtenu est la qualité C et est 
conforme au niveau exigé pour  des parcelles AC 200 et 201. Les résultats sont détaillés dans 
le tableau ci- dessous. 
 
 Page 8 sur 15 

Parcelle AC 201 (biodiversité) Parcelle AC 200 (biomasse) 

160,00   
 
140,00 
 
120,00 
 
100,00 
 

80,00 
 

60,00 
 

40,00 
 

20,00 
 

- 

 



 

  1
48

 
  

 

 

   RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 D

U
 D

EL
EG

AT
AI

RE
 

 S
ec

te
ur

s 
Es

t e
t O

ue
st

 M
on

tp
el

lie
r M

éd
ite

rr
an

ée
 M

ét
ro

po
le

 

   
Pa

ra
m

èt
re

s a
na

ly
sé

s 
 

U
ni

té
s 

ST
EU

 
So

rt
ie

  

 Ab
at

te
m

en
t 

N
iv

ea
u 

de
 

qu
al

ité
 

ST
EU

 

 So
rt

ie
 S

TE
U

 
 Ab

at
te

m
en

t 
N

iv
ea

u 
de

 
qu

al
ité

 
ST

EU
 

So
rt

ie
  

 
 

N
iv

ea
u 

de
 

qu
al

ité
 

M
at

iè
re

s e
n 

su
sp

en
sio

n 
(M

ES
) 

m
g/

l  
 

 
4,

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De
m

an
de

 c
hi

m
iq

ue
 

en
 o

xy
gè

ne
 (D

CO
) 

m
gO

2/
l 

 
 

23
 

 
 

 
44

 
 

 
 

 
 

10
6 

 
 

 

Es
ch

er
ic

hi
a 

co
li 

  
1 

59
6 

 
 

 
62

 1
70

  
 

 
 

5 
36

8 
 

 
 

En
té

ro
co

qu
es

 fé
ca

ux
 

(a
ba

tt
em

en
t e

n 
lo

g)
 

Lo
g 

en
tr

ée
 / 

lo
g 

so
rt

ie
 

4 
09

3 
00

0 
92

0 
3,

65
 

 
3 

21
6 

00
0 

8 
42

4 
 

2,
58

 
 

5 
21

7 
00

0 
1 

86
0 

3,
45

 
 

 

Ph
ag

es
 A

RN
 F

- 
sp

éc
ifi

qu
es

 
(a

ba
tt

em
en

t e
n 

lo
g)

 

Lo
g 

en
tr

ée
 / 

lo
g 

so
rt

ie
  

90
 0

00

 
 60

0 
 

2,
18

 
 

 
 

96
0 

 
 

 
 

2,
98

 
 

 
 11

 0
00

 
 

 
 

4,
04

 

 
 

 

Sp
or

es
 d

e 
ba

ct
ér

ie
s 

an
aé

ro
bi

es
 s

ul
fit

o-
 

ré
du

ct
ric

es
 

(a
ba

tt
em

en
t e

n 
lo

g)
 

 Lo
g 

en
tr

ée
 / 

lo
g 

so
rt

ie
  

4 
20

0 

 
 

 
 

3,
62

 
 

 
 10

0 
00

0 
 

47
0 

 
 

2,
33

 
 

 
 10

0 
00

0 
 36

0 
 

2,
44

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15
-ju

il-
20

 
 

 
 

11
-a

oû
t-

20
 

 
 

 
15

-s
ep

t-
20

  
 

 
Pa

ra
m

èt
re

s a
na

ly
sé

s  
 

U
ni

té
s 

ST
EU

 
So

rt
ie

   
Ab

at
te

m
en

t 
N

iv
ea

u
de

 
qu

al
ité

ST
EU

  
So

rt
ie

 S
TE

U
 

Ab
at

te
m

en
t 

N
iv

ea
u 

de
 

qu
al

ité
 

ST
EU

 
So

rt
ie   

Ab
at

te
m

en
t 

N
iv

ea
u 

de
 

qu
al

ité
 

 
 

m
g/

l 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

De
m

an
de

 c
hi

m
iq

ue
 e

n 
ox

yg
èn

e 
(D

CO
) 

 
m

gO
2/

l 
 

20
 

 
 

 
 

21
 

 
  

 
20

  
 

 

Es
ch

er
ic

hi
a 

co
li 

 
U

FC
/1

00
 m

l 
 

4 
09

3 
 

 
 

13
 4

19
 

 
  

 
39

 9
00

 
 

 

En
té

ro
co

qu
es

 fé
ca

ux
 

(a
ba

tt
em

en
t e

n 
lo

g)
 

 
Lo

g 
en

tr
ée

 / 
lo

g 
so

rt
ie

 
4 

09
3 

00
0 

1 
71

4 
3,

38
 

 
8 

93
1 

00
0 

25
5 

4,
54

 
 

 
00

0 
5 

56
0 

3,
46

 
 

Ph
ag

es
 A

RN
 F

-s
pé

ci
fiq

ue
s 

(a
ba

tt
em

en
t e

n 
lo

g)
 

 
Lo

g 
en

tr
ée

 / 
lo

g 
so

rt
ie

 
3 

20
0 

 
3,

51
 

 
80

0 
 

 
2,

9 
  

 
 

3,
13

 
 

Sp
or

es
 d

e 
ba

ct
ér

ie
s 

an
aé

ro
bi

es
 su

lfi
to

-r
éd

uc
tr

ic
es

 
(a

ba
tt

em
en

t e
n 

lo
g)

 
 

 

 Lo
g 

en
tr

ée
 / 

lo
g 

so
rt

ie
 

 m
en

ée
s e

n 
20

20
 

 
  

45
0 

 
2,

79
 

 
 

 
22

0 
00

0 
  

Pa
ge

 1
0 

 45
0 

  su
r 1

5 

 
2,

69
 

 
  

 
73

0 
 

2,
37

 
 

 



 
 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

 

  149 
 

05/10/2020 

Paramètres analysés Unités Entrée STEU Sortie STEU Abattement Niveau de qualité 

Matières en suspension (MES) mg/l  4,50 - A 
Demande chimique en oxygène (DCO) 

mgO2/l 
 62 - B 

Escherichia coli UFC/100 ml  10 150 - C 

Entérocoques fécaux (abattement en 
log) 

Log entrée / 
log sortie 8 424 000 5 600 3,18 B 

Phages ARN F-spécifiques (abattement 
en log) 

Log entrée / 
log sortie 550 1 2,74 C 

Spores de bactéries anaérobies sulfito-
réductrices (abattement en log) 

 
Log entrée / 

log sortie 

 
100 000 

 
1 100 

 
2,0 

 
C 

 
 

 Résultat du suivi en routine des EUT mené en 2020  
 

Un suivi en routine des EUT de la STEU de Saint-Drézéry a également été réalisé en 2020, à raison   
fois par mois pendant la période  (de juin 2020 à septembre 2020). Ce suivi en routine a été  
réalisé sur les 3 paramètres définis dans  II de  du 2 août 2010 : 

 MES (mg/l) 
 DCO (mg/l) 
 Escherichia Coli (UFC/100 ml). 

 
Dans le tableau ci-dessous, sont présentés les résultats du suivi analytique des EUT : 
 

Tableau 4 : Résultat de la caractérisation des eaux usées traitées de la STEU de Saint-Drézéry en avril 2020 
  15/07/2020 11/08/2020 07/09/2020 

Paramètres analysées Unités Sortie stockage Sortie stockage Sortie stockage 

Matières en suspension (MES) mg/l 2,00 2,00 4,50 
Demande chimique en oxygène 

(DCO) 
mgO2/l 20,00 22,00 18,00 

Escherichia coli UFC/100 ml 58,00 3 860,00 19 124,00 
 
 

 Synthèse  
 

La mise en place de la deuxième partie de la parcelle AC200 (action 3) et du système  a été  réalisé 
en mars 2021. 
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Démarches menées en 2020 pour la phase 2  

  
 

 
les parcelles agricoles potentiellement irrigables par les eaux usées traitées de la STEU de Fabrègues. 
 
Le territoire de Fabrègues est un territoire très dense et pourvu de cultures agricoles non irriguées telles que les 
cultures céréalières, les oliveraies et la viticulture. Quelques cultures maraichères sont également présentes sur 
le 
plus, il est important de noter que le réseau BRL est également présent sur le territoire et présente une 
concurrence pour la filière REUT car ses coûts de vente sont de 
0.20  
 

Figure 11 : Potentiel irrigable étudié dans le cadre de l'action 4 - DV2E - Echelle : 1/15 000 
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 le 
 

 
espaces verts de la ville de Fabrègues. Les besoins en eau estimés pour  des espaces verts est   de 

 publique 
(eau potable). 

 
Il est très important de noter le fort intérêt des services techniques du pôle DAT Ouest pour la REUT et 

 ont prévu de  dans un futur proche à proximité immédiate de la STEU. Il serait possible 
 une borne de remplissage sur la STEU afin de satisfaire les besoins de cette action. 

 
 Synthèse  

 

Une filière REUT ne peut être envisagée sur du mono-usage au vu des volumes en jeu. Une étude 
complète des différents coûts  de la faisabilité technique et financière sera transmis au 
cours de ée 2021. 

 
 

Démarches menées en 2020 pour la phase 3  

 u 
 

Lors de la période estivale,  est frappée chaque année de violents incendies, et des milliers de 
ndies. Le SDIS 34 est très impliqué par les 

 
ressource en eaux usées traitée pourrait se substituer à la ressource  potable pour la lutte contre 
les incendies. 
Cette étude se déroule sur la STEU de Baillargues et sur la STEU de Saint-Drézéry sur une durée de 4 ans, 

 
 seront menés au cours de cette étude. Ces essais porteront sur une étude de risque sanitaire 

 
able, eau de 

rivière, eau de citerne et eau usées traitée. 
 

Un 1er essai a été réalisé en septembre 2020 et la reproductibilité des résultats seront mis en place lors  
de la 2ème campagne prévu au 1er semestre 2021. 
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Eau potable : 
risque ORL 
inexistant 

 
Eau de rivière 
(BRL) : risque 
ORL faible 

Eau usée 
traitée : 

risque ORL 
présent 

Eau de citerne 
pompiers : 
risque ORL 

non 
négligeable 

 
Les résultats de la 1ère campagne permettent un 1er classement des risques ORL pour chaque ressource           
en eau : 

 
 

 

 
 

Ces résultats ne sont pas définitifs et une 2ème campagne est nécessaire. 
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De nos jours, les égouts, sont nettoyés et vidangés avec de  potable. La Métropole de Montpellier et 
 

er   usée traitée pour cette tâche. Tout comme  6, il   usage 
non réglementé en France, par conséquent cette action sera dotée   avec les eaux 
usées traitées afin  les risques sanitaires associés. 
 

 des lieux de la réglementation a été menée en 2020 et les deux campagnes  sont prévues 
en 2021/2022. 

 
  

 

Dans le cadre des actions 2 et 3, un système  muni  cuve a été installée sur la STEU de 
Saint-Drézéry. Dans le cadre de cette étude, sont prévues deux essais expérimentaux lors de la période 

 
biofilms. Les risques sanitaires associée sont également prévues à  au cours de cette 
expérimentation. 
 

 des lieux de la réglementation a été menée en 2020 et les deux campagnes  sont prévues 
en 2021/2022. 
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5- BILAN CARBONE 2020 
 

Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre des périmètres EST et  à 
1368 tonnes équivalents CO2.  
Les émissions de gaz à effet de serre des différents systèmes du service assainissement sont réparties comme 
suit : 

 
Le graphiq
plus émetteurs sont Baillargues (20 000EH) avec 276 tonnes équivalent CO2 et Fabrègues (30 517 EH) avec 
presque 340 tonnes équivalent CO2.  
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Si on compare les émissions de gaz à effet de serre (GES) aux m3 

 : 
 

 
Sur la totalité des 12 s
effet de serre sont réparties de la manière suivante :  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Scope 1 : Emissions directes  
Scope 2  
Scope 3 : Autres émissions indirectes 
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6- MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 

 :   
 istance. 
  
  

 
La réalisation du bilan carbone a permis de déterminer les a
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 
 

 : 
 Installer 

 
 

gie. 
  
 

consommation (vérification des paramètres de dosage etc.). 
 Réduire les émissions de GES liées au compostage des boues, en favorisant une valorisation 

exemple, la méthanisation des boues permet la production de biogaz qui peut être valorisé 
sous forme de production de chaleur et/ou électricité. Le digestat est quant à lui valorisable en 
tant que fertilisant agricole.  
 

 

GES : 
 La veille technologique qui permet de se tenir informé des dernières technologies en matière 
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7- LE PLAN DE SECOURS 
 

Pour cha
répertoriées. A chaque situation correspond une fiche de situation accidentelle avec un numéro de référence, 
consultable dans le rapport du plan de secours. 
Le  : 

 
 Dégagement gazeux au-delà du seuil réglementaire 
 Incendie interne 
 Incendie externe 
  
 Vandalisme 
 Intrusion 
 Agression de personnel 
 Déversement de produit chimique 
 Accident de personne 
  
  
 Surcharge hydraulique des ouvrages 
  
 Dysfonctionn  
 Incident technique interne 
 Arrêt électrique de la station 
  
  
  
 Dysfonctionnement de la désodorisation 
 Absence de personnel compétent pour piloter les installations 
  
 Déversement de déchets lors du dépotage par un tiers 

 
Pour chaque situation, nous avons identifié : 

 Quels étaient les risqu  ? 
- Sanitaires 
- Environnementaux 
- Risques de rupture de service 
- Risques pour la sécurité 

  Quelles pouvaient être les causes de cette situation puis les conséquences ? 
  
 La gravité des impacts  
 Les moyens en place pour prévenir cette situation 
 Les actions préventives pour prévenir cette situation 
 Les actions à mener si la situation se présente 
 Les parties prenantes à informer si la situation se présente 
 incident est clos. 

 

éléments précédents.  
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2- EVOLUTION DU NOMBRE DE BRANCHEMENTS 

 Les créations de branchements par AQUALTER : 85 

Commune Adresse Nb Date 

BAILLARGUES 
 

651 RUE JOSEPH DELTEIL 1 14/05/2020 
171 MAS DE ROUE 2 18/05/2020 

BEAULIEU 
RUE DU TENNIS 1 03/11/2020 
10 RUE DE LA CRETE  1 12/11/2020 

COURNONSEC 

RUE TRAS DE LA GLEIZE - AB182 4 23/01/2020 
39 RUE DES BARRYS 1 02/06/2020 
440 RUE DES MASELIERS 1 12/05/2020 
RUE DE LA BILIERE 4 29/09/2020 
CHEMIN DES ORMES 1 28/10/2020 
776 RUE DES MASSELIERS 1 16/11/2020 
871 RUE DES MASSELIERS 1 17/11/2020 

COURNONTERRAL 

11 CHEMIN DE TRIVIALE 1 14/01/2020 
30 AV JEAN JAURES 1 10/03/2020 
CHEMIN DES JONCQUASSES 1 19/06/2020 
5 IMPASSE DES LUCIOLES 1 09/07/2020 
1 AVENUE DE LA BILIERE 1 02/09/2020 
2 CHEMIN DE TRIVIALE 1 08/10/2020 
7 RUE MANAVIELLE 1 12/10/2020 
CHEMIN DES PEYROULES 1 28/10/2020 
5 CHEMIN DES PEYROULES 1 28/10/2020 
RUE MANAVIELLE 1 06/11/2020 
37 RUE ANDRE TREBOULON 1 21/12/2020 

FABREGUES 
 

65 RUE MENDES France 1 18/05/2020 
IMPASSE DU PONANT 1 06/11/2020 

LAVERUNE 1 RUE DE LA SOURCE 1 16/11/2020 
MONTAUD 
 

24 RUE DU VALLON 1 04/03/2020 
11 RUE DU VALLON 1 30/06/2020 

MURVIEL LES 
MONTPELLIER RUE DE  FOUR 1 

27/10/2020 

PIGNAN 
 

6 AV SAINTE CECILE 4 05/03/2020 
RUE DU CHÂTEAU  - AN 221-235-
243 1 

09/03/2020 

RUE DU FOUR DE LA CAUX 1 03/06/2020 
RUE DE LA BOUFFIA 5 16/11/2020 

RESTINCLIERES 
 

10 ROUTE DE MONTPELLIER 1 08/06/2020 
27 GRAND RUE 1 09/07/2020 
1 IMPASSE DU BERGER 1 06/11/2020 
25 CHEMIN DE SUSSARGUES 1 30/11/2020 
ROUTE DE SOMMIERES 1 04/12/2020 

SAUSSAN 1 ALLEE DES PEUPLIERS 1 10/03/2020 

ST BRES 
6 PLACE CHAMPAGNE 1 29/05/2020 
25BIS RUE DE CANTAUSSEL 1 05/10/2020 
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ST DREZERY 
 

239 AV CROIX MOUNIER 1 05/02/2020 
4 RUE DU MISTRAL - LOTISSEMENT LE 
MAZET 

1 06/03/2020 

23 AVENUE DE LA MEDITERRANEE 2 08/09/2020 
CHEMIN DU TRIAL 1 30/09/2020 
380 AVENUE DU BERANGE 1 22/06/2020 
CHEMIN DE COURBESSAC 1 14/10/2020 
50 CHEMIN DE LA GARONNIERE 1 19/11/2020 
7 RUE DU MISTRAL 4 01/12/2020 

ST GENIES DES 
MOURGUES 
 

47 RUE DES TILLEULS 1 03/03/2020 
CHEMIN DES PEYROUSES 1 28/07/2020 
CHEMIN DES PEYROUSES 1 05/10/2020 

ST GEORGES D 
ORQUES 
 

4BIS RUE DES CARRIERES 1 24/06/2020 
18 RUE DE BEL AIR 1 09/11/2020 
29 RUE DES VERDIERS 1 03/12/2020 
2TER ALLEE DU MAS NEUF 1 03/12/2020 

SUSSARGUES 
 

4 BIS RUE GARIGLIANO 1 06/02/2020 
RUE DES AGASSES 1 12/06/2020 
18 CHEMIN DU BOURGIDOUX 1 11/06/2020 
CHEMIN DU BOURGIDOUX 1 17/06/2020 
RUE DES ARBUSIERS 1 17/06/2020 
15 RUE DES GENETS 1 01/12/2020 
9 RUE DE LA CROIX REBOUL 1 03/12/2020 

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE 
 

CROISEMENT CHEMIN PILOU ET 
MARIUS BOULADOU  1 

17/01/2020 

110 RUE DU GALOUBET 1 27/07/2020 
427 RUE DES AMANDIERS 1 03/09/2020 
BOULEVARD CARRIERE POISSONIERE 1 14/09/2020 
RUE JOKARI 1 04/12/2020 

 

 Evolution des branchements suite aux travaux de la Métropole : + 25 branchements 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Commune Localisation des 
branchements 

Nombre Etat technique 

Cournonsec Rue des Barthes 1 neuf 
Cournonterral Rte de Murviel 2 neuf 
Cournonterral Allée du Lac 10 neuf 
Fabrègues Rue de la Fabrique 6 neuf 

Saint-Drézéry CH de la Paranasse Grives, 
Azerolles 6 

neuf 
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3- LES CREANCES IRRECOUVRABLES D 2020 

 
Informations non parvenues à ce jour. 

 
 

Document actualisé sera remis avec la version finale 
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LES MOYENS DU DÉLÉGATAIRE 
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PRESENTATION DU GROUPE AQUALTER 
 

Le groupe Aqualter est né fin 2010 du rapprochement, par la Caisse des dépôts et la société CITEE, de deux 
 

 tions de service public, créée en 1992. En 2016, 
ALTEAU prend le  

 
CONSTRUCTION. 

 
ule société dénommée « AQUALTER ». 

 
Notre objectif est de propos
une entreprise de taille intermédiaire 
 
EXPERIENCE ET SOLIDITE 

 
 

Les synergies sont encouragées, afin que la branche exploitation se nourrisse des connaissances des bureaux 
e des 

 
La présence de la Caisse des dépôts, qui détient 52 % de notre capital, est une garantie très forte de notre 
capacité à respecter nos engagements sur le long terme. 
 

 
 
PARTENARIAT ET QUALITE DURABLE 

 fondée sur un profond respect de ses contrats et de ses clients, avec lesquels elle 
vise à créer un véritable partenariat : 
 

de la gouvernance avec la collectivité, de 
transparence des comp  
En construction, la qualité est au centre de nos réalisations, sur le plan du process, du génie civil ou de 

investissement est systématiquement calculé, en cherchant à minimiser les 
coûts de fonctionnement sur toute la durée des ouvrages. 
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NOS VALEURS 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 
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ORGANISATION GENERAL  
 

ts (52%) et la société CITEE (48%) détenue par Loïc Darcel, 
Président du groupe. 
 

 
 
Aqualter détient plusieurs filiales : 

 
 

  
 ualter 
 ition des logiciels de gestion dans le 
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LES MOYENS DU GROUPE AQUALTER 
 
 

AQUALTER dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la continuité de son 
service. 

  

notamment de moyens humains importants. 
Ces moyens comprennent : 

 Une équipe renforcée et autonome dédiée au service et détachée sur site 
 Une équip  
 Des équipes spécialisées disponibles  

Du personnel qualifié et habilité est mobilisable 24h/24 pour faire face à tout incident ou situation de crise. 
 

 Véhicules  : 
Le personnel est doté de véhicul on et adaptés à 

 
 

 Les électromécaniciens : 
 habilitations électriques 
 connaissances électro mécaniques, en automatisme et supervision 

 
 Les personnels de curage et nettoyage : 

  
 

 Les personnels sont sensibilisés aux risques de leur métier : 
 hygiène corporelle 
 port des Equipements de Protection Individuelle 
 utilisation de la haute pression 
 port de charge lourde et travail physique 
  
 risque routier 

 
 Les personnels sont formés : 

 les gestes et postures  
 formation incendie  
 balisage de chantier sur voirie  
 utilisation de la Haute Pression  
 utilisation des appareils de prévention et de secours  
 travail en atmosphère confinée 

 
 Les personnels sont équipés : 

EPI habituels : 
 Vêtements de travail été/hiver et temps pluvieux, bottes et chaussures de sécurité, gants 

étanches, cuir, égoutiers, chasuble haute visibilité 
 casque, lunette de protection, protection antibruit, combinaison étanche, cuissardes 

EPI spécifiques : 
 

descente, stop-chute 
 détecteurs C0, C02, H2S présents dans chaque  

Du personnel qualifié et habilité est mobilisable 24h/24 pour faire face à tout incident ou situation de crise 
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1- LA DIRECTION REGIONALE SUD 
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2- GENCE AQUALTER DE MONTPELLIER 

 
 
AQUALTER ée 
communes des secteurs Est et Ouest de la Métropole de Montpellier 
 

  :  
145 rue de la Marbrerie  
Site multi parc du Salaison 
34 740 VENDARGUES 
 

 Numéro de téléphone de l  : 04 67 04 26 79  
 

  (24h/24) : 04 67 04 26 79 
 

  
Horaires accueil physique : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
 
Horaires accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 Adresse mail : contact3m@aqualter.com 
 

 Services assurés aux usagers : Information des usagers, accompagnement dans leur démarche 
(nouveaux branchements, autorisations de déversement, cessions de bien immobilier, mise en 
conformité et 
branchements, suivi des branchements neufs  
 

 

3- SURANCE  
 

 
En annexe 10, sont jointes l  : 
 

- Multirisques entreprise 
- Responsabilité civile 
- Responsabilité de nature décennale 
-  
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4- VOS INTERLOCUTEURS POUR LE SUIVI DU CONTRAT 

 
 

 
 

Agence de Montpellier 

r.basile@aqualter.com 

Directeur Régional Sud 
Roch BASILE 

07 84 14 85 72 

Responsable Technique 
Xavier VANDAMME  

06 20 99 19 76 
x.vandamme@aqualter.com 

04 67 04 26 79 
j.badze@aqualter.com 

Sce Clientèle & Adm. 
Johanna BADZE  

Jérémy COLL 

06 21 89 83 45 

Fabrice KUSCHNIK 

06 21 89 71 14 

Julien GUYOT 

06 21 89 89 86 

Xavier LENNE 

06 21 89 83 98 

Gilles FORNER 
06 21 89 85 73 

Espaces verts 
Abdelhak BOUKHIZZOU 

06 21 89 83 74 

3
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06 20 99 20 18 
r.baje@aqualter.co

Rafik BAJE Clément LUCAS 
06 49 57 58 29 

c.lucas@aqualter.com

 
 
 

4
 E
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c
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o

m
éc
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n
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n
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Responsable  Usines Responsable Reseaux Responsable Maintenance 

Ingénieure Méthodes 
Sonia REY  

06 21 89 83 90 
s.rey@aqualter.com 

06 85 43 65 66 
y.mouacha@aqualter.com 

Ingénieur Hydraulicien 
Youssef MOUACHA  

Vincent LEMATTRE 
06 07 46 92 54 

v.lemattre@aqualter.com 

Myriam NEDJAR 

06 21 89 78 34 
Alexandre GRADONI 

06 21 89 86 05 

Mickaël TEXEIDO 
06 21 89 83 74 

Didier NORMAND 
06 21 89 83 54 

Jérémy DOMENECH 
06 21 89 80 41 

Jacques LAURENS 
06 21 89 84 04 

Christophe DAILLY 
07 72 25 97 11 

Hicham MELLOUK 
06 21 89 84 78 
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LA POLITIQUE QUALITE & ENVIRONNEMENT 
  

Pour le 
élément 

majeur, garantissant la qualité de nos prestations auprès de nos clients.  
 

engagements fondamentaux sont : 
  

performance des équipements, permettent la réduction des rejets polluants et la maitrise des 
déchets 
 la prévention des pollutions, le respect de la réglementation et de nos obligations contractuelles 
 un mode de communication ouvert et transparent avec toutes les parties intéressées afin 

 
 

Les priorités du groupe AQUALTER portent sur : 
 la maitrise de nos consommations énergétiques 
 la sauvegarde de nos ressources naturelles 
 la prévention contre le risque de pollution et les nuisances grâce à un personnel formé et 

compétent 
 fier 

 
 
Le Manuel Qualité et les procédures associées sont transposés et adaptés à la gestion des ouvrages. 
 

Les certifications AQUALTER  

CERTIFICATION ISO 9001  VERSION 2015 
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CERTIFICATION ISO 14 001  VERSION 2015 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 de l ont été 
renouvelées en 2020 suite aux audits de surveillance. 
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TREINTE 
 
 

er 24H/24 et 
365 jours par an. Hors heures ouvrées, les « équipes de jour » sont relayées par les « équipes  », 

 service.  
 

 
AQUALTER reinte : 

 
ENT  

 
En cas de nécessité  
indispensables pour assurer la continuité des services Eau et Assainissement. 

ice en faisant 
appel, si besoin, à des ressources extérieures. 
Cette astreinte est assurée par les cadres habitués à la gestion du service et connaissant bien les contraintes 
de ce métier. 
 

encadrement : 
 relaie l'astreinte téléphonique en cas d'indisponibilité de celle-ci  
 prévient les abonnés sensibles afin de laisser les agents disponibles pour les opérations terrains  
 prend en charge le relationnel avec la Collectivité 
 prend en charge le relationnel avec les structures de sécurité civile (sapeurs-pompiers, préfecture, 

ARS (Agence Régionale de Santé), police  
 effectue la recherche et l'approvisionnement de matériel correspondant à un besoin dépassant les 

moyens d'action de l'agence 
 supervise l'intervention complémentaire d'agents d'autres agences ou des sociétés partenaires en 

cas de besoin. 
 

 
IQUE  

 
L'agent d'astreinte téléphonique sert alors d'interface, en dehors des heures d'ouverture de l'agence, entre 
l'abonné et les agents d'astreinte technique.  
 
L'astreinte téléphonique assure 3 fonctions principales : 

 une fonction de recueil d'information pour orienter l'intervention de l'agent technique  
 une fonction d'information, d'écoute, de réponse et de conseil aux abonnés, notamment lorsque 

l'agent d'astreinte technique est déjà en intervention ou que le service des eaux n'est pas concerné 
par le problème  

 une fonction "filtre" afin de ne retransmettre aux agents d'astreinte que les appels d'urgence. 
 
 
 
 
 



 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

  175 
 

 
MITE 

Chaq
électromécanique. 

cadre de leur responsabilité. 
Elle va assurer en urgence les interventions sur le terrain nécessaires au bon fonctionnement du service de 
l'eau. Cette astreinte est assurée par le personnel technique de l'agence dont les spécificités sont 
parfaitement connues. 
 
L'astreinte technique assure les tâches suivantes : 
 

 analyse les situations et décide de la suite à donner suivant le degré d'urgence 
 assure les interventions nécessaires au service 
 consulte la supervision  
 nchements  
 exécute toute intervention sur les unités de traitement  
 exécute toute intervention électrique (dans la limite de son habilitation)  
 conduit la mini-pelle et réalise les terrassements nécessaires  
 s sensibles sont concernés par une intervention. 

 
 

CTROMECANIQUE  

ervenir sur les missions qui 
requièrent ses compétences en électromécanique.  
 
 
AQUALTER DISPOSE AUSSI :  

 De moyens de renfort en personnel par les agences à proximité 
  
  sous-traitants sous contrat et sous astreinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention 
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NOTRE RESEAU DE SOUS-TRAITANTS 

 
AQUALTER a développé un partenariat avec des entreprises locales, sous-
selon plusieurs critères : 

 
 le savoir-faire 
 la disponibilité de moyens en personnel et matériel 
 le sérieux 
 ntervention 
 la proximité géographique 

 

de crise. 
 

 

Nos principaux sous-traitants et partenaires 

Entreprises  
Secteur 

géographique 

ALLIANCE ENVIRONNEMENT - CITEC Curage, ITV Lunel - Saint André 
de Sangonis 

DV2E R&D Calvisson 

EUROFINS Analyses dans le cadre de l'autosurveillance Vergèze 

TIM INOX Travaux de conception, métallerie Montélimar 

CEREG Analyses RSDE Montpellier 

LOCAWATT Location de groupes électrogènes Sète 

NICOLLIN - SMN Transport des boues, évacuation des déchets Montpellier 

RDL Travaux sur réseaux Vendargues 

JP Industrie Electricité, automatisme Gallargues 

SPIE  Electricité, automatisme Saint Jean de Vedas 
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LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION 
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COMPTE ANNUEL DU TATION 
2020 

 
 2020 (CARE) répond aux dispositions du décret 2005-236 

du 14 mars -7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le compte 
2018 est présenté ci-dessous : 

 
 

Montpellier Méditerranée Métropole / Secteurs Est & Ouest 
 

 
  * y compris provision pour la prise en compte du rattrapage CFE 

Produits d'exploitation 3 726 

Produits travaux contractuels 325 

Produits accessoires 0 
Divers 0 
Total produits             4 051 084 

Charges de personnel 914 

Energi 593 

Produits de traitement 195 

Analyse 40 

Achat 0 
Pièces et fournitures 321 

Sous- 1 158 

dont : évacuation des sous-produits 433 247 
dont : autre sous-traitance 611 314 

dont : facturation, recouvrement et contentieux  
Véhicules et engins 147 

Frais locaux d'exploitation 46 

Poste et télécommunications 13 

Informatiqu   9 

Assurance 11 

Sinistre 0 
Redevance d'occupation du domaine public 0 
Impôts et taxes 215 

Non 16 

Dotation au titre du renouvellement : 373 

équipements Electromécaniques 272 590 
Branchements 37 865 

GC 63 108 
Dotation Innovation-Recherche 63 

Dotation Travaux 63 

Autres amortissement biens restitués 0 
Amortissement matériel Aqualter 83 

Frais 247 

Total charges             4 514 914 
RESULTAT -463 830 

PRODUITS 

CHARGES 

114 084 
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DETAIL DES CHARGES 

 
 
DETAIL DES PRODUITS 
 

ANNEE 2020 

PRODUITS 

Produits d'exploitation 3 726 067 

Produits travaux contractuels 325 017 

Facturation des industriels 101 671 

Solde de la facturation de contrôles de branchements / notaires 1 361 

Réalisation de branchements 174 390 

Autres travaux 3M (boues Covid, UV) 47 595 

Total produits              3 929 267 

RESEAU RELEVEMENT EPURATION ABONNES AUTRES 
Charges de personnel 914 696 182 939 77 749 448 201 64 029 141 778 
Énergie 593 146 52 935 540 211 
Produits de traitement 195 921 195 921 
Analyses 40 423 40 423 
Achats d'eau 0 
Pièces et fournitures 321 901 30 335   7 276 349 
Sous-Traitance 1 158 645 
évacuation des sous- 433 247 433 247 
autre sous- 611 314 60 234   2 007 
facturation, recouvrement et contentieux 114 114 084 
Véhicules et frais de déplacement 147 488 29 498 12 536 72 269 22 861 
Locaux d'exploitation 46 534 46 534 
Poste et télécommunications 13 686 11 474 2 212 
Informatique   9 296   9 

Assurances 11 000 11 000 
Sinistres 0 
Redevance d'occupation du domaine public 0 
Impôts et taxes * 215 864 215 864 
Non Valeur 16 109 16 109 
Dotation au titre du renouvellement : 373 563 

équipements Electromécaniques 272 590 99 173 

Branchement 37 865 37 

GC 63 108 63 

Dotation Innovation-Recherche 63 108 63 108 
63 108 

83 236 83 236 
Frais de structure 247 190 247 190 

Total charges             4 514 914 557 076 321 190 2 416 980 188 437 1 031 231 

CHARGES 

  8 167 

10 324 

Dotation Travaux 
Autres investissements 

63 108 
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RENOUVELLEMENT ET AUTRES DOTATIONS 
CONTRACTUELLES 

 
DEFINITIONS 
 
Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction 

techno  
 
Travaux sous  iorer ou de remplacer un 
équipement qui ne donne pas satisfaction dans sa configur
soumises à validation auprès des services exploitations de la collectivité. 
 
Amélioration Génie Civil : rer ou de modifier le génie civil des 
installations. Ces modifications sont soumises à validation auprès des services exploitations de la 
collectivité. 

 
Dotation Recherche et Innovation : Cette dotation a pour but de financer des études de recherche et 
développement liées à notre activité. 
 
Les travaux neufs sont représentés par les opé
remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité es augmenté 
(aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement améliorée (aspect, 
qualitatif). 
 
SUIVI DU RENOUVELLEMENT ET AUTRES DOTATIONS CONTRACTUELLES 
 
Les tableaux suivants reprennent les dépenses liées au renouvellement et aux autres dotations 
contractuelles. Le suivi de ces dotations est également réalisé tous les trimestres lors des COPIL. 
 

 Evolution de la dotation des équipements 

  Dotation Equipements   

  Impact Avenant n°1 PPR la durée restante (5 ans) 

  Impact Avenant n°1 PPR  

  Nouvelle dotation à compter du 1er janvier 2017  

 
 

 Coefficients d actualisation des dotations et des soldes 

K1 T4M (01/07/N) 

2015 1 0 

2016 0,9996 -0,321% 

2017 1,0025 -0,356% 

2018 1,0103 -0,361% 
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2019 1,0279 -0,366% 

2020 1,0518 -0,463% 

 
 

 Suivi des dépenses relatives à l article 52 : Travaux d entretien et de renouvellement 
 

Equipements - Article 52.3 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015      

2016 203 9  221 25  -  -  

2017     

2018     

2019     

2020   -  -56  
 

Branchements - Article 52.4 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015      

2016     

2017     

2018     

2019 37     

2020     
 

Génie-civil - Article 52.4 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015      

2016 59 976     

2017     

2018     

2019     

2020     
 

Synthèse des travaux d entretien 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015      

2016     

2017    116 083  
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2018     

2019     

2020     

 
   

 

Travaux sous contrainte d exploitation - Article 54 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015        

2016   -  -  

2017     -  -  

2018     -  -  

2019     6      

2020          
 

Innovation recherche - Article 6 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015              

2016 59                       

2017                   

2018          

2019    -    -  

2020 63 10             -  -  
 

Synthèse Fonds d amélioration du Service 

 

Dotation 
actualisée 
01/01/N 

Réalisé 
31/12/N 

Solde 
non actualisé 

31/12/N 

Solde 
actualisé 
31/12/N 

2015       

2016   -10 07  -  

2017      50 138    

2018       

2019           

2020             -  -  
 
 
 
  
 
 
 
 



 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

  183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ANNEXES 
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LISTE DES ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 : REPARTITION DES CANALISATIONS PAR DIAMETRES ET 
COMMUNES 

 
ANNEXE 2 : INVENTAIRE DETAILLE DU PATRIMOINE 

 
ANNEXE 3 : BILAN DES FLUX ET CHARGES 

 
ANNEXE 4 : DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 

 
ANNEXE 5 : BILAN DES CURAGES ET ITV 

 
ANNEXE 6 : ENQUÊTES SUR RESEAUX 

 
ANNEXE 7 : CONTRÔLES DE CONFORMITE CONTRACTUELS 

 
ANNEXE 8 : LES PFAC REALISEES EN 2020 

 
ANNEXE 9 : LES INTERVENTIONS DE MACONNERIE 
 
ANNEXE 10 : LES NCE 
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ANNEXE 1 : REPARTITION DES CANALISATIONS PAR DIAMETRES 
ET COMMUNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 47 47 0 47

75 0 0 0

80 0 0 0

90 575 575 0 575

100 451 451 0 451

110 806 806 0 806
125 0 43 43 43
150 1789 1195 2984 5531 7 5538 8522
160 2248 2248 1 1 2249
200 26225 26225 7050 812 7862 34087
250 782 354 1136 95 95 1231
300 831 831 0 831
315 426 426 0 426
350 1512 388 1900 1900
400 12 12 0 12
450 0 0 0
500 102 102 0 102

Non déterminé 4523 4523 1527 1527 6050
Total 0 38450 3816 0 42266 0 14151 915 0 15066 57332

Nombre Regards 1302 1302 501 501 1803
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Baillargues Saint Brès

Saint Brès

Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Diamètre (mm)

Baillargues

Mise à jour: 31/12/2020



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 194 194 194

63 440 440 128 128 568

75 0 0 0

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 0 0

110 573 573 0 573
125 823 823 0 823
150 101 101 1891 1891 1992
160 0 0 0
200 8520 173 8693 7890 7890 16583
250 0 1603 1603 1603
300 0 345 345 345
315 0 315 315 315
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 235 235 27 27 262
Total 0 8856 2009 0 10865 0 12071 322 0 12393 23258

Nombre Regards 300 300 387 387 687
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Beaulieu Restinclières
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Beaulieu Restinclières



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 0 0 0

75 266 266 0 266

80 0 0 0

90 189 189 0 189

100 0 0 0

110 0 0 0
125 0 0 0
150 2682 2682 16079 296 16375 19057
160 366 1300 1666 426 160 586 2252
200 9258 9258 11843 601 12444 21703
250 0 0 0
300 80 80 0 80
315 0 0 0
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 363 363 19 19 382
Total 0 12749 1755 0 14504 0 28367 1057 0 29424 43928

Nombre Regards 434 434 859 859 1293
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Cournonsec Cournonterral
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Cournonsec Cournonterral



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 159 159 0 159

75 0 0 0

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 0 0

110 0 0 0
125 0 0 0
150 0 0 0
160 0 0 0
200 2947 2947 0 2947
250 0 0 0
300 0 0 0
315 0 0 0
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 433 409 842 0 842
Total 0 3380 568 0 3948 0 0 0 0 0 3948

Nombre Regards 92 3 95 0 95
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Cournonsec
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Cournonsec



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml)

Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0 0

63 0 0 0 0

75 0 0 0 0

80 0 0 0 0

90 0 0 0 0

100 0 0 0 0

110 0 582 582 0 582

125 0 0 119 119 119

150 4771 4771 9555 9555 1451 1451 15777

160 70 70 40 40 0 110

200 24039 163 24202 14103 14103 6012 6012 44317

250 0 69 69 0 69

300 229 697 926 482 482 79 816 895 2303

315 0 0 0 0

350 0 0 0 0

400 0 834 834 1043 1043 1877

450 0 0 0 0

500 0 0 402 402 402

Non déterminé 1565 1565 968 397 1365 0 2930

Total 0 29109 2425 0 31534 0 26051 979 0 27030 0 9106 816 0 9922 68486

Nombre Regards 1076 1076 934 934 265 265 2010

Nombre Grilles 0 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0 0

Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Fabrègues

Fabrègues Pignan Saussan

Pignan Saussan



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 0 0 0

75 297 297 0 297

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 0 0

110 0 0 0
125 32 32 0 32
150 6791 6791 0 6791
160 0 0 0
200 7580 244 7824 0 7824
250 0 0 0
300 0 0 0
315 0 0 0
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 832 2022 2854 0 2854
Total 0 15235 2563 0 17798 0 0 0 0 0 17798

Nombre Regards 557 557 0 557
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Lavérune
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Lavérune



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 0 0 0

75 40 40 0 40

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 0 0

110 0 0 0
125 0 0 0
150 360 360 0 360
160 387 387 0 387
200 7044 7044 0 7044
250 0 0 0
300 0 0 0
315 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 579 579 0 579
Total 0 7791 619 0 8410 0 0 0 0 0 8410

Nombre Regards 226 226 0 226
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Montaud
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Montaud



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 452 452 0 452

75 0 0 0

80 0 0 0

90 111 111 0 111

100 0 0 0

110 0 0 0
125 100 100 0 100
150 133 133 0 133
160 0 0 0
200 10343 36 10379 0 10379
250 0 0 0
300 0 0 0
315 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 1103 851 1954 0 1954
Total 0 11679 1450 0 13129 0 0 0 0 0 13129

Nombre Regards 403 403 0 403
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Murviel les Montpellier
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Murviel les Montpellier



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 123 123 0 123

63 61 61 0 61

75 0 0 0

80 0 0 0

90 95 95 0 95

100 0 0 0

110 0 0 0
125 0 0 0
150 2203 2203 0 2203
160 485 485 0 485
200 4353 412 4765 0 4765
250 681 681 0 681
300 0 0 0
315 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 1638 1060 2698 0 2698
Total 0 9360 1751 0 11111 0 0 0 0 0 11111

Nombre Regards 423 423 0 423
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Saint Drézéry
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Saint Drézéry



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 835 835 835

63 100 100 0 100

75 0 111 111 111

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 1323 1323 1323

110 0 0 0
125 0 0 0
150 2544 2544 349 349 2893
160 0 0 0
200 3895 3895 16871 1520 18391 22286
250 1407 1407 860 860 2267
300 0 1711 1711 1711
315 0 0 0
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 5635 5635 1611 1611 7246
Total 0 13481 100 0 13581 0 21402 3789 0 25191 38772

Nombre Regards 466 466 544 544 1010
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Saint Genies des Mourgues Sussargues
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Saint Genies des Mourgues Sussargues



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 0 0 0

75 0 0 0

80 0 0 0

90 0 0 0

100 27 27 0 27

110 180 180 0 180
125 54 54 0 54
150 9228 9228 0 9228
160 22 22 0 22
200 14444 14444 0 14444
250 282 282 0 282
300 33 33 0 33
315 0 0 0
350 0 0 0
400 0 0 0
450 0 0 0
500 0 0 0

Non déterminé 2641 735 3376 0 3376
Total 0 26731 915 0 27646 0 0 0 0 0 27646

Nombre Regards 951 951 0 951
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Saint Georges d'Orques
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Saint Georges D'orques



EP (ml)
EU (ml) 

gravitaire
EU (ml) 

refoulement
UN (ml) Total (ml) EP (ml)

EU (ml) 
gravitaire

EU (ml) 
refoulement

UN (ml)
Total 
(ml)

TOTAL Général

60 0 0 0

63 312 312 0 312

75 0 0 0

80 0 0 0

90 0 0 0

100 0 0 0

110 1676 1676 0 1676
125 11 11 0 11
150 4392 4392 0 4392
160 4835 4835 0 4835
200 26259 1154 27413 0 27413
250 0 0 0
300 0 0 0
315 354 354 0 354
400 1125 1125 0 1125
450 0 0 0
500 509 509 0 509

Non déterminé 2138 899 3037 0 3037
Total 0 39623 4041 0 43664 0 0 0 0 0 43664

Nombre Regards 1274 1274 0 1274
Nombre Grilles 0 0 0

Nombre Avaloirs 0 0 0

Villeneuve les Maguelone
Répartition des canalisations par diamètre et par système de collecte

Mise à jour: 31/12/2020

Diamètre (mm)

Villeneuve les Maguelone



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : BILAN DES FLUX ET CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 44398 39078 43895 49235 48879 44200 46099 45895 47171 48311 48221 53716 559098

Débit sortie m3 50044 44463 49342 54380 54639 51384 52712 52443 52854 53973 54686 59170 630090

DTS m3 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 102

By-pass m3 8 8 8 71 0 0 0 0 332 0 0 0 427

Pluviométrie mm 34,0 10,0 15,0 74,0 36,0 13,0 9,0 32,0 59,0 12,0 22,0 55,0 371

Ecart entrée sortie % -12% -12% -11% -10% -11% -15% -13% -13% -12% -11% -13% -10% -12,0%

DBO5 entrée mg/l 410 425 285 230 325 320 430 442 279 160 201 239 3746

DBO5 Charge entrée kg/j 539 562 405 412 494 492 630 628 410 251 341 398 5561

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

DBO5 Charge sortie kg/j 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 3 5 59

Rendement % 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 98,9%

DCO entrée mg/l 982 1227 499 824 793 687 639 736 625 473 484 514 707

DCO Charge entrée kg/j 1296 1620 704 1582 1192 1055 946 1037 1043 741 823 861 1075

DCO sortie mg/l 30 30 30 30 30 30 19 13 13 12 8 12 21

DCO Charge sortie kg/j 44 49 52 60 50 54 31 21 25 20 16 23 37

Rendement % 97% 97% 94% 96% 96% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 97%

MES entrée mg/l 418 495,5 184 638 515 272,5 295 295,5 168,5 104,5 195,5 221 317

MES Charge entrée kg/j 551 654 264 1104 784 421 437 416 285 164 334 377 483

MES sortie mg/l 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

MES Charge sortie kg/j 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4

Rendement % 100% 100% 99% 100% 100% 98% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99%

NTK entrée mg/l 112 96,3 87,8 95,9 138 169 92,7 88,1 86,8 71,7 97,4 87,6 102

NTK Charge entrée kg/j 152 128 129 140 202 262 136 125 128 111 160 135 151

NGL sortie mg/l 5,56 6,10 4,56 7,16 3,67 4,98 5,69 2,66 7,83 3,25 4,53 5,71 5

NGL charge sortie kg/j 9 10 9 11 6 9 9 4 13 6 8 10 9

Rendement % 95% 94% 95% 93% 97% 97% 94% 97% 91% 95% 95% 93% 95%

NH4 entrée mg/l 88 95 71 73 100 93 84 71 73 68 71 74 80

NH4 sortie mg/l 0,39 0,40 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 0,41 0,39 0,39 1,36 2,33 0,64

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 1,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,29

NO3 sortie mg/l 2 3 2 4 1 0 1 1 6 2 2 2 2

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,23 0,01 0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,04

NO2 sortie mg/l 0,08 0,16 0,05 0,10 0,02 1,96 0,04 0,10 0,10 0,16 0,29 0,24 0,27

PT entrée mg/l 12 10 8 10 12 11 9 9 8 7 12 8 10

PT charge entrée kg/j 16 13 11 15 17 17 14 12 11 10 20 12 14

PT sortie mg/l 0,10 0,21 0,09 0,12 0,13 0,17 0,24 0,15 0,19 0,12 0,12 0,10 0,15

PT charge sortie kg/j 0,15 0,34 0,18 0,19 0,21 0,31 0,37 0,26 0,31 0,22 0,21 0,17 0

Rendement % 99% 98% 99% 99% 99% 98% 97% 98% 98% 98% 99% 99% 98%

E,coli u/100ml 185 56 56 58 56 56 60 60 60 60 60 60 69

Entérocoques u/100ml 56 56 56 56 56 56 60 60 60 60 60 60 58

Ps, Aeruginosa u/100ml 1 1 1 1 1 100 18

Paramètres bactériologiques - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Baillargues / Saint-Brès

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 17372 15097 17095 19204 19687 15088 14162 15089 15428 15262 16333 19927 199744

Débit sortie m3 18161 15881 17495 17518 18680 16576 15729 16132 15971 14910 11591 16472 195116

DTS m3 0 0 0 149 0 0 0 0 89 0 1 13 252

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 5,0 9,0 17,0 159,5 31,0 18,0 3,5 10,0 66,5 4,0 37,5 65,0 426

Ecart entrée sortie % -4% -5% -3% 15% 8% -9% -10% -7% -4% 3% 42% 24% 4,2%

DBO5 entrée mg/l 230 150 430 100 130 440 315 279 277 281 244 144 3020

DBO5 Charge entrée kg/j 105 78 222 63 100 218 143 134 142 143 126 91 1567

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 5 42

DBO5 Charge sortie kg/j 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 24

Rendement % 99% 98% 99% 97% 98% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 96% 98,3%

DCO entrée mg/l 524 358 622 372 336 696 763 743 822 946 517 343 587

DCO Charge entrée kg/j 240 187 322 233 258 345 347 358 423 482 266 218 306

DCO sortie mg/l 30 30 32 41 30 33 23 27 26 25 10 24 28

DCO Charge sortie kg/j 14 17 17 28 23 18 12 14 14 13 5 16 16

Rendement % 94% 92% 95% 89% 91% 95% 97% 96% 97% 97% 98% 93% 95%

MES entrée mg/l 146 81 220 182 171 464 328 240 318 238 168 176 228

MES Charge entrée kg/j 67 42 114 114 131 230 149 116 163 121 87 112 120

MES sortie mg/l 5 2 14 7 5 9 3 8 9 3 4 12 7

MES Charge sortie kg/j 2 1 7 5 4 5 2 4 5 2 2 8 4

Rendement % 97% 97% 94% 96% 97% 98% 99% 97% 97% 99% 98% 93% 97%

NTK entrée mg/l 76,6 68,9 109 92 87

NTK Charge entrée kg/j 40 53 53 47 48

NGL sortie mg/l 6,66 4,62 4,18 2,02 4

NGL charge sortie kg/j 4 4 2 1 3

Rendement % 91% 93% 96% 98% 95%

NH4 entrée mg/l 64 58 87 73 71

NH4 sortie mg/l 3,30 0,90 0,50 1,09 1,45

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 1 1 2 1 2

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,08 0,13 0,12 0,07 0,10

PT entrée mg/l 7 7 10 9 8

PT charge entrée kg/j 3 5 5 5 4

PT sortie mg/l 0,59 1,60 0,60 0,50 0,82

PT charge sortie kg/j 0,33 1,23 0,31 0,24 1

Rendement % 91% 76% 94% 94% 89%

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Beaulieu - Restinclières

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 2569 2187 2744 3019 2337 2309 2487 2165 2015 2059 2260 26151

Débit sortie m3 2569 2036 2187 2744 3019 2337 2309 2487 2165 2015 2059 2260 28187

DTS m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Ecart entrée sortie % #DIV/0!

DBO5 entrée mg/l 220 220

DBO5 Charge entrée kg/j 17 17

DBO5 sortie mg/l 3 3

DBO5 Charge sortie kg/j 0 0

Rendement % 99% 98,6%

DCO entrée mg/l 1090 1090

DCO Charge entrée kg/j 82 82

DCO sortie mg/l 31 31

DCO Charge sortie kg/j 2 2

Rendement % 97% 97%

MES entrée mg/l 380 380

MES Charge entrée kg/j 29 29

MES sortie mg/l 4 4

MES Charge sortie kg/j 0 0

Rendement % 99% 99%

NTK entrée mg/l 98 98

NTK Charge entrée kg/j 7 7

NGL sortie mg/l 60,71 61

NGL charge sortie kg/j 5 5

Rendement % 38% 38%

NH4 entrée mg/l 71 71

NH4 sortie mg/l 6,40 6,40

NO3 entrée mg/l 0,22 0,22

NO3 sortie mg/l 54 54

NO2 entrée mg/l 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,31 0,31

PT entrée mg/l 9 9

PT charge entrée kg/j 1 1

PT sortie mg/l 9,60 9,60

PT charge sortie kg/j 0,72 1

Rendement % -2% -2%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Cournonsec Mas Plagnol

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 39763 33114 34300 42380 45711 31560 33269 35159 35022 36237 34200 36117 436832

Débit sortie m3 38401 34397 35196 43641 46169 31067 30676 33135 34571 33119 32984 35741 429097

DTS m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 63,4 10,4 83,2 115,8 71,2 4,8 3,8 50,8 35,0 19,6 14,0 44,4 516

Ecart entrée sortie % 5% -4% -2% -3% -1% 2% 10% 6% 1% 9% 4% 1% 2,4%

DBO5 entrée mg/l 445 285 370 330 295 290 404 286 342 341 340 266 3991

DBO5 Charge entrée kg/j 517 318 400 448 412 304 433 318 391 397 381 301 4623

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 38

DBO5 Charge sortie kg/j 3 3 3 5 4 3 2 3 4 3 6 3 43

Rendement % 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99,0%

DCO entrée mg/l 814 667 739 684 657 620 997 726 912 998 670 769 771

DCO Charge entrée kg/j 953 745 800 982 903 655 1070 806 1060 1164 752 874 897

DCO sortie mg/l 31 32 30 37 30 31 28 22 17 16 10 26 26

DCO Charge sortie kg/j 34 33 34 59 42 33 18 23 18 17 12 26 29

Rendement % 96% 95% 96% 95% 95% 95% 97% 97% 98% 98% 99% 97% 96%

MES entrée mg/l 352 203 216 347 218,5 321,5 327,5 232,5 338 350 468 245 302

MES Charge entrée kg/j 409 227 234 489 290 323 351 261 394 409 527 280 350

MES sortie mg/l 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3

MES Charge sortie kg/j 5 4 3 5 4 4 2 2 4 2 3 2 3

Rendement % 99% 97% 99% 99% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

NTK entrée mg/l 94,6 79,5 92 97,8 78,9 99,5 97,3 97,7 97,3 92,1 107 95,6 94

NTK Charge entrée kg/j 113 89 92 118 115 98 105 106 106 108 115 106 106

NGL sortie mg/l 5,66 5,35 6,74 7,97 4,83 4,49 4,19 1,73 3,72 6,30 1,57 5,54 5

NGL charge sortie kg/j 6 6 6 10 7 5 4 2 3 7 2 6 5

Rendement % 94% 93% 93% 92% 94% 95% 96% 98% 96% 93% 99% 94% 95%

NH4 entrée mg/l 70 63 75 71 62 76 64 80 76 78 82 83 73

NH4 sortie mg/l 1,80 4,50 3,90 6,10 1,60 1,70 0,39 0,39 2,62 1,99 0,39 3,89 2,44

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,27 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 2 1 0 1 2 1 1 0 1 4 1 0 1

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,18 0,22 0,13 0,07 0,11 0,09 0,06 0,03 0,04 0,02 0,01 0,05 0,08

PT entrée mg/l 10 8 9 11 9 12 10 10 11 12 11 9 10

PT charge entrée kg/j 12 9 9 13 14 12 11 11 11 14 11 10 11

PT sortie mg/l 0,16 0,39 0,70 1,29 0,31 0,40 0,25 0,54 0,39 1,94 0,10 0,25 0,56

PT charge sortie kg/j 0,17 0,40 0,66 1,61 0,44 0,41 0,23 0,54 0,37 2,03 0,11 0,26 1

Rendement % 98% 95% 92% 88% 97% 97% 98% 95% 96% 84% 99% 97% 95%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Cournonterral

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 16616 13523 15072 17574 18369 12866 12456 13923 16179 18501 16820 15277 187176

Débit sortie m3 16729 13376 15284 18294 18367 13335 12102 14753 16090 17934 16721 16521 189506

DTS m3 1860 0 0 6 267 0 0 49 139 0 0 49 2370

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 67,0 4,0 0,0 73,0 62,0 20,0 3,0 57,0 42,0 20,0 14,0 37,0 399

Ecart entrée sortie % -1% 0% -1% -1% 0% -1% 0% -1% 0% 1% 0% -2% -0,4%

DBO5 entrée mg/l 230 330 200 450 470 450 350 232 207 103 339 252 3613

DBO5 Charge entrée kg/j 110 155 95 195 242 193 142 106 112 62 158 133 1701

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

DBO5 Charge sortie kg/j 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 17

Rendement % 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 99% 98,8%

DCO entrée mg/l 806 866 452 1124 630 640 504 665 462 306 488 700 637

DCO Charge entrée kg/j 387 408 214 487 324 274 204 303 249 184 227 368 302

DCO sortie mg/l 30 30 30 30 30 30 30 17 10 13 10 13 23

DCO Charge sortie kg/j 13 14 15 14 14 13 11 9 5 7 4 8 11

Rendement % 96% 97% 93% 97% 95% 95% 94% 97% 98% 96% 98% 98% 96%

MES entrée mg/l 158 507 85 700 488 1110 492 246 86 69 186 149 356

MES Charge entrée kg/j 76 239 40 303 251 475 199 112 46 41 86 78 162

MES sortie mg/l 2 4 2 2 5 5 2 2 2 13 2 2 4

MES Charge sortie kg/j 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1 2

Rendement % 99% 99% 98% 100% 99% 100% 100% 99% 98% 81% 99% 99% 97%

NTK entrée mg/l 101 132 89,2 86,4 58 119 98

NTK Charge entrée kg/j 48 57 38 39 35 63 47

NGL sortie mg/l 3,60 4,55 4,14 1,60 3,16 2,15 3

NGL charge sortie kg/j 2 2 2 1 2 1 2

Rendement % 96% 97% 95% 98% 95% 98% 97%

NH4 entrée mg/l 56 74 59 68 53 102 69

NH4 sortie mg/l 1,30 0,90 1,00 0,39 2,14 0,56 1,05

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 0 1 1 1 0 1 1

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,06 0,18 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07

PT entrée mg/l 17 13 9 10 5 12 11

PT charge entrée kg/j 8 6 4 5 3 6 5

PT sortie mg/l 0,55 0,31 1,18 0,64 0,21 0,22 0,52

PT charge sortie kg/j 0,25 0,14 0,51 0,33 0,11 0,13 0

Rendement % 97% 98% 87% 94% 96% 98% 95%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Lavérune

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 4423 3924 4032 4804 4997 2628 3219 3401 3475 3329 3374 4086 45692

Débit sortie m3 4423 3924 4032 4804 4997 2628 3219 3401 3475 3329 3374 4086 45692

DTS m3 428 0 0 4066 149 0 0 0 1689 0 70 183 6585

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 39,4 8,2 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

Ecart entrée sortie % -2% 0% 0% -6% -2% 0% 0% 0% -9% 0% -1% -2% -1,8%

DBO5 entrée mg/l 170 370 55 215 170 240 180 247 248 162 2057

DBO5 Charge entrée kg/j 29 47 8 29 23 26 30 25 25 17 259

DBO5 sortie mg/l 46 3 3 10 11 11 5 3 6 16 114

DBO5 Charge sortie kg/j 8 0 0 1 2 1 1 0 1 2 16

Rendement % 73% 99% 95% 95% 94% 95% 97% 99% 98% 86% 93,0%

DCO entrée mg/l 802 1170 264 603 446 855 552 701 607 441 644

DCO Charge entrée kg/j 139 149 37 82 62 94 93 70 60 45 83

DCO sortie mg/l 502 30 41 65 65 59 48 31 33 39 91

DCO Charge sortie kg/j 87 4 6 8 9 6 8 3 3 4 14

Rendement % 37% 97% 84% 88% 85% 93% 91% 96% 95% 89% 86%

MES entrée mg/l 466 1020 206 256,5 49 280 423 228 294 128,6333333 335

MES Charge entrée kg/j 81 130 29 38 7 31 71 23 29 13 45

MES sortie mg/l 350 7 8 15 16 7 19 9 4 9 44

MES Charge sortie kg/j 61 1 1 2 2 1 3 1 0 1 7

Rendement % 25% 99% 96% 82% 67% 98% 96% 96% 99% 91% 85%

NTK entrée mg/l 68,3 94,5 21,2 88,41 75,82 139 52,3 76,7 84,9 69,7 77

NTK Charge entrée kg/j 12 12 3 12 10 15 9 8 8 7 10

NGL sortie mg/l 34,78 10,87 10,44 45,29 45,27 14,30 8,71 4,55 9,89 16,45 20

NGL charge sortie kg/j 6 1 1 6 6 2 1 0 1 2 3

Rendement % 49% 89% 53% 48% 40% 90% 83% 94% 88% 76% 71%

NH4 entrée mg/l 33 53 13 49 55 150 37 63 77 66 60

NH4 sortie mg/l 0,50 3,30 5,20 37,40 41,10 15,00 4,29 3,66 7,09 5,00 12,25

NO3 entrée mg/l 0,23 0,02 0,23 0,23 0,02 0,22 0,23 0,23 0,23 1,42 0,31

NO3 sortie mg/l 5 1 2 0 1 0 1 1 1 9 2

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 1,02 0,02 0,23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,42 0,18

NO2 sortie mg/l 0,06 0,30 1,48 0,27 0,23 0,13 0,57 0,22 0,15 0,23 0,36

PT entrée mg/l 12 18 3 13 11 12 10 11 13 9 11

PT charge entrée kg/j 2 2 0 2 2 1 2 1 1 1 1

PT sortie mg/l 7,59 0,19 0,71 1,95 2,88 3,90 5,70 1,97 3,87 2,27 3,10

PT charge sortie kg/j 1,31 0,02 0,10 0,23 0,40 0,43 0,96 0,20 0,38 0,24 0

Rendement % 35% 99% 74% 84% 74% 68% 45% 81% 70% 69% 70%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Montaud

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 7213 5819 6925 8451 8709 7064 6823 6256 6169 6157 6189 6505 82280

Débit sortie m3 7277 5127 5623 6993 6832 7064 6898 5234 5248 4980 5233 5900 72409

DTS m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 54,2 9,0 0,0 78,0 71,2 20,2 3,8 37,8 35,0 19,6 14,0 0,0 343

Ecart entrée sortie % 1% 3% 5% 6% 7% 0% 0% 5% 5% 5% 4% 3% 3,7%

DBO5 entrée mg/l 180 325 360 400 290 246 287 232 232 103 246 2901

DBO5 Charge entrée kg/j 40 73 75 118 60 32 53 49 46 20 50 615

DBO5 sortie mg/l 160 124 140 71 59 43 16 18 6 7 3 647

DBO5 Charge sortie kg/j 29 20 29 10 12 6 2 3 1 1 1 113

Rendement % 11% 61% 61% 82% 80% 82% 95% 92% 97% 93% 99% 77,6%

DCO entrée mg/l 390 693 582 544 534 938 743 685 686 401 630 621

DCO Charge entrée kg/j 86 156 122 160 110 122 145 136 77 128 124

DCO sortie mg/l 272 437 354 280 230 111 46 29 46 38 22 170

DCO Charge sortie kg/j 49 70 74 39 47 14 5 8 6 4 32

Rendement % 30% 35% 39% 49% 57% 88% 96% 93% 91% 97% 67%

MES entrée mg/l 119 375 422 266 354 340 313 240 224 278 232 288

MES Charge entrée kg/j 26 84 88 78 73 44 58 51 44 53 47 59

MES sortie mg/l 88 164 110 88 59 116 58 38 7 20 2 68

MES Charge sortie kg/j 16 26 23 12 12 15 8 6 1 3 0 11

Rendement % 26% 54% 74% 67% 83% 66% 81% 84% 97% 93% 99% 75%

NTK entrée mg/l 71,3 114,2 93,6 110 81,6 131 92,8 129 103

NTK Charge entrée kg/j 16 26 12 20 17 26 18 26 20

NGL sortie mg/l 67,25 80,49 56,90 28,37 30,11 32,33 36,66 39,62 46

NGL charge sortie kg/j 12 13 7 4 5 6 6 7 7

Rendement % 6% 23% 39% 74% 63% 75% 61% 69% 51%

NH4 entrée mg/l 56 88 96 91 70 99 77 110 86

NH4 sortie mg/l 54,60 60,85 45,10 1,91 0,55 0,68 1,61 4,26 21,19

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,01 0,23 0,23 0,20

NO3 sortie mg/l 0 0 0 13 18 26 32 29 15

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,20 0,01 0,04 0,04

NO2 sortie mg/l 0,02 0,02 0,01 3,97 5,64 3,50 0,99 1,97 2,01

PT entrée mg/l 7 10 9 12 9 12 8 11 10

PT charge entrée kg/j 1 2 1 2 2 2 2 2 2

PT sortie mg/l 15,83 9,52 7,51 4,18 6,75 4,92 5,34 7,38 7,68

PT charge sortie kg/j 2,83 1,53 0,98 0,58 1,07 0,86 0,82 1,35 1

Rendement % -134% 4% 17% 64% 22% 58% 34% 30% 12%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Murviel-Lès-Montpellier

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 93433 81578 81282 97648 104373 71497 69929 74060 72318 71427 68096 76437 962078

Débit sortie m3 102099 86354 86541 105004 111976 77020 70811 81732 81766 80205 74326 84149 1041983

DTS m3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35

By-pass m3 394 966 8 0 0 0 3274 0 8 0 0 0 4650

Pluviométrie mm 70,0 8,0 16,0 75,0 66,0 20,0 4,0 57,0 45,0 23,0 17,0 38,0 439

Ecart entrée sortie % -9% -5% -6% -7% -7% -7% 4% -10% -12% -12% -9% -10% -7,4%

DBO5 entrée mg/l 277 285 874 698 188 238 200 324 211 246 238 354 4133

DBO5 Charge entrée kg/j 823 821 2295 1785 611 598 433 737 494 595 570 907 10668

DBO5 sortie mg/l 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 5 44

DBO5 Charge sortie kg/j 16 9 12 9 17 8 7 7 8 14 11 13 131

Rendement % 98% 99% 99% 99% 98% 99% 98% 99% 99% 98% 98% 99% 98,5%

DCO entrée mg/l 755 587 2236 1453 723 517 702 713 667 685 533 571 845

DCO Charge entrée kg/j 2336 1688 5888 3728 2352 1304 1542 1656 1621 1641 1292 1506 2213

DCO sortie mg/l 30 31 30 30 30 31 18 19 17 15 19 19 24

DCO Charge sortie kg/j 123 95 85 90 104 82 42 49 45 39 50 53 72

Rendement % 95% 95% 97% 96% 94% 94% 97% 97% 97% 98% 96% 97% 96%

MES entrée mg/l 447 303 1663,2 1104 234,25 210,166667 227 239,5 341,25 246,5 294,25 306,25 468

MES Charge entrée kg/j 1667 870 4295 2818 768 540 498 554 827 587 704 819 1246

MES sortie mg/l 4 6 5 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3

MES Charge sortie kg/j 23 19 14 7 11 6 5 5 8 5 6 7 10

Rendement % 99% 98% 99% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

NTK entrée mg/l 97,095 72 125,98 88,75 60,5 85,0333333 79,8333333 93 82,3 76,6 93,6 87,8 87

NTK Charge entrée kg/j 257 207 332 256 183 199 173 212 193 193 219 214 220

NGL sortie mg/l 3,98 3,91 4,06 3,92 3,88 4,30 1,79 2,05 3,15 2,42 1,73 4,84 3

NGL charge sortie kg/j 11 12 11 13 13 11 4 5 9 7 4 13 9

Rendement % 96% 95% 96% 95% 93% 95% 98% 98% 96% 97% 98% 94% 96%

NH4 entrée mg/l 69 52 62 51 46 61 70 77 65 69 71 74 64

NH4 sortie mg/l 0,40 0,39 1,60 0,80 0,40 0,39 0,39 0,41 1,63 0,65 0,51 2,73 0,86

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,05 0,07 0,06 0,05 0,11 0,05

PT entrée mg/l 13 8 20 13 7 8 9 14 9 8 10 8 11

PT charge entrée kg/j 34 22 54 37 20 19 19 32 22 19 23 20 27

PT sortie mg/l 0,19 0,20 1,51 0,12 0,13 0,18 0,16 0,20 0,21 0,12 0,17 0,26 0,29

PT charge sortie kg/j 0,53 0,61 4,11 0,39 0,42 0,47 0,36 0,50 0,55 0,35 0,43 0,69 1

Rendement % 98% 97% 94% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 98%

E,coli u/100ml 331 1802 56 56 56 60 60 60 60 60 60 242

Entérocoques u/100ml 56 1715 58 56 56 60 60 60 60 60 60 209

Ps, Aeruginosa u/100ml 3 9 1 1 4

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Paramètres bactériologiques - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Pignan-Saussan-Fabrègues

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 11967 9731 9454 12381 13506 8598 8575 8684 9522 8789 9376 11720 122303

Débit sortie m3 14222 10817 8403 12392 12721 8025 8487 9187 10636 8913 9465 12071 125339

DTS m3 0 0 0 0 15 0 0 0 20 0 0 15 50

By-pass m3 211 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 7 318

Pluviométrie mm 39,4 8,2 18,8 93,4 33,4 16,2 5,4 31,0 62,6 23,6 28,8 54,8 416

Ecart entrée sortie % -18% -10% 12% 5% 7% 7% 1% -5% -10% -1% -1% -3% -1,3%

DBO5 entrée mg/l 130 190 400 270 160 290 350 178 125 285 218 193 2789

DBO5 Charge entrée kg/j 41 62 123 90 51 85 99 62 41 80 71 71 875

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 8 41

DBO5 Charge sortie kg/j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 13

Rendement % 98% 98% 99% 99% 98% 99% 99% 98% 98% 99% 98% 96% 98,4%

DCO entrée mg/l 400 406 718 626 504 744 660 512 422 652 597 478 560

DCO Charge entrée kg/j 127 132 220 210 159 218 187 177 137 183 195 175 177

DCO sortie mg/l 30 30 54 30 30 32 30 27 13 17 18 18 27

DCO Charge sortie kg/j 12 8 15 10 8 9 9 9 5 5 6 7 8

Rendement % 93% 93% 92% 95% 94% 96% 95% 95% 97% 97% 97% 96% 95%

MES entrée mg/l 238 172 360 268 141 246 254 256 84 289 166 92 214

MES Charge entrée kg/j 76 56 111 90 45 72 72 89 27 81 54 34 67

MES sortie mg/l 3 7 4 10 7 7 4 40 3 3 3 4 8

MES Charge sortie kg/j 1 2 1 3 2 2 1 14 1 1 1 1 3

Rendement % 99% 96% 99% 96% 95% 97% 98% 84% 96% 99% 98% 96% 96%

NTK entrée mg/l 81,6 80,5 94,5 101 89

NTK Charge entrée kg/j 26 25 33 33 29

NGL sortie mg/l 5,37 3,26 13,03 3,04 6

NGL charge sortie kg/j 1 1 4 1 2

Rendement % 93% 96% 86% 97% 93%

NH4 entrée mg/l 65 68 78 100 78

NH4 sortie mg/l 0,39 1,00 0,86 1,10 0,84

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 0 0 10 1 3

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 1,74 0,03 0,32 0,09 0,54

PT entrée mg/l 7 8 9 11 9

PT charge entrée kg/j 2 3 3 4 3

PT sortie mg/l 0,96 0,54 0,80 1,35 0,91

PT charge sortie kg/j 0,26 0,15 0,27 0,43 0

Rendement % 87% 93% 91% 88% 90%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Saint-Drézéry

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 20398 16692 18632 21239 24468 16950 16209 16977 17023 16381 16761 20183 221913

Débit sortie m3 18564 14818 16535 19254 21942 14855 13894 15765 16062 15565 16108 19564 202926

DTS m3 0 0 0 348 0 0 0 0 28 0 0 0 376

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 41,2 13,4 16,4 114,0 35,2 17,2 5,0 32,4 71,2 17,8 21,6 56,8 442

Ecart entrée sortie % 10% 12% 12% 11% 11% 13% 15% 8% 7% 5% 4% 3% 9,3%

DBO5 entrée mg/l 490 190 210 200 160 140 898 166 1190 113 171 184 4112

DBO5 Charge entrée kg/j 292 113 118 114 160 84 472 93 621 67 88 104 2327

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 9 44

DBO5 Charge sortie kg/j 2 2 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 25

Rendement % 99% 98% 99% 99% 97% 98% 100% 98% 100% 97% 98% 95% 98,1%

DCO entrée mg/l 966 552 884 498 331 392 3850 478 2110 770 423 676 994

DCO Charge entrée kg/j 575 328 497 285 331 235 2025 267 1101 460 218 383 559

DCO sortie mg/l 30 30 30 30 30 30 24 26 11 24 8 20 24

DCO Charge sortie kg/j 16 16 15 15 27 16 11 13 5 14 4 11 13

Rendement % 97% 95% 97% 94% 91% 92% 99% 95% 100% 97% 98% 97% 96%

MES entrée mg/l 420 324 426 232 214 119 925 208 504 110 246 144 323

MES Charge entrée kg/j 250 192 239 133 214 71 487 116 263 66 127 82 187

MES sortie mg/l 2 3 2 10 21 5 6 5 2 9 2 5 6

MES Charge sortie kg/j 1 1 1 5 19 2 3 2 1 5 1 3 4

Rendement % 100% 99% 100% 96% 90% 96% 99% 98% 100% 92% 99% 97% 97%

NTK entrée mg/l 98,5 81,9 87,5 89 67,1 87,3 168 92 104 82,8 98,7 109 97

NTK Charge entrée kg/j 59 49 49 51 67 52 88 51 54 49 51 62 57

NGL sortie mg/l 6,13 14,17 3,78 6,30 3,72 5,63 26,22 3,61 3,00 5,73 4,97 6,15 7

NGL charge sortie kg/j 3 8 2 3 3 3 12 2 1 3 2 3 4

Rendement % 94% 83% 96% 93% 94% 94% 84% 96% 97% 93% 95% 94% 93%

NH4 entrée mg/l 77 77 63 68 57 71 69 97 62 72 96 84 74

NH4 sortie mg/l 0,70 8,90 0,80 4,00 0,80 1,90 0,39 0,71 0,39 0,71 1,89 2,33 1,96

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,02 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21

NO3 sortie mg/l 3 5 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2

NO2 entrée mg/l 0,02 1,61 0,02 0,02 0,02 0,23 0,04 0,01 0,01 0,01 0,46 0,01 0,20

NO2 sortie mg/l 0,19 0,03 0,06 0,42 0,11 0,17 0,04 0,16 0,10 0,21 0,14 0,26 0,16

PT entrée mg/l 10 8 10 7 8 6 30 6 12 11 9 12 11

PT charge entrée kg/j 6 5 6 4 8 4 16 4 6 6 5 7 6

PT sortie mg/l 0,10 0,65 0,87 1,16 0,78 0,35 0,61 2,17 0,19 0,55 0,50 0,30 0,69

PT charge sortie kg/j 0,05 0,34 0,43 0,58 0,70 0,18 0,28 1,04 0,09 0,31 0,25 0,16 0

Rendement % 99% 92% 91% 83% 90% 94% 98% 66% 98% 95% 94% 98% 92%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Saint-Géniès-des-Mourgues

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 25830 19322 21739 25103 28073 20447 5369 145883

Débit sortie m3 25830 19322 21739 25103 28073 20447 5369 145883

DTS m3 2170 70 0 2255 672 23 0 5190

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 63,4 7,6 83,0 116,2 66,0 20,2 3,8 360

Ecart entrée sortie % -1% 0% 0% -1% 0% 0% -0,4%

DBO5 entrée mg/l 460 230 200 350 260 360 1860

DBO5 Charge entrée kg/j 367 137 150 188 227 243 1311

DBO5 sortie mg/l 3 4 3 3 5 8 26

DBO5 Charge sortie kg/j 2 2 2 2 4 5 18

Rendement % 99% 98% 99% 99% 98% 98% 98,5%

DCO entrée mg/l 864 466 456 520 985 643 656

DCO Charge entrée kg/j 689 278 342 279 860 433 480

DCO sortie mg/l 30 30 30 30 53 84 43

DCO Charge sortie kg/j 24 18 23 16 46 57 31

Rendement % 97% 94% 93% 94% 95% 87% 93%

MES entrée mg/l 684 170 102 476 267 296 333

MES Charge entrée kg/j 545 101 77 255 233 200 235

MES sortie mg/l 7 7 2 14 9 32 12

MES Charge sortie kg/j 6 4 2 8 7 22 8

Rendement % 99% 96% 98% 97% 97% 89% 96%

NTK entrée mg/l 65,45 112 89

NTK Charge entrée kg/j 39 98 68

NGL sortie mg/l 9,17 15,51 12

NGL charge sortie kg/j 5 14 10

Rendement % 86% 86% 86%

NH4 entrée mg/l 49 86 67

NH4 sortie mg/l 5,80 13,70 9,75

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 1 2 1

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02

NO2 sortie mg/l 0,13 0,20 0,17

PT entrée mg/l 7 14 11

PT charge entrée kg/j 4 13 8

PT sortie mg/l 2,17 1,25 1,71

PT charge sortie kg/j 1,30 1,09 1

Rendement % 67% 91% 79%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Saint-Georges-d'Orques

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 24024 24587 23381 22553 24397 118942

Débit sortie m3 24843 26384 25423 25000 25976 127626

DTS m3 46 4 0 0 18 68

By-pass m3 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 0,0 35,0 19,6 14,0 44,6 113

Ecart entrée sortie % -2% -2% -3% -2% -2,0%

DBO5 entrée mg/l 122 414 356 320 287 1499

DBO5 Charge entrée kg/j 104 321 265 219 235 1143

DBO5 sortie mg/l 3 7 3 8 3 24

DBO5 Charge sortie kg/j 3 6 2 6 3 19

Rendement % 98% 98% 99% 97% 99% 98,3%

DCO entrée mg/l 385 1230 637 668 837 751

DCO Charge entrée kg/j 327 954 474 456 686 579

DCO sortie mg/l 22 16 23 18 22 20

DCO Charge sortie kg/j 19 13 19 14 20 17

Rendement % 94% 99% 96% 97% 97% 97%

MES entrée mg/l 63 414 352 391 472 338

MES Charge entrée kg/j 53 321 262 267 387 258

MES sortie mg/l 3 2 7 2 2 3

MES Charge sortie kg/j 2 2 6 2 2 3

Rendement % 96% 100% 98% 99% 100% 98%

NTK entrée mg/l 72 100 81,7 85

NTK Charge entrée kg/j 61 68 67 65

NGL sortie mg/l 1,57 5,23 3,61 3

NGL charge sortie kg/j 1 4 3 3

Rendement % 98% 95% 96% 96%

NH4 entrée mg/l 56 79 70 68

NH4 sortie mg/l 0,39 3,94 2,28 2,20

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 0 0 0 0

NO2 entrée mg/l 0,01 0,04 0,01 0,02

NO2 sortie mg/l 0,01 0,19 0,14 0,11

PT entrée mg/l 6 11 8 8

PT charge entrée kg/j 5 7 7 6

PT sortie mg/l 0,81 0,58 0,23 0,54

PT charge sortie kg/j 0,68 0,44 0,21 0

Rendement % 86% 95% 97% 93%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Saint-Georges-d'Orques

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Débit entrée m3 47060 41137 44957 49838 55089 44002 43551 44923 41880 42481 44556 44651 544125

Débit sortie m3 46688 40696 44400 45883 54938 43371 43053 44934 41551 42004 42902 44230 534650

DTS m3 31 0 0 0 277 0 0 87 0 0 200 0 595

By-pass m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluviométrie mm 46,0 7,4 17,0 67,2 59,4 20,2 1,8 20,4 25,4 18,2 20,2 43,8 347

Ecart entrée sortie % 1% 1% 1% 13% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 2,0%

DBO5 entrée mg/l 350 380 285 290 285 285 210 287 236 266 349 290 3512

DBO5 Charge entrée kg/j 493 543 403 493 481 414 285 431 328 371 508 436 5186

DBO5 sortie mg/l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

DBO5 Charge sortie kg/j 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 5 51

Rendement % 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98,9%

DCO entrée mg/l 798 901 561 492 571 467 451 663 629 982 614 747 656

DCO Charge entrée kg/j 1123 1293 792 855 948 676 611 956 872 1366 902 1120 960

DCO sortie mg/l 30 30 30 32 30 31 30 20 14 13 9 16 24

DCO Charge sortie kg/j 41 42 42 56 52 45 40 28 19 18 14 23 35

Rendement % 96% 97% 94% 93% 94% 93% 93% 97% 98% 99% 98% 98% 96%

MES entrée mg/l 344 445 310,5 322 322 540 128,5 260,5 306 320,5 480 394 348

MES Charge entrée kg/j 484 640 435 561 521 787 174 373 425 447 698 592 511

MES sortie mg/l 2 3 10 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3

MES Charge sortie kg/j 3 4 13 7 4 6 4 3 3 3 3 5 5

Rendement % 99% 99% 97% 99% 99% 99% 96% 99% 99% 99% 100% 99% 99%

NTK entrée mg/l 86,4 79,9 90,2 85,5 66,7 79,9 85,8 85,8 84,1 85 103 86,7 85

NTK Charge entrée kg/j 121 117 125 127 122 118 116 129 117 116 146 131 124

NGL sortie mg/l 5,42 6,35 5,21 5,46 6,22 8,56 5,37 4,78 4,34 3,90 8,44 5,33 6

NGL charge sortie kg/j 7 9 7 8 11 13 7 7 6 5 12 8 8

Rendement % 94% 92% 94% 94% 91% 89% 94% 94% 95% 95% 92% 94% 93%

NH4 entrée mg/l 70 58 64 64 51 56 71 67 71 72 75 71 66

NH4 sortie mg/l 1,20 0,39 0,60 3,80 2,90 5,50 2,30 1,68 0,39 0,82 0,39 1,49 1,79

NO3 entrée mg/l 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

NO3 sortie mg/l 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3 7 2 2

NO2 entrée mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

NO2 sortie mg/l 0,16 0,19 0,16 0,11 0,25 0,10 0,16 0,17 0,05 0,07 0,06 0,11 0,13

PT entrée mg/l 9 9 9 9 8 8 7 7 8 10 12 9 9

PT charge entrée kg/j 13 13 13 14 15 13 9 11 11 13 17 14 13

PT sortie mg/l 0,63 0,32 0,29 0,38 0,24 0,28 0,19 1,00 0,82 0,77 0,53 0,44 0,49

PT charge sortie kg/j 0,86 0,46 0,40 0,55 0,43 0,41 0,25 1,46 1,14 1,04 0,75 0,65 1

Rendement % 93% 97% 97% 96% 97% 97% 97% 87% 90% 92% 96% 95% 94%

Nitrates - NO3- - Moyenne des analyses mensuelles 

Nitrites - NO2 - Moyenne des analyses mensuelles 

Phosphore - PT - Moyenne des analyses mensuelles 

Récapitulatif Autosurveillance - Villeneuve-lès-Maguelone

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) - Moyenne des analyses mensuelles

Demande Chimique en Oxygène (DCO) - Moyenne des analyses mensuelles

Matière en Suspension (MES) - Moyenne des analyses mensuelles

Azote Global - Moyenne des analyses mensuelles 

Amonium - NH4+ - Moyenne des analyses mensuelles 
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DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST

Commune 
concernée

Adresse demandeur
Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande
BAILLARGUES 13 RUE DU MAS DE BAILLARGUES DEBORDEMENT EU AU 17 04 67 03 45 83 26/10/2020

BAILLARGUES 14 RUE LES MAZETS DE L'AUBE MR PEZET  RESEAU BOUCHE 06 88 77 10 08 22/01/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
CONTACT GELLIES FORNER 18-19 RUE DU MAS DE LA TREILLE 
BAILLARGUES RESEAU BOUCHE

18/09/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
DEMANDE CLU  365 RUE PAUL CEZANNE MME ROUSSELOT RESEAU 
BOUCHE 06 26 42 92 18

21/10/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
SRE A RECU DEM DEBOUCHAGE RESEAU  AD INTER 1 RUE IMPERIAL 
CONTACT SERVICE TECHNIQUES

15/04/2020

BAILLARGUES 620 RUE DU MAS DE ROUE APPEL USAGER POUR  SIGNALER REFOULEMENT EGOUT DANS LA RUE 08/01/2020

BAILLARGUES 20 RUE MAS DE LA TREILLE
DEBORDEMENT EU ENTRE 18-19 RUE DU MAS DE LA TREILLE 04 67 70 
95 29

23/10/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET APPEL XVA CHEMIN DU PETT BONHEUR 01/09/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
MME GAILLARD 06 69 37 95 00 ( GARDIENNE ) MME LEFEVRE 04 99 23 
30 27 ( SYNDIC ) RESIDENCE BELLA VITA ROUTE IMPREIAL REMONTEE 
EGOUT DANS LES GARAGES

11/08/2020

BAILLARGUES 9 RUE VINCENT SCOTTO

APPEL DE LA MAIRIE - TRANSMIS A SRE VIA SIEGE  Mme YNESTE 
(commune)  au 04 67 87 48 65 Desob réseau le 23/03 (le bouchon 
s'est déplacé suite inter de vendredi 20/03) + curage programmé le 
24/03

23/03/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET SIGNALE PAR MTE DEBORDEMENT RTE IMPERIALE RUE DU LEVANT 13/08/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET ROUTE IMPERIALE RESEAU BOUCHE 06 11 55 11 61 MR AUBERT 03/09/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET

APPEL DE LA MAIRIE POUR SIGNALER RESEAU QUI DEBORDE 
TRANSMIS PAR SERVICE TECHNIQUE EN FACE DE CHEZ LE 
VETERINAIRE  98 ROUTE IMPERIALE  CONTACT GABRE SYLVIE 
0467874198 DES SERVICES TECHNQIUES 

08/07/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
APPEL ASTREINTE JULIEN GUYOT APHAD BAILLARGUES 31 RUE DES 
TROENES

29/08/2020

BAILLARGUES 4 RUE DES AMARYLIS DEBORDEMENT EU DANS LA RUE 29/10/2020

BAILLARGUES 4 RUE LE BOIS DE ROUE RESEAU BOUCHE BCT DEBORDE 06 07 38 92 20  BOUCHE 25/02/2020

BAILLARGUES 19 RUE DES MAS DE BAILLARGUES RESEAU BOUCHE 06 28 01 79 60 APPELER AVANT DE VENIR 17/02/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
INTER TRANSMISE PAR LA MAIRIE VIA SIEGE A SRE PAR MAIL Mme 
YNESTE (commune) au 04 67 87 48 65  rue croix de Jaille au niveau du 
cimetiere

23/03/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET 3 C RUE DU COLOMBIER CONTACT BONNET 07 88 67 69 04 20/09/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
APPEL USAGER POUR SIGNALER RESEAU EU QUI DEBORDE  AD INTER 
103 AVENUE DE LA BISTE  CONTACT DAIDONE JEREMY 0648467909

10/02/2020

BAILLARGUES 3 CHEMIN DES COLOMBIERS RUE DES COLOLMBIERS RESEAU BOUCHE 03/11/2020

BAILLARGUES 19 RUE DES MAS DE BAILLARGUES RESEAU BOUCHE 06 28 01 79 60 16/10/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
MR THEVENOT 06 98 83 44 22 835 RUE PAUL SEZANNE PLAQUE D 
EGOUT SCELLEE

14/02/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET RESEAU BOUCHE AU 7 - 5 - 9  RUE DU PLAN DS TAUREAUX 03/07/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
DEBORDEMENT EU 1 MAS DE BAILLARGUES APPEL MAIRIE MME 
GABRE 04 67 87 41 98

01/10/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
3 ALEE RICHARD MEGNIAL 0467874198 APPEL SERVICE TECHNIQUE 
MAIRIE 

14/08/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
INTER ASTREINTE  REGARD BOUCHE 4 RUE DES AMARYLLIS 
BAILLARGUES

25/09/2020

BAILLARGUES 3 CHEMIN DES COLOMBIERS
SUITE DEBOUCHAGE RUE DU COLOMBIER PARKING ET JARDINS 
SALLES

24/09/2020

BAILLARGUES 20 RUE MAS DE LA TREILLE
DEBORDEMENT EU ENTRE 18-19 RUE DU MAS DE LA TREILLE 04 67 70 
95 29

28/08/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
MME CLERET 3 ALLEE RICHARD MEGNIAL 06 06 49 72 46 
DEBORDEMENT EU 2EME INTER

25/08/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
APPEL AGR DEBOUCHAGE + CURAGE ENTRE LES RUE DE LA 
REPUBLIQUE ET COUSTOULI 

19/08/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
RESEAU EU BOUCHE 10 RUE ALFRED SAUVY MME DENARDAUD 
ENTREPRISE METALLURGIE 04 67 87 68 18  POSTE DE GARDE

15/10/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
SERPE  286 RUE CHARLES GIDE MR LAUVERJAT 06 17 29 57 48 RESEAU 
BOUCHE

03/03/2020

BAILLARGUES 620 RUE DU MAS DE ROUE
DEBORDEMENT EAUX USEES 06 22 45 26 41  CHEMIN DU MAS DE 
ROUE 

27/01/2020



DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST

Commune 
concernée

Adresse demandeur
Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande
BAILLARGUES 3 CHEMIN DES COLOMBIERS XLE A ETE APPELE EN ASTREINTE  RESEAU BOUCHE 29/02/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET

APPEL USAGER ME FERRIE POUR SIGNALER MAUVAIS ECOULEMENT 
CHEZ ELLE  ENTRE LE 5 ET LE 9 DE LA RUE PLAN DES TAUREAUX ON 
EST INTERVENU IL Y A 3 SEMAINES - RETOUR ALLIANCE RACINES DANS 
LE REGARD RESEAU  

21/07/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET
APPL STEPHANE ALLIANCE RESEAU BOUCHE AU 54 RUE DES 
COLOMBIERS

10/03/2020

BEAULIEU 3 PLACE DE LA MAIRIE
SRE A RECU DEM VIA CHARTRES  Mairie beaulieu[->]4[->]rue du pic st 
loup 

19/05/2020

COURNONSEC 34 RUE DU JEU-DU TAMBOURIN
1 RUE DU JEU DE TAMBOURIN MR STEVE  07 82 58 72 17 RESEAU 
BOUCHE

27/10/2020

COURNONSEC 4 RUE DES BARRYS VIA PORTAIL 3M RESEAU BOUCHE MME CASALE 06 87 30 16 07 03/12/2020

COURNONSEC 4   LAS DAVALLADAS
SRE A RECU DEM VIA CHARTRES AD INTER 2 RUE DE DAVALADAS  
CONTACT LAVAL  06 98 11 91 80

06/04/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
AD INTER RESEAU EN AVAL DU PR RAMASSOL MTE A CONTACTE SRE 
POUR LA PREVENIR 

20/01/2020

COURNONTERRAL 22 PLACE CAMILLE SALAN RESEAU BOUCHE 23/07/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
CONTACT VIA PORTAIL 3M EGOUT QUI DEBORDE AU ROND POINT DU 
RAMASSOL CONTACT ME LAVALLOIS 06 28 09 05 84  

09/01/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
APPEL MR BARREL METROPOLE 04 67 82 82 93 DEBORDEMENT EU 
RUE MALABOUCHE

28/08/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
APPEL AGR POUR SIGNALER RESEAU EN CHARGE  AD INTER BD DU 
THERON MARQUAGE AU SOL

20/01/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY 32-36 RUE DU DR MALABOUCHE  11/12/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
DEBORDEMENT EU ET BOUCHE DAN SLA MAISON MR PRIEURE 
FREDERIC 06 95 25 13 14 23 IMPASSE AUSSEL

25/09/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
RECU MIL VIA PORTAIL 3  AD INTER 6 PLAN DE LA CROIX CONTACT 
AVIGNON JOEL   06-48-35-10-46 

15/06/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY RESEAU BOUCHE 2 BIS RUE DE LA TAILLADE 08/12/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
APL AGR BOULEVARD DU THERON RESEAU BOUCHE DEBORDEMENT 
DS MILLIEU NATUREL 

17/08/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
MR REVERS 06 32 75 64 61 RUE DU DR MALABOUCHE REFOULEMENT 
AU NIVEAU DU 32

09/12/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
DEBORDEMENT EU CHEMIN DE LA BERGERIE VIA PORTAIL 3M 04 67 
85 44 40 MME VARRY CATHERINE 

12/10/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
RESEAU BOUCHE AU 45 RUE LEON BLUM 06 24 49 15 24  MME 
ROUGET 

12/10/2020

COURNONTERRAL 7 IMPASSE TREBOULON PROBLEMES  EVACUATION  06/11/2020

COURNONTERRAL  LOTISSEMENT  CORMIER DES OISEAUX
RESEAU EN CHARGE SUITE INTEMPERIES 06 85 92 19 16 APPEL 
ASTREINTE

26/01/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
RECU MIL VIA PORTAIL 3  AD INTER 6 PLAN DE LA CROIX CONTACT 
AVIGNON JOEL   06-48-35-10-46 

15/06/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY DEBORDEMENT EU  1 RUE DU BAOU MME LAMBERT 06 41 60 69 93 03/09/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY
SRE A RECU DEM VIA 3M AD INTER RUE DES HERONS BLEUS PAS DE 
CONATCT 

22/04/2020

FABREGUES 114 RUE DES TROENES DEBORDEMENT EU DEVANT MAISON 07 81 20 19 83 22/09/2020

FABREGUES 31 RUE DES TROENES RESEAU BOUCHE 23/01/2020

FABREGUES 31 RUE DES TROENES PBLM EVACUATION EAU 05/10/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER
AGR A VU SUITE INSPECTION SONDE  RESEAU EN CHARGE VERS 13 AV 
DES FONTASSES 

06/08/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER RESEAU BOUCHE 9 CH DE LA FONTASSE 07/12/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER
RESEAU BOUCHE MALGRES 1 ER PASSAGE MR KIBOUH 10 RUE DU 
TREILLES 06 67 79 22 20 

27/05/2020

FABREGUES 44 RUE MENDES FRANCE 06 85 49 98 12 RESEAU BOUCHE 09/09/2020

FABREGUES 9 CHEMIN DE LA FONTASSE 07 86 38 64 54 RESEAU EU BOUCHE 07/12/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER RUE DES FONTAS APPEL AGR 03/03/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER aAV DES FONTAS DEBOUCHAGE + CURAGE A FAIRE 24/08/2020

FABREGUES 20 RUE MARCELIN ALBERT RESEAU BOUCHE 13/08/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER
MR TOLEDON SIGNALE UN EGOUT BOUCHE /8 RUE DES GARDIENS A 
FABREGUES 06 80 11 17 09

21/07/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER APPEL CLU RESEAU BOUCHE IMPASSE DU VATICAN  CONTACT AGR 21/08/2020



DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST

Commune 
concernée

Adresse demandeur
Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande

FABREGUES 35 RUE CROIX DE LA MISSION
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M POUR SIGNALER REFOULEMENT EGOUT  
DANS LA RUE 

15/06/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER RESEAU BOUCHE EPAD 06 85 83 82 05 21/07/2020

FABREGUES 139 RUE DES RIVES DEBORDEMENT EU REGARD DANS LA RUE 03/12/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER
CLEMENT ET RAFIK ONT RECU UN MAIL DE LA PART DE LA 
METROPOLE POUR SIGNALER DEBORDEMENT ET ODEURS VERS LE PR 
TENNIS

06/07/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M DEMANDE DEBOUCHAGE  AD INTER 16 
RUE DE LA CHICANETTE CONTACT LACAHRRIERE AUDE 06 70 79 70 03 

27/02/2020

LAVERUNE 25 RUE DES LAURIERS REGARD BOUCHE REFOULEMENT EAUX USEES 07 81 78 52 53 30/01/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE
MR SERRATO SERVICE TECHNIQUE AVENUE DES SERRES EN FACE DU 
GROUPE SCOLAIRE 06 72 73 68 99 

13/11/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE 1 RUE GUA MR DALICHOUX 06 15 46 69 77 DEBORDEMENT EU 25/09/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE
APPEL MR SERRATO SERVICE TECHNIQUE 06 72 73 68 99 
DEBORDEMENT EAUX USEES IMPASSE DE LA SOURCE - AVENUE DU 
CHATEAU

05/02/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE
DEBORDEMENT EAUX USEES DEVANT LA CRECHE 1 AV DES SERRES 
CONTACT VIA BOITE 3M

18/02/2020

MONTAUD 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
MME CANNOU  1 A DE LA SARRIETTE 06 31 47 74 93 BOUCHES MAIS 
TRAVAUX

18/02/2020

MONTAUD 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE APPEKL AGR RESEAU BOUCHE 30/09/2020

MONTAUD 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE CLOD DE LA FONTAINE PLUSIEURS MAISONS AVEC PRBLM 
DEVACUATION APPEL MAIRIE 04 67 86 60 02

14/02/2020

MONTAUD 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE RESEAU BOUCHE MAIL MAIRIE 14 LOT LES COQUILLATS M BERNER 04/06/2020

MURVIEL-LES-
MONTPELLIER

5 RUE DE LAVOIRS
APPEL MAIRIE POUR SIGNALER DEBORDEMENT DANS LA RUE  AD 
INTER AVENUE DU CHAMPS DES MOULINS CONTACT MAIRIE 04 67 47 
71 74

28/07/2020

MURVIEL-LES-
MONTPELLIER

5 RUE DE LAVOIRS
APPEL METROPOLE POUR SIGANELR REFOULEMENT EU SUR LA 
ROUTE AD INTER AVENUE DU CHAMPS DES MOULINS  CONTACT M. 
MARTIN 0674096581

29/07/2020

MURVIEL-LES-
MONTPELLIER

5 RUE DE LAVOIRS
DEBORDEMENT EU MR CHAIX RESIDENCE LES THERMES 5 RTE DE BEL 
AIR 09 51 19 37 62

19/10/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE RESEAU BOUCHE LOTISSEMENT LA TURENNE RTE DE ST GEORGE 04/12/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
DEBORDEMENT EU ROUTE DE MURVIEL AU NIVEAU DU ROND POINT 
AVEC LA STATUE APPEL MAIRIE 04 67 47 70 11 CHOIX N°9

30/11/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
AVENUE DE LA FLEUR 06 19 57 19 46 TERRAIN REMONTE EGOUT  MTE 
EST ALLE SUR PLACE

18/02/2020

PIGNAN 6 RUE FREDERIC MISTRAL RESEAU BOUCHE SUR LA PLACE  26/10/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
SRE A RECU DEM VIA CHARTRES  AD INTER Chemin du bois en bas du 
complexe sportif  CONTACT Mr PIGNON  06 11 13 02 28

29/04/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
SRE A RECU INFO VIA ERIC ALLIANCE  AD INTER Résidence enclos des 
acanthes (appel privé à la base mais Eric nous signale que c'est public) 

07/04/2020

PIGNAN  AVENUE DU PASSET 06 10 55 87 34 RESEAU BOUCHE 30/01/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
VIA SERVICE 3 M EAU USEES QUI SE DEVERSENT DANS UN RUISEAU 
AU NIVEAU DU MCDO SIGNALE PAR MAIRIE  04 67 47 70 11

30/11/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
APPEL MR TRAMASURE EU QUI SE DEVERSENT DANS EP 14 BIS AV DU 
GENERAL GROLLIER 06 32 80 65 13

11/09/2020

RESTINCLIERES 7 ROUTE DE BEAULIEU 09 54 00 95 81 RESEAU BOUCHE  APPEL MAIRIE 20/01/2020

RESTINCLIERES 3 IMPASSE DE LA CARRIETTE 2 IMPASSE DE LA CARIERETTE RESEAU BOUCHE MAIL MAIRIE RETIN 04/06/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
APPEL MR CHAZEAU DEBORDE ET REJET DS LE REGARD DU 5 BIS 
PLACE DE LA RAMADE 

02/10/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE APPEL MAIRIE 06 78 33 49 05 IMPASSE DES ECOLES RESEAU BOUCHE 14/02/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE APPEL MTE RUE RENE MARTIN RESEAU BOUCHE 26/11/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE RESEAU BOUCHE ROUTE IMPERIAL 03/11/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
APPEL ASTREINTE 3M BCT BOUCHE PAS DE BTE EN PARTIE PUBLIQUE 
5 PLACE DE LA RAMADE

27/09/2020



DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST
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concernée
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Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
APPEL RECU PAR SIEGE  MAIRIE  SIGNALE DEBORDEMENT EU  ANGKE 
RUE DU GRES ET RUE DE L OLIVETTE  CONTACT 0678334572

08/07/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
RESEAU BOUCHE NIVEAU BIBLIOTHEQUE 9 PLACE DE LA RAMADE 06 
78 33 45 72

22/09/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
INTER ASTREINTE 1 RUE DE LA JONCQUASSE BOITE LIMITE PROPRIETE 
BOUCHEE

26/09/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE
3 RUE DE FONTMAGNE RESEAU DEBORDE 06 78 33 45 72  MR 
FERRERA

07/09/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE RESEAU BOUCHE 24/11/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE 21 RUE DU CANTAUSSEL MME PAGES 06 79 70 05 37 12/10/2020

SAINT DREZERY 641 AVENUE DE LA CROIX DE MOUNIER RESEAU DE NOUVEAU BOUCHE AU N° 525 14/10/2020

SAINT DREZERY 75 AVENUE DE LA MEDITERRANEE RESEAU BOUCHE 07/12/2020

SAINT DREZERY 14 AVENUE V DE LA MEDITERRANEE APPEL ASTREINTE BENOIT 06 14 06 36 93 RESEAU BOUCHE 24/01/2020

SAINT GENIES DES 
MOURGUES

45 PLAINE DE L'ESCARPE 06 18 54 44 28 RESEAU BOUCHE 14/02/2020

SAINT GENIES DES 
MOURGUES

81 RUE CLAIR SOLEIL RESEAU BOUCHE 06 11 83 12 41 12/03/2020

SAINT-BRES 532 RUE DES AIRES
RESEAU BOUCHE DEJA INTERVENUS SAMEDI MAIS LE PROBLEME 
PERSISTE REGARD AVENUE DES SEPHORA 06 79 92 22 65

06/07/2020

SAINT-BRES 10 Bis RUE DU MICOCOULIER
RESEAU BOUCHE A PRIORI CASSE ENTRE BOITE DE BRCT ET RESEAU 06 
67 05 54 64 

20/05/2020

SAINT-BRES 7 RUE DE LA CASCADE
RESEAU BOUCHE AU 7 ET 5 RUE DE LA CASCADE MR OLIVERRA 06 23 
53 60 62

30/11/2020

SAINT-BRES 532 RUE DES AIRES MAIL XLE INTER ASTREINTE PLAQUE EGOUTS BOUCHEE 13/08/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE CAMBACERES
MNE A ETE APPELE EN ASTREINTE  AD INTER CHEMIN DU TRIAL 
CARREFOUR AVEC LA RUE DU DEVOIS  APPEL DE LA MAIRIE SUR 
ASTREINTE TEL 

19/01/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE CAMBACERES
INTER TRANSMISE PAR TEL PAR SRE AD INTER INTERSECTION AVENUE 
DU BERANGE ET RUE ANCIENNE AUBERGE  CONTACT SRE 0621898390 
GROS VEHICULE 

20/01/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE DE L'ABBAYE APPEL MAIRIE 06 21 40 03 74  74 CHEMIN DU BOIS RESEAU BOUCHE 14/02/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE DE L'ABBAYE
APL MR CASTEL METROPOLE PLAN DES VANDANGES QUARTIER 
VIGNERON N 86 06 84 20 30 54 EGOUT BOUCHE

03/09/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE CAMBACERES PR PARC RESEAU BOUCHE 27/09/2020

SAINT-DREZERY 9 PLACE CAMBACERES
PBLM EVACUATION PLOMBIER VENU PAS EN PRIVE MME VERVEILLE  
325 AV DE LA MEDITERANNEE 06 18 44 63 97

03/12/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER
APPEL DE M. SCHMIDT DE 3M DEBOUCHAGE RESEAU  AD INTER RUE 
DU FOUR A CHAUX VERS LA DECHETTERIE TEL 0467139792

05/08/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER 4 RUE DE BEL AIRE APPEL MR RUSSO METROPOLE 04 67 13 60 08 13/01/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER
SRE A RECU DEM VIA CHARTRES  CONTACT Mr GARCIA  04 67 79 54 14 
AD INTER rue des baraques 

29/04/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER
APPEL DST M. RUSSO 0664220329 RESEAU EN CHARGE ZONE DU 
MIJOULAN  CHEMIN DU FOUR A CHAUX  AU BOUT DU CHEMIN 

21/01/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER
DEBORDEMENTE AUX USEES CHEMIN DU FOUR A CHAUX APPEL 
METROPOLE  06 74 09 65 81

27/05/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER
RECU APPEL TECH METROPOLE POUR SIGNALER RESEAU EU QUI 
DEBORDE  CHEMIN DU FOUR A CHAUX  AU FOND DU CHEMIN 
CONTACT 3M 0467136008 

03/08/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER RESEAU BOUCHE 14 RUE DES TREILLES 23/11/2020



DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST

Commune 
concernée

Adresse demandeur
Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande
SAUSAN 13 RUE DE LA MAIRIE RUE DES COLOMBIERS  DEBOUCHAGE RESEAU APPEL AGR 06/01/2020

SAUSAN 13 RUE DE LA MAIRIE
APPEL CLU RUE DES COLOMBIERS SAUSSAN RESEAU BOUCHE 
CONTACT AGR

21/08/2020

SAUSAN 13 RUE DE LA MAIRIE APPEL MTE RESEAU BOUCHE 8 RUE DES FONTAILLES 26/11/2020

ST GEORGES D'ORQUES 6 RUE DU CLOS CONTACT MME SCHAUB 06 15 70 05 02 DEBORDEMENT EAUX USEES 13/01/2020

ST GEORGES D'ORQUES 9 RUE D'ORQUES RESEAU BOUCHE 06 13 59 38 08 14/02/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI
APPEL MAIRIE DEBORDEMENT EAUX USEES ENTRE RUE DU 
VALENTIBUS ET RUE DU CANNIER

27/05/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI RUE DES CANNIERS MTE APPEL ALIIANCE 11/06/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI 3 BIS RUE DE L ABRIVADO  APPEL MTE 17/10/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI
FUITE SUR RESEAU EU EN FACE DU 8 RUE DU PUIT APPEL MAIRIE DE 
SUSSARGUES 04 67 87 42 70

24/06/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

5 RUE DES TROENES
APPEL DE LA MAIRIE DE VLM POUR SIGNALER RESEAU QUI DEBORDE  
DEVANT LE NETTO  CONTACT 0467697575 VERIF PAR TECH TERRAIN 

02/01/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

63 BOULEVARD DES SALINS
INTER TRANSMISE A SRE VIA SIEGE  DEMANDE VENANT DE 3M Sylvie 
Heinimann Luna (3M) Désob réseau : réseau qui déborde

23/03/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
APPEL MAIRIE  AD INTER AVENUE DE MIREVAL EN FACE DE CHEZ 
ALLIANZ  A DROITE DE LA PISTE CYCLABLE CONTACT MAIRIE 
0467697575

08/07/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
RESEAU BOUCHE 28 BLVR DU CHAPITRE  MME LEFRANC 06 70 42 06 
43

13/01/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

1 RUE DES GABIANS
REFOULEMENT EU  ENTRE LE RESTAURANT LA CHAPELLE ET LE 
LOTISSEMENT EN FACE 110 RUE DES ANEMONES 06 99 41 19 75

10/09/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT RESEAU BOUCHE PLACE DES CASTRO 06 22 81 42 05 MR MARTINEZ 02/09/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
APPEL AGR RESEAU BOUCHE  INTER PLACE DU MARCHE / LA 
GRENOUILLERE

16/10/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

30 RUE DES MYOSOTIS APPEL MTE POUR SIGNALER RESEAU QUI DEBORDE  06/08/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

477 BOULEVARD DOMENOVES REMONTEE EAUX USEES APPEL MAIRIE 22/07/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
APL STEPHANE RDL 06 03 18 08 11 RESEAU BOUCHE PLACE DU 
MARCHE RUE DU CHAPITRE

04/09/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M Refoulement de plaque d'égout face au 
cabinet d'assurance Allianz, début avenue de Mireval svp.  DEJA 
INTERVENU LE 15/07/20 DEBOUCHE EN 2 FOIS PAR ALLIANCE 
CONTACT MAIRIE   04 67 69 75 75  

21/07/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT RESEAU BOUCHE 53 RUE CHAPITRE 14/10/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
DEBORDEMENT EU AU MILLIEU DU BVRD CARRIERE POISSONIERE 
APPEL SERVICE TECHNIQUE MAIRIE MR PAULHAC 06 71 01 09 99

24/08/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

18 BOULEVARD DES SALINS
SRE A RECU UN MAIL VIA CHARTRES  Désob réseau : réseau qui 
déborde Mr ELVIRA 06 74 75 39 83

26/03/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
DEBORDEMENT EU CHEVEL GAELLE£06 65 50 37 60 6 RUE E LA 
NATION 

22/06/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
DEBORDEMENT EAUX USEES APPEL MME ZAKARIAS 06 70 02 68 45 
BOULEVARD D'OMENOVE

22/01/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT RUE DES MYOSOTIS INFOS PAR MTE 17/02/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
AD INTER: ZON DU LARZAT -  A COTE DE LA MAISON D ARRET - EN BAS 
DES PISTES D APPRENTISSAGE  CONTACT M. SALA AUTO ECOLE 
COMEDIE  0611632151

12/02/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT RESEAU BOUCHE PLACE DU MARCHE APPEL MTE 25/08/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
ALO A RECU APPEL DE LA MAIRIE PUR SIGNALER EU QUI DEBORDE AD 
INTER PLACE DU MARCHE  CONTACT MAIRIE 0467697575

29/06/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
APPEL MAIRIE  POLICE MUNICIPALE 06 87 68 99 61 SIGNAL UN 
DEBORDEMENT EU ENTRE LE 164 ET 180 BD DES FONTAINES

08/12/2020



DESOBSTRUCTIONS RESEAUX 2020 - SECTEURS EST ET OUEST

Commune 
concernée

Adresse demandeur
Détails demande et adresse quand différente du 

demandeur (mairie fictive sur IAQUA)
Date 

demande
VILLENEUVE LES 

MAGUELONE
 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT RESEAU BOUCHE  BVD DE FONTAINES  PANIER VERT 11/12/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT
PORTAIL 3M MR SEGURA 06 26 80 23 74 Au niveau  de l'entrée de la 
résidence Villeneuve Cottage et de l'embranchement avec le chemin 10/09/2020



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE 5 : BILAN DES CURAGES ET ITV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DETAILS DES CURAGES PREVENTIFS REALISES EN 2020

Commune Rue Date Mois Type Linéaire
rue de colombier mcdo 20/01/2020 janvier préventif 121
impasse des pechers 13/01/2020 janvier préventif 80
impasse paul valery 13/01/2020 janvier préventif 82
impasse maurice clavel 17/01/2020 janvier préventif 71
rue mas de treille 17/01/2020 janvier préventif 241
route de montpellier 20/01/2020 janvier préventif 668
rue du bois de roue 02/03/2020 mars préventif 80
rue de colombiers 05/03/2020 mars préventif 191
Avenue de massane 27/04/2020 avril préventif 196
Rue des Amarylis 19/06/2020 juin préventif 160
Rue Colombiers (mcdo) 30/07/2020 juillet préventif 100
Rue Colombiers (amaryllis) 30/07/2020 juillet préventif 385
Rue Colombiers (intersection route impériale) 30/07/2020 juillet préventif 245
Route Imperiale 21/08/2020 août préventif 668
Avenue de massane 08/07/2020 juillet préventif 196
Rue du Mas de la Treille 08/07/2020 juillet préventif 241
Impasse Paul Valery 07/09/2020 septembre préventif 82
Impasse des pechers 19/10/2020 octobre préventif 80
Rue des Entrepots 19/10/2020 octobre préventif 55
Rue Colombiers (amaryllis) 10/11/2020 novembre préventif 385
Rue Colombiers (mcdo) 03/12/2020 décembre préventif 121
Rue Colombiers (intersection route impériale) 03/12/2020 décembre préventif 245
Rue du Coustoulies 01/12/2020 décembre préventif 375

rue des accacias 02/03/2020 mars préventif 219
Avenue de Restinclières 13/07/2020 juillet préventif 455
Rue de l'eglise 10/11/2020 novembre préventif 35
Rue des Acacias 18/12/2020 décembre préventif 219

rue de la cooperative 08/01/2020 janvier préventif 214
Rue de la Coopérative 22/05/2020 mai préventif 226
Avenue des Clavoux 11/06/2020 juin préventif 97
Rue des Ecoles 31/08/2020 août préventif 516
Rue de la Coopérative 27/08/2020 août préventif 200
Rue de la Coopérative 13/11/2020 novembre préventif 226

rue des asphodeles 08/01/2020 janvier préventif 198
route de pignan 21/02/2020 fevrier préventif 602
Impasse des Rozeaux 25/05/2020 mai préventif 143
Boulevard de Théron 18/08/2020 août préventif 85
Rue Aimée Tréboulon 21/07/2020 juillet préventif 298
Rue des Asphodèles 15/07/2020 juillet préventif 198
Rue Dr Malabouche/Plan de la Croix/Léon Blum 03/09/2020 septembre préventif 754
Rue Dr Ombras 21/07/2020 juillet préventif 406
Rue du 08/05/1945 20/07/2020 juillet préventif 118
Rue Jean Jaurès/Jean Moulin 15/07/2020 juillet préventif 675
Chemin des Bouilles "Garrigue" 27/08/2020 août préventif 200
Rue Dr Malabouche/Plan de la Croix/Léon Blum 03/09/2020 septembre préventif 754
chemin des condamines / chemin du Ramassol 18/11/2020 novembre préventif 415
Rue Dr Malabouche, rue L. Blum et plan de la Croix 14/12/2020 décembre préventif 754

rue paul doumer 22/01/2020 janvier préventif 255
Rue de la Croix de Mission 18/08/2020 août préventif 80
Syphon Fontasse 25/08/2020 août préventif 218
Rue du Lavandin 03/09/2020 septembre préventif 306
Rue des Horts 07/09/2020 septembre préventif 125
Rue du Lavandin 03/09/2020 septembre préventif 306
PR Tennis réseau amont 28/10/2020 octobre préventif 290
Ruisseau Merdenson/Avenue de cournonterral (pont) 28/10/2020 octobre préventif 290
Syphon Parc 28/10/2020 octobre préventif 240
Avenue des Courèches 14/10/2020 octobre préventif 512
Rue des Granges 14/12/2020 décembre préventif 75
Rue du Moulin 14/12/2020 décembre préventif 172
Syphon Fontasse 14/12/2020 décembre préventif 218

Rue du Stade 03/05/2020 mai préventif 662
Rue des Lauriers 20/07/2020 juillet préventif 74
Avenue des Serres 20/07/2020 juillet préventif 190

MONTAUD rue du vallon 22/05/2020 mai préventif 245

avenue des jardins 14/01/2020 janvier préventif 499
Rue Carnette 05/06/2020 juin préventif 80
Clos des Pins 20/07/2020 juillet préventif 40
Avenue des Platanes 03/09/2020 septembre préventif 59

Route de Saussan 11/06/2020 juin préventif 105
Cimetière 15/06/2020 juin préventif 314
Avenue du Grand Jeu 20/07/2020 juillet préventif 185
Avenue Ste Cécile 07/09/2020 septembre préventif 120
Avenue Joseph Maurin/Parc 10/11/2020 novembre préventif 256

BAILLARGUES

BEAULIEU

COURNONSEC

COURNONTERRAL

FABREGUES

LAVERUNE

MURVIEL-LES-MONTPELLIER

PIGNAN



route de montpellier 08/01/2020 janvier préventif 12
impasse du puits 22/05/2020 mai préventif 165

chemin des barraques 13/01/2020 janvier préventif 249
rue des lavandieres 22/01/2020 janvier préventif 142
13 rue des Terres Rouges 26/05/2020 mai préventif 62
Rue des Barraques 26/05/2020 mai préventif 249
Rue Fontardies 26/05/2020 mai préventif 132
Rue de l'aire / de la cité 21/08/2020 août préventif 680
Impasse des Pinèdes 10/08/2020 août préventif 120
Rue des Barraques 18/08/2020 août préventif 250
Rue Fontardies 03/09/2020 septembre préventif 132
13 rue des Terres Rouges 23/10/2020 octobre préventif 62
Rue des Cades 23/10/2020 octobre préventif 217
Rue des Barraques 10/11/2020 novembre préventif 249

rue du micocoulier 13/01/2020 janvier préventif 238
rue du moucadou 07/02/2020 fevrier préventif 150
Rue des Pommetiers 06/07/2020 juillet préventif 289
Rue de la  Capelane 03/07/2020 juillet préventif 244
Rue de Cantaussel 10/11/2020 novembre préventif 405

avenue du berange 08/01/2020 janvier préventif 729
avenue de Berange 09/07/2020 juillet préventif 729

avenue de montpellier 20/01/2020 janvier préventif 387
Chemin du bois 16/06/2020 juin préventif 341
Rue du Moulin 03/08/2020 août préventif 230

Rue des Chasseurs 11/05/2020 mai préventif 132
Rue des Colombiers 11/05/2020 mai préventif 423
Stade 03/09/2020 septembre préventif 241
Stade 03/09/2020 septembre préventif 241
Rue des Colombiers 27/10/2020 octobre préventif 423

Rue Pouzeranque (long de la rivière) 19/10/2020 octobre préventif 95
Chemin des Pres 18/12/2020 décembre préventif 124

rue des platanes 21/02/2020 fevrier préventif 225
avenue moulin de la jasse 02/03/2020 mars préventif 176
rue des myosotis 02/03/2020 mars préventif 255
Bvd des salins 11/05/2020 mai préventif 167
Boulevard Domenoves 11/05/2020 mai préventif 149
Rue des Platanes 23/06/2020 juin préventif 260
boulevard des fontaines 18/08/2020 août préventif 190
rue des Jonquilles 15/07/2020 juillet préventif 120
Rue des Myosotis 15/07/2020 juillet préventif 255
Bvd des salins 10/08/2020 août préventif 150
Boulevard Domenoves 14/10/2020 octobre préventif 149
Rue des Platanes 14/10/2020 octobre préventif 225
Bvd des salins 09/11/2020 novembre préventif 167
Rue de la Grenouillère 13/11/2020 novembre préventif 112
rue des Jonquilles 09/11/2020 novembre préventif 12
Rue des Myosotis 09/11/2020 novembre préventif 255
boulevard des fontaines 15/12/2020 décembre préventif 190
Rue de la Figuiere 28/12/2020 décembre préventif 184

Total préventif 30 374       

DETAILS DES CURAGES CURATIFS REALISES EN 2020

Commune Rue Date Mois Type Linéaire
rue des amaryllis 17/01/2020 janvier curatif 5
intersection rn 113/Rue des Amaryllis 18/08/2020 août curatif 200
Rond poinr Mc Do 21/08/2020 août curatif 80
rue des colombiers/rue de la republique 21/08/2020 août curatif 100
rue des Colombiers/rue Amaryllis 21/08/2020 août curatif 150
rte imperiale 21/08/2020 août curatif 60

boulevard du theron 21/01/2020 janvier curatif 80
Dip Ramasssol 29/04/2020 avril curatif 500

rue des treilles 15/05/2020 mai curatif 105
Impasse du vatican 13/07/2020 juillet curatif 100
Rue Croix de Mission 18/08/2020 août curatif 80

MURVIEL LES MONTPELLIER réseau amont step 05/06/2020 juin curatif 900

SAINT-BRES rue de cantaussel 07/02/2020 fevrier curatif 405

SAINT-DREZERY avenue du berange 20/01/2020 janvier curatif 10

rue des flamants roses 02/01/2020 janvier curatif 10
bl des fontaines 18/08/2020 août curatif 190

Total curatif 2 975         

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

SAUSSAN

SUSSARGUES

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

BAILLARGUES

COURNONTERRAL

FABREGUES

SAINT-DREZERY

RESTINCLIERES

SAINT GEORGES D ORQUES

SAINT-BRES



BAILLARGUES

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

Rue de Colombiers 05/03/2020 190,9 BAI05032005TR3

Rue du Mas de la Treille 14/12/2020 474 BAI14122011CR

Somme ml 664,9



BEAULIEU

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

chemin des coquilles 21/04/20 2,1 BEA21042011TR3

chemin de notre dame 21/04/20 254,3 BEA21042011TR3

rue des ecolieres 21/04/20 129 BEA21042011TR3

chemin de carapette 21/04/20 55,1 BEA21042011TR3

école maternelle 21/04/20 53,9 BEA21042011TR3

rue des combes 21/04/20 105,3 BEA21042015TR3

route de beaulieu 21/04/20 148,8 BEA21042015TR3

chemin des pins 21/04/20 85,1 BEA21042015TR3

rue des chenes 21/04/20 377 BEA21042015TR3

impasse de la chenaie 21/04/20 139,4 BEA21042015TR3

rue du renard 23/04/20 283,8 BEA23042010TR3

chemin des coquilles 23/04/20 16,7 BEA23042010TR3

avenue de restinclieres 23/04/20 531,3 BEA23042010TR3

chemin de la font bouma 23/04/20 133,6 BEA23042010TR3

rue du parc 23/04/20 197,6 BEA27042008TR3

rue de la liberté 23/04/20 47,5 BEA27042008TR3

rue du boulodrome 23/04/20 105,3 BEA27042008TR3

rue de la mediterranée 23/04/20 289,6 BEA27042008TR3

rue du puit 23/04/20 3,9 BEA27042008TR3

avenue de st genies 23/04/20 239,4 BEA27042008TR3

rue de la baumette 23/04/20 35 BEA27042008TR3

grand rue 23/04/20 182,3 BEA27042008TR3

rue de la republique 23/04/20 130,7 BEA27042008TR3

rue de l'encierro 23/04/20 83,6 BEA27042008TR3

rue de l'étoile 23/04/20 11 BEA27042008TR3

rue de l'église 23/04/20 35,4 BEA27042008TR3

rue des ecolieres 27/04/20 102,7 BEA27042015TR3

stade football et stade city 27/04/20 68,2 BEA27042015TR3

rue du pic saint loup 27/04/20 60,3 BEA27042015TR3

avenue du satde 27/04/20 180,7 BEA27042015TR3

place de la mairie 27/04/20 28,1 BEA27042015TR3

chemin de la croix mission 27/04/20 168,5 BEA27042015TR3

impasse de la croix mission 27/04/20 24,3 BEA27042015TR3

rue de la crete d'oc 27/04/20 116,4 BEA27042015TR3

Somme ml 4425,9



COURNONSEC

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

impasse du tier 05/05/20 163,7 COU0505201345SPR

rue des cordiers 05/05/20 653,2 COU0505201345SPR

rue des chasses 05/05/20 168 COU0505201345SPR

avenue des clavoux 11/05/20 223,7 COU11052009CR

rue des ecoles 11/05/20 94,5 COU11052009CR

rue de la vierge 11/05/20 261,8 COU11052009CR

lotissement clos des oliviers 11/05/20 113,8 COU11052009CR

rue de la coumba 11/05/20 33,7 COU11052009CR

rue marechal 27/04/20 200,4 COU12052012CR

lotissement le bois cesar 27/04/20 94,5 COU12052012CR

chemin rey 27/04/20 58,1 COU12052012CR

rue tras de gleize 27/04/20 324,3 COU12052012CR

rue du clos 27/04/20 75,4 COU12052012CR

impasse des kermes 27/04/20 109,8 COU12052012CR

avenue des clavoux 13/05/20 798,8 COU13052009CR

rue des espinouses 13/05/20 231,5 COU13052009CR

impasse des cades 13/05/20 79,1 COU13052009CR

impasse des arbousiers 13/05/20 46,7 COU13052009CR

impasse des lavals 13/05/20 119,5 COU13052009CR

impasse des romarins 13/05/20 149 COU13052009CR

rue de la marbrière 13/05/20 55,7 COU13052009CR

rue Lous Clacs 13/05/20 96,9 COU13052009CR

rue des bergerronnettes 15/05/20 239,6 COU1505201330VITO

impasse du thym 15/05/20 60,8 COU1505201330VITO

rue des terrasses 28/04/20 456,7 COU270420830SPR

rue du buisson 27/04/20 322,1 COU270420830SPR

rue des genevriers 27/04/20 284,8 COU270420830SPR

rue de la billiere 28/04/20 986,5 COU28042010SPR

rue des cistes 28/04/20 221,4 COU28042010SPR

rue des terrasses 27/04/20 485,2 COU28042010SPR

rue des cistes 28/04/20 25,7 COU2804201530SPR

rue des barrys 28/04/20 830,6 COU2804201530SPR

rue du briou garrenne 28/04/20 291,4 COU2804201530SPR

impasse du lavandin 28/04/20 173,9 COU2804201530SPR

rue des asphosdeles 28/04/20 68,3 COU2804201530SPR

Somme ml 8599,1



COURNONTERRAL

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

avenue danton demar 30/04/20 132,8 COU05052010TR2
avenue jean jaures 05/05/20 174,7 COU05052010TR2

impasse jean mermoze 05/05/20 81,2 COU05052010TR2
chemin d antonegre 05/05/20 349,7 COU05052010TR2
rue manavielle 05/05/20 153,8 COU05052010TR2
Impasse des alouettes 06/03/20 95,3 COU06032011TR2
route de pignan 07/05/20 200,1 COU07052013TR2
rue du baou 07/05/20 114,3 COU07052013TR2
chemin st martin 07/05/20 61 COU07052013TR2
grand rue 07/05/20 197,5 COU07052013TR2
rue des violettes 11/05/20 157,2 COU11052010TR2
route de fabregues 11/05/20 358,1 COU11052010TR2
rue capdalliech 11/05/20 123,6 COU11052010TR2
plan des rossignols 11/05/20 71,5 COU11052010TR2
chemin de l amour 12/05/20 468,6 COU12052010TR2
rue clement mirabel 12/05/20 110,7 COU12052010TR2
impasse des raisins 12/05/20 59,1 COU12052010TR2
rue clos des pins 12/05/20 120,3 COU12052010TR2
rue clement mirabel 13/05/20 120,2 COU13052008TR2
rue annibal 13/05/20 158,8 COU13052013TR2
rue du vieux pressoir 13/05/20 294 COU13052013TR2
rue des cinsault 14/05/20 252,6 COU14052008TR2
rue henri barbuse 14/05/20 106 COU14052008TR2
place muscat 14/05/20 33,7 COU14052008TR2
rue des carignans 14/05/20 128,8 COU14052008TR2
avenue de la gare 14/05/20 182,9 COU14052011TR2
impasse louis fabre 14/05/20 153,3 COU14052011TR2
rue des galinettes 15/05/20 334,8 COU1505201145SPR
D5 29/04/20 115,4 COU29042009TR2
plan des girolles 30/04/20 66,2 COU30042013TR2
rue des morilles 30/04/20 57 COU30042013TR2
avenue danton demar 05/05/20 349,8 COU30042013TR2
rue des bollets 30/04/20 243,3 COU30042013TR2
rue des chenes 30/04/20 82,5 COU30042013TR2

rue des amandiers 30/04/20 220,2 COU30042013TR2
chemin des peyrouls 30/04/20 102,3 COU30042013TR2
avenue jean jaures 05/05/20 167,1 COU30042013TR2

Somme ml 6198,4



RESTINCLIERES

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

grand rue 03/03/20 297,2 RES03032009VIT

rue du parc 03/03/20 17,5 RES03032009VIT

rue du marechal 03/03/20 23,5 RES03032009VIT

ruisseau 03/03/20 118 RES03032012VIT

route de montpellier 04/03/20 153,7 RES04032016VIT

chemin de sussargues 04/03/20 97,4 RES04032016VIT

chemin du pré 04/03/20 135,7 RES04032016VIT

rue bellevue 04/03/20 126,8 RES04032016VIT

allée de coste 04/03/20 73,3 RES04032016VIT

rue du belvedère 04/03/20 100,5 RES04032016VIT

rue des chenes 04/03/20 73,5 RES04032016VIT

descente des oliviers 04/03/20 105,5 RES04032016VIT

ruisseau 06/03/20 65,5 RES06032014VIT

chemin du pré 06/03/20 124,7 RES06032014VIT

chemin clos du village 06/03/20 213,4 RES06032014VIT

impasse de la carrierette 06/03/20 82,4 RES06032014VIT

route de sommieres 12/03/20 206,6 RES12032008TR3

petit parc aux pistachiers 12/03/20 60,3 RES12032008TR3

ruisseau 12/03/20 160,7 RES12032011TR3

voie communale n°1 28/02/20 272,6 RES12032014TR3

route de montpellier 03/03/20 5,3 RES12032015TR3

chemin de sussargues 03/03/20 170,4 RES12032015TR3

rue des andes 03/03/20 209,4 RES12032015TR3

Lot domaine de la cheneraie 24/02/20 371,9 RES24022009TR3

Lot domaine de la cheneraie 24/02/20 66,2 RES24022011TR3

imp des romarins 24/02/20 150,3 RES24022011TR3

voie communale n°3 24/02/20 171,9 RES24022011TR3

voie communale n°3 24/02/20 160,3 RES24022015TR3

voie communale n°3 24/02/20 138,2 RES24022016TR3

lot le mistral 24/02/20 128,3 RES24022016TR3

rue des saladelles 24/02/20 115,9 RES24022016TR3

rue des lauriers roses 24/02/20 310,6 RES24022016TR3

chemin du thym 26/02/20 115,8 RES2602201130TR3

champs 26/02/20 74,6 RES26022013TR3

ch du château 26/02/20 228,4 RES26022013TR3

rue du fer a cheval 26/02/20 172 RES26022013TR3

route de sommieres 26/02/20 81,7 RES2602201530TR3

rue des grenadieres 26/02/20 182,1 RES2602201530TR3

rue de la jasse 26/02/20 120,8 RES2602201530TR3

chemin du thym 26/02/20 74,1 RES260220TR3

chemin de gallargues 26/02/20 71 RES260220TR3

parc vallat de gourgoumelas 27/02/20 207 RES27022015VIT

ch des hugnes 27/02/20 102,9 RES27022015VIT

chemin du bois 28/02/20 322,2 RES28022011VIT

grand rue 28/02/20 41,3 RES28022011VIT

Somme ml 6301,4



SAUSSAN

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

rue du castellas 20/04/20 10,7 SAU20042009TR2

rue coppe cambe 20/04/20 63,2 SAU20042009TR2

allée de la turenne 20/04/20 228,3 SAU20042009TR2

rue coppe cambe 20/04/20 271,7 SAU20042011TR2

rue de la font romana 20/04/20 189,6 SAU20042015TR2

chemin du moulin de trissepaille 20/04/20 43 SAU20042016TR2

rue de la font romana 20/04/20 164,2 SAU20042016TR2

rue des chasseurs 20/04/20 181,6 SAU20042016TR2

Place de la condamine 20/04/20 33,2 SAU20042016TR2

rue du moulinas 21/04/20 328,9 SAU21042013TR2

rue du pouget 22/04/20 274,6 SAU22042009TR2

rue lotissement du pigeonnier 22/04/20 97,5 SAU22042009TR2

Rue du Mas de merle 22/04/20 260,3 SAU22042009TR2

rue des conquettes 23/04/20 228,5 SAU23042008TR2

allée du marin 23/04/20 49,6 SAU23042008TR2

allée des peupliers 23/04/20 70,2 SAU23042008TR2

allée du fontaille 23/04/20 67 SAU23042008TR2

allée du merlot 23/04/20 70,8 SAU23042008TR2

rue des horts de vernis 23/04/20 313,8 SAU23042008TR2

rue du colombier 27/04/20 73 SAU27042013TR2

rue des barils 27/04/20 101,7 SAU27042013TR2

rue du castellas 27/04/20 84,7 SAU27042013TR2

rue des aires 27/04/20 77,4 SAU27042013TR2

rue du commerce 27/04/20 117,8 SAU27042013TR2

rue des pénitents 27/04/20 66,3 SAU27042013TR2

allée de la callou 28/04/20 168,5 SAU28042010TR2

chemin du moulin de trissepaille 28/04/20 125,8 SAU28042010TR2

rue des valautres 28/04/20 109 SAU28042016TR2

rue du colombier 28/04/20 100,8 SAU28042016TR2

rue de la mairie 28/04/20 161 SAU28042016TR2

rue de l'abreuvoir 28/04/20 130,3 SAU28042016TR2

impasse de l'olivier 28/04/20 37,7 SAU28042016TR2

rue des valautres 30/04/20 214,5 SAU30042010TR2

Somme ml 4515,2



SAINT DREZERY

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

Lotissement les Romarins 14/12/20 60,2 SAI14122009CR

Somme ml 60,2



SAINT GEORGES D'ORQUES

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

Rue de l'ancienne mairie 07/09/20 175,8 STG07092009TR4

Somme ml 175,8



VILLENEUVE LES MAGUELONE

Rues Date Linéaire inspecté (ml) Rapport

PR Larzat 29/05/20 180,3 VIL29052009CR

Rue du Chapitre 09/11/20 166,9 VIL09112009TR3

Place du marché 09/11/20 26,8 VIL0911201330TR3

Somme ml 374



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE  Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE 6 : ENQUÊTES SUR RESEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DETAILS DES DEMANDES D'ENQUETES BRANCHEMENTS ET RESEAUX  2020

Commune Adresse demandeur Type d'intervention
COMMENTAIRE DU DEMANDEUR ET LOCALISATION INTERVENTION SI 

DIFFERENTE DU DEMANDEUR
DATE DEMANDE

BAILLARGUES 21 IMPASSE HAUTS DE BAILLARGUES Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

BOUCHE CHEZ DAME  NE SAIT PAS SI EN  PRIVEE OU PAS 09/01/2020

BAILLARGUES 89 RUE DE COLOMBIER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

SUITE INFILTRATION EU DANS LA MAISON DAME A FAIT REPARER SUR LA 
PARTIE PRIVATIVE MAIS SOUHAITE QUE L ON VIENNE POUR LA PARTIE 
PUBLIQUE CAR INFILTRATIONS 06 11 97 34 50

19/08/2020

BAILLARGUES 28 RUE FABRE DIT DE L'HERAULT Enquête odeur
APPEL METROPOLE MME GROS 06 12 13 51 41 ODEUR D'EGOUTS DANS LA 
MAISON

09/01/2020

BAILLARGUES 20 RUE DE LA PILE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

06 32 31 53 03 NE TROUVE PAS LA BOITE DE BCT RDV LE 22/12/20 14H00 07/12/2020

BAILLARGUES  PLACE DU 14 JUILLET Enquête odeur
MME BRETON 04 67 87  38 63 ODEUR DANS AL RUE 20 IMPASSE DES HAUTS DE 
BAILLARGUES APPELER AVANT DE VENIR

03/09/2020

BEAULIEU 14 RUE DE LA CRETED'OC Enquête pour la métropole TEST TEST 02/11/2020

BEAULIEU 3 PLACE DE LA MAIRIE Enquête odeur
PROBLEME ODEUR  ROUTE DE RESTINCLIERES MME GARNIER HABITE AU 28 BIS 
AV DE ERSTINCLIERES - 06 59 17 53 64 

25/08/2020

BEAULIEU 5 RUE LE TAILLONT Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PROBLEMES EVACUATION  PLOMBIER SUR PLACE QUI N A RIEN TROUVE SUR LA 
PARTIE PRIVEE APPELER L ADJOINT AU MAIRE AU 06 66 54 45 07

15/12/2020

BEAULIEU  CHEMIN DE LA CROIX DE LA MISSION Enquête odeur
APPEL USAGER POUR SIGNALER PB ODEURS  AU NIVEAU DU REGARD DE LA RUE  
TEL 04678666037 

03/08/2020

COURNONSEC 34 RUE DU JEU-DU TAMBOURIN Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

VIA PORTAIL 3M RUE DES CISTES PROBLEME ODEUR PERIVE OU PUBLIC? 
LOTISSEMENT HLM MME LE BILHAN   07 83 40 67 37

02/12/2020

COURNONSEC 34 RUE DU JEU-DU TAMBOURIN Enquête odeur
ODEUR DANS QUARTIER LOTISSEMENT LES TERRASSES RUE DES BUISSONS 04 
67 85 60 10 

12/10/2020

COURNONSEC 34 RUE DU JEU-DU TAMBOURIN Enquête odeur ODEURS RECURENTES  6 RUE DES TERRASSES  06 44 94 10 43 29/10/2020

COURNONSEC 34 RUE DU JEU-DU TAMBOURIN Enquête odeur
RUE DES BUISSONS  APPEL MR FOLCH MAIRIE 04 67 85 60 14 APPELER AVANTD 
E VENIR

20/11/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

VIA PORTAIL 3M BOULEVARD DU THERON PROBLEME DE REFOULEMENT EU 
REGULIERS ET SE DEVERSENT FACE A LA VIGNE DU PARC MAIRIE 
COURNONTERRAL 04 67 85 00 11 

14/10/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PBMS ECOULEMENT  6 RUE DES HARLES PIETTES 04 67 85 38 43 06 52 78 85 32 01/10/2020

COURNONTERRAL 31 ROUTE DE FABREGUES Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

NE TROUVE PAS LA BOITE DE BCT BOULANGERIE ENTER LE 31 ET LE 32 
ARCHITECTE BEKDEMURIAN 06 73 28 38 06 APPEL AVANT DE VENIR

31/08/2020

COURNONTERRAL 12 AVENUE ARMAND-DANEY Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PROBLEME EVACUATION CRECHE LES PITCHOUNES LOTISSEMENT DU STADE 
DERRIERE LA MAIRIE 09 60 43 07 37

15/12/2020

FABREGUES 21 RUE BRAHMS Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

BCT FISSURE AVEC RACINES MR MANTE FREDERIC 06 82 86 00 18 08/09/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête odeur

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M AD INTER RUE DE LA CROIX DE LA MISSION 
CONTACT POLICE MUNICIPALE 0467851157 Des administrés nous ont signalé 
une odeur anormale qui proviendrait du réseau d'eaux usées qui traverse un 
champ... 

07/07/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

FUITE SUR LE RESEAU 21 RUE BRAHMS MANTE FREDERIC 21/07/2020

FABREGUES 2 RUE DU VATICAN Enquête odeur

APPEL USAGER POUR SIGNALER PB ODEURS Mme PONS signale à nouveau des 
odeurs nauséabondes provenant des égouts devant chez elle. Elle précise que 
les services de l'assainissement interviennent au moins trois ou quatre fois dans 
le courant de l'année pour le nettoyage de ces bouches d'égout. Le problème 
est récurrent. TEL   06 47 53 01 10

22/06/2020

FABREGUES 210 RUE DES TROENES Enquête odeur
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M    Cette dame nous a signalé une fuite d'eau avec 
de fortes odeurs, rue de la gare, en descendant, au fond du pont à droite... TEL 
0678479884

15/01/2020

FABREGUES 3 RUE DU CALVAIRE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

DEBORDEMENT EU DANS LE JARDIN VOIR SI PRIVE OU PUBLIC MR WIGNANITZ - 
06 23 74 61 19

18/09/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

RECU MAIL VIA PORTAIL 3 M    affaissement d'une bordure qui se trouve sur le 
réseau (urgent) problème déjà signalé  AD INTER 500 CHEMIN DES COURECHES  
CONTACT AVIGNON JOEL  06-48-35-10-46  

15/06/2020

FABREGUES 33 RUE CROIX DE LA MISSION Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

APPEL M. AVIGNON DE 3M DEMANDE ENQUETE SUITE SIGNALEMENT USAGER  
BRANCHEMENT BOUCHE DES QU IL PLEUT MERCI DE PASSER VOIR SI PB SUR 
BRANCHEMENT OU SUR RESAEU ET DE TENIR INFORME LE PROPRIO M. CAISSO 
LUCIEN 0467852245

24/02/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête odeur

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M  AD INTER LES HAUTS DE FABREGUES  CONTACT 
GYSELINCK  Sylvie 04 67 85 11 57   Cette dame nous a signalé une odeur 
nauséabonde provenant de la station d'épuration.   De ce fait, elle ne peut ni 
profiter de son jardin ni ouvrir ses fenêtres... 

22/07/2020

FABREGUES 3 BIS IMPASSE MAQUET Nuisibles
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M USAGER SIGNALE QUE LA RUE EST ENVAHI DE 
CAFARDS  

03/07/2020

FABREGUES 330 RUE ST BAUDILE Nuisibles
RECU APPEL USAGER M MERCIER 0699820393 POUR SIGNALER PRESENCE DE 
NUISIBLES RATS QUI REMONTENT DU RESEAU EU JUSQUE CHEZ LUI 

30/07/2020

FABREGUES 8 IMPASSE DES CECELES Enquête odeur

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M CONTACT M MOREL  06 70 45 97 26  AD 
INTERVENTION 8 IMPASSE DES CECELES    M. MOREL signale une odeur 
nauséabonde provenant très certainement d'un regard bouché dans le 
Merdanson où l'eau stagne.

03/07/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

APPEL MME MARTINEZ PROPRIETAIRE  2 IMPASSE PAUL BERT CANALISATION 
EU CASSEE A 1.5 EN DEHORS DE LA MAISON  SUITE PASSAGE CAMERA 
PLOMBIER 06 14 70 22 45

27/10/2020

FABREGUES 3 CHEMIN VIEUX Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M USAGER SIGNALE QU UN TUYAU EVACUATION EU 
REFOULE CHEZ LUI MERCI DE PASSER VOIR CE QU IL EN EST  Ce Monsieur nous 
signale qu'un tuyau d'évacuation des eaux usées fuit sur son terrain (jardin), qui 
est situé au niveau du pont de Fabrègues en allant à Saussan... 

31/01/2020

FABREGUES 6 RUE DES GRANGES Enquête odeur

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M Ce monsieur nous signale que le réseau d'eaux 
usées se vide dans le pluvial derrière chez lui et de ce fait dans le coulazou.   Il 
précise que ce problème est récurrent, ce qui génère de fortes odeurs, qui 
l'empêchent de profiter de son jardin...   Il souhaiterait par la même occasion 
que le caniveau soit nettoyé, car l'eau stagnante attire les moustiques... 06 60 
09 18 22 

15/07/2020

FABREGUES 8 RUE PAUL DOUMER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

RATS DS LE RESEAU  330 RUE ST BAUZILLE FABREGUES 06 99 82 03 93  MR 
MERCIER

26/08/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

06 85 04 60 22 BCT BOUCHE MAIS PAS DE BOITE DE BCT TROTTOIRE REFAIT 02/07/2020

LAVERUNE  PLACE DE LA MAIRIE Enquête odeur VIA PORTAIL 3 M ODEURS 12 RUE DE L INDUSTRIE 04 99 51 20 00  10/09/2020

LAVERUNE 3 RUE DU  LASSEDERON Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

06 16 39 77 14 BOUCHE NE SAIT PAS SI EN PRIVEE OU PAS PAS DE REGARD 
DEVANT CHEZ MLUI MAIS DANS SA COURT ET BOUCHE A CE NIVEAU

13/01/2020

LAVERUNE 3 RUE DES ROCHES Enquête odeur PBLM ODEURS 04 67 47 97 60 CONTACT VIA PORTAIL 3M 06/01/2020
LAVERUNE 9 RUE DE L HERMITE Nuisibles CAFARDS DANS LE RESEAU EU 04 34 11 20 80 15/09/2020

LAVERUNE 8 RUE DES ROCAILLES 8 Enquête odeur
  Au niveau du 8 rue des rocailles à Lavérune, des odeurs nauséabondes sortent 
du regard de la bouche d'égouts.

15/01/2020

LAVERUNE 7 RUE DES ROSSIGNOLS Enquête odeur
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M   De fortes odeurs nauséabondes sortent du regard 
au niveau du 7 rue des rossignols.µ CONTACT 0631937258

15/01/2020

MURVIEL-LES-
MONTPELLIER

5 RUE DE LAVOIRS Enquête odeur
6 LOTISSEMENT LES CLAUZES MR CAMBRES MAIRIE 04 67 47 71 74 PROBLEME 
ODEURS

07/09/2020



DETAILS DES DEMANDES D'ENQUETES BRANCHEMENTS ET RESEAUX  2020

Commune Adresse demandeur Type d'intervention
COMMENTAIRE DU DEMANDEUR ET LOCALISATION INTERVENTION SI 

DIFFERENTE DU DEMANDEUR
DATE DEMANDE

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

DEMANDE VIA PORTAIL 3M  Infestation par les RATS,  qui ont réussi à pénétrer 
dans notre maison. Au mois de juin, nous avions fait à la mairie de Pignan de 
présence de nombreux rats dans les égouts. 2 CHEMIN DES COSTES MME JOLLY 
06 03 88 51 92

14/12/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

IMMEUBLE AU 14 AVENUE DU GENERAL GROLLIER BOUCHE MAIS NE TROUVE 
PAS LA BOITE DE BCT APPELER AVANT DE VENIR  06 32 80 65 13

03/09/2020

PIGNAN 2 CHEMIN DES COSTES Nuisibles
RECU MAIL PORTAIL 3M CONTACT JOLLY CECILE 0603885192 BEAUCOUP DE 
RATS DANS LES EGOUTS CHEMIN DES COSTES URGENT 

03/07/2020

PIGNAN 2 RUE DES EPICEAS Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

VIA PORTAIL 3M  RESEAU BOUCHE 06 19 05 24 32 10/12/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

DEMANDE VIA PORTAIL 3M   égout bouché au niveau de la parcelle n°8  de 
Mme PUBILL et n°9 de Mme DUVIL au chemin de la fleur de sel PAS DE 
NUMERO MME LARME JOHANNA

15/12/2020

PIGNAN 23 RUE ALBERT CAMUS Nuisibles CAFARDS 06 42 93 03 76 17/06/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

EMANDE VIA PORTAIL 3 M CONTACT INJOIGNABLE 31 AV DE LA GARE REGARD 
AFFAISSE ET MAUVAISES ODEURS  MME CELINE ZEDDA  0661178380 

08/12/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

42 RUE DU FOUR DE LA CAUX - A COTE POTEAU INCENDIE DEBORDEMENT EU 
06 17 31 83 73 MR CASSAR

17/08/2020

PIGNAN  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

REGARD BOUCHE  144 CHEMIND E LA FLEUR DU SEL PIGNAN MR LARNE 06 19 
57 19 46

06/01/2020

RESTINCLIERES 3 AVENUE DE MONTPELLIER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

VIA PORTAIL 3M Regard d'eau usé bouché par les écoulement de la rue.   
Besoin d'intervention urgente  MME DIDRY ARIANE 06 19 12 31 59 3 RTE DE 
MONTPELLIER 

14/12/2020

RESTINCLIERES 8 ROUTE DE MONTPELLIER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

COURS SALE SUITE INTER DEBOUCHAGE 01/10/2020

SAINT BRES 9 PLACE DE LA RAMADE Enquête odeur ODEUR AU 26 RUE DU LEVANT APPEL MAIRIE 04 67 87 46 00 MME DUSSENNE 12/10/2020

SAINT DREZERY 27 AVENUE DE LA MEDITERRANEE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

04 34 26 15 00 BOUCHE REGULIEREMENT PLOMBIER PENSE QU'IL Y A UN 
PROBLEME SUR LE RESEAU

10/01/2020

SAINT DREZERY 350 AVENUE DE LA MEDITERRANEE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

06 08 16 29 29 PROBLEME D'ECOULEMENT A CAUSE DE RACINES QUI 
VIENDRAIT D4UN PLATANE DANS LA RUE. 

05/11/2020

SAINT DREZERY 61 AVENUE DU BERANGE RTE DE BAULIE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

INFILTRATION EAUX USEES MUR 06 42 60 38 35 09/03/2020

SAINT-BRES 89 IMPASSE BISCAN PAS Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PRECENSE DE RATS  RUE DU MICOCOULIER RUE BISCAN PAS AVENUE DES 
SOHORAS 06 35 59 72 70 

17/09/2020

SAINT-BRES 18 PLACE LEVANT Enquête odeur
APPEL ABO POUR SIGNALER FORTES ODEURS DEPUIS PLUSIEURS JOURS  ONT 
VERIFIE LEURS INSTALLATIONS TOUT EST OK 

11/02/2020

SAINT DREZERY 9 PLACE CAMBACERES Nuisibles
RECU MAIL VIA PORTAIL 3M    Rats au niveau du vieux château d'eau (rond 
point de la pharmacie ainsi qu'au 12 avenue croix de Mounié) CONTACT 
BENEZETH JACKIE   04 67 86 90 87

28/07/2020

SAINT DREZERY 9 PLACE DE L'ABBAYE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

FUITE SUR LE RESEAU  APPE MAIRIE PASSER EN MAIRIE CAR GRILLE DANS LA 
RUE FERMEE A CLEFS 04 67 86 21 22 RUE DES ARTS 

17/07/2020

SAINT DREZERY 9 PLACE CAMBACERES Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

ENQUETE SUITE DEMANDE RAC HORS PC  MR BARRAL JEAN FRANCOIS CHEMIN 
DE COURBESAC AH393 SAINT DREZERY 04 67 86 97 17

09/01/2020

SAINT DREZERY 9 PLACE CAMBACERES Enquête odeur
APPEL MAIRIE CONTACT 06 29 69 40 20  ODEUR AU NIVEAU DE LA RUE DU 
BOUGUINVIVIER ST DREZERY

15/09/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

NUISIBLES (CAFARDS) AVENUE DE L'OCCITANIE AU NIVEAU DU RD POINT DU 
CIMETIERE SUITE TRVX SUR LE RESEAU APPEL MR RUSSO METROPOLE 06 64 22 
03 29

13/07/2020

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

4 AVENUE DE MONTPELLIER Nuisibles
APPEL DE M. RUSSO DES SERVICES DE 3M 0467136036 NUISIBLES SIGNALER 
SUR LA COMMUNE AD INTER RUE DU CLOS ET IMPASSE DU PORTALET  MERCI 
DE PASSER VERIFIER LE RESEAU 

20/01/2020

ST GEORGES D'ORQUES 14 RUE D ORQUES Enquête odeur PROBLEME ODEUR APPEL USAGER 06 72 96 39 85 11/06/2020

ST GEORGES D'ORQUES 5 IMPASSE DES FLEURS Enquête odeur
APPEL USAGER POUR SIGNALER PB ODEURS DANS LE REGARD  REGARD QUI 
SERAIT CASSE AU NIVEAU DU JOINT  PAS D URGENCE CELA PEUT ATTENDRE LE 
LENDEMAIN   PETIT CHEMIN QUI PART SUR LA GAUCHE DANS L IMPASSE 

09/06/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

CHEMIN DES PRES VERS LA STEP DE SUSSARGUES PR DES PRES DEBORDEMENT 
EU CONTACT MME DARE MAIRIE 06 67 87 42 70

01/10/2020

SUSSARGUES 36 RUE D RUE LOUIS BOUI Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

LOCALISATION BOITE DE BCT 39 BVD LOUIS BOUIS  MR GLEIZE 06 21 03 48 85 01/10/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT Enquête odeur

VIA SERVICE 3M Résidence ' Nelson Mandela ' à Villeneuve les Maguelone .   
Plusieurs locataires de cette Résidence se plaignent de remontées d'odeur 
provenant du Réseau Communal ( voierie )  AVENUE DES NARGUES MR 
FERRERES CYRIL 06 47 90 46 56

05/11/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

6 RUE DES TAMARIS Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

NUISIBLE  CAFARDS DANS BOUCHE EGOUTS 06 19 24 53 85 15/07/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

55 RUE DU JEU DE BALLON Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PROBLEME EVACUATIONS DANS LA MAISON 18/12/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT Enquête pour la métropole
VIA PORTAIL 3 M ODEUR DE GAZOIL DANS LES CANALISATION DAN SL ARUE DE 
LA BORIE MR FERON 06 64 10 31 23

22/09/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

8 RUE DE LA GRENOUILLERE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PBLM OFDEURS PENSE QUE C'EST BOUCHE 06 29 90 97 96 14/10/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

26 PLACE DU MARCHE Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

PBLM ODEUR ANGLE PLACE DU MARCHE ET RUE DES MERES 06 71 21 36 82 23/10/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

MME BARTTOTI STEPHANIE 4 AVENUE FRANCOIS MITTERAND 07 50 88 37 58 
ODEURS DANS LA RUE

09/09/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT Enquête odeur
RECU APPEL MAIRIE  AD INTER PLACE DE L EGLISE CONTACT MAIRIE 
0467697575 AUJOURD HUI JOUR DE MARCHE LE FROMAGER A APPELE POUR 
SIGNALER FORTES ODEURS CE MATIN 

22/07/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

21 RUE DES PARADES Enquête divers (passage caméra, 
localisation bte de brt,...)

REMONTEES EAUX USEES CHEZ DAME NE SAIT PA SIS EN PRIVE OU PUBLIC 09/01/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

 PLACE DE LA PORTE SAINT LAURENT Enquête odeur

DEMANDE VIA PORTAIL 3M  Bonjour J'habite au 21 rue du chapitre 34750 
Villeneuve les Maguelone et vous demande de bien vouloir faire intervenir 
quelqu'un afin de contrôler les égouts. Il y a de fortes odeurs au niveau de 
l'intersection de la rue du chapitre et la place de l'église ainsi qu'a l'intersection 
de la rue des pécheurs/rue du chapitre, rue l=Laborie/ rue du chapitre. Les 
odeurs remontes jusque dans les habitations.  MR BAULO 06 50 19 71 97

14/12/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

550 RUE DES GENETS Enquête odeur
ODEURS NAUSEABONDES DANS LE QUARTIER PLUSIEUR INTER A CE SUJET 06 79 
84 99 27

13/08/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

594 BOULEVARD DES MOURES Enquête odeur

RECU MAIL VIA PORTAIL 3M   Il y a une remontée d'odeurs nauséabonde 
chaque fois qu'il y a du vent du Nord, merci de faire un diagnostic et ensuite un 

espérant une intervention rapide . Merci par avance. 

06/02/2020

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

8 RUE DE LA GRENOUILLERE Enquête odeur
PROBLEME ODEUR SUR REGARD DANS LA RUE NE SAIT PAS SI C EST DU PLUVIAL 
OU EU 06 29 90 97 96

25/08/2020
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CONTROLES DE CONFORMITE DE BRANCHEMENTS EU REALISES EN 2020

N° ADRESSE D'INTERVENTION VILLE
CONFORMITE DU 
BRANCHEMENT

Commentaires
Travaux réalisés par Aqualter quand 

branchement non conforme

2 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI 2 EME BCT
4 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
6 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
8 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI

10 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
14 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI

16 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
18 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
5 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
5 IMPASSE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
8 IMPASSE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI

25 AV SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI
6 IMPASSE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
9 IMPASSE FERDINAND FABRE BAILLARGUES OUI
7 IMPASSE FERDINAND FABRE BAILLARGUES OUI

10 IMPASSE FERDINAND FABRE BAILLARGUES OUI
2 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
1 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
3 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
5 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
7 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
9 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI

11 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
13 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
15 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
17 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
19 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
21 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
18 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
16 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
14 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
12 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
10 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
8 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
6 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
4 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI

20 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
23 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
25 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
27 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
29 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
31 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
35 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
37 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
39 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
41 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
43 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
43 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
43 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI BCT
43 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
43 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI
45 RUE JACQUES DELAFAYE BAILLARGUES OUI

CHEMIN DES ORMES BAILLARGUES OUI
31 RUE DES MAZETS DE l4aube BAILLARGUES OUI

163 CHEMIN DU PETIT BOHNEUR BAILLARGUES OUI
ROUTE IMPERIALE BAILLARGUES OUI N°98 CLINIQUE VETERINAIRE

9 IMPASSE FERDINAND FABRE BAILLARGUES OUI
25 AVENUE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
5 IMPASSE SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI
8 IMPASSE SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI

10 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
14 IMPASSE GARDIOT BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI

16 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
18 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
5 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
8 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
6 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
4 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE GARDOT BAILLARGUES OUI 2 EM BCT
3 IMPASSE SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI
6 PLACE DE LA CHAMPAGNE BAILLARGUES OUI

21 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES NON BOITE HS
22 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES OUI
27 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES OUI
32 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES NON BOITE HS
33 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES OUI
34 PLACE RENE NELLI BAILLARGUES OUI
2 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
4 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI

24 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
22 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
20 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
15 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
21 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
19 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
18 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
17 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI



CONTROLES DE CONFORMITE DE BRANCHEMENTS EU REALISES EN 2020

N° ADRESSE D'INTERVENTION VILLE
CONFORMITE DU 
BRANCHEMENT

Commentaires
Travaux réalisés par Aqualter quand 

branchement non conforme

13 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
11 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
16 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
14 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
9 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
7 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI

12 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
10 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
5 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
8 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI
6 RUE DES HAMEAUX BAILLARGUES OUI

21 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
17 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
15 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
13 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
11 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
9 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
7 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
5 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
4 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
6 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI
1 IMPASSE DU VERGER D'EOLE BAILLARGUES OUI

12 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
11 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
10 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
9 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
1 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
2 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
3 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
4 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
5 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
6 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
7 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
8 PLACE LINO VENTURA BAILLARGUES OUI
8 IMPASSE GRANIER BAILLARGUES OUI PLAQUE ENTERREE
1 RUE BASSE INSTITUT DE BEAUTE BAILLARGUES OUI

RUE DES AMOUREUX BAILLARGUES OUI
RUE DES AMOUREUX BAILLARGUES OUI

2 RUE DES AMOUREUX BAILLARGUES OUI
2 RUE BASSE BAILLARGUES OUI

11 RUE BASSE BAILLARGUES NON
9 RUE BASSE BAILLARGUES OUI
7 RUE BASSE BAILLARGUES OUI
7 RUE BASSE BAILLARGUES OUI 2 EME BCT
7 RUE BASSE BAILLARGUES OUI 3 EME BCT
5 RUE BASSE BAILLARGUES OUI
3 RUE BASSE BAILLARGUES OUI
1 RUE BASSE BAILLARGUES OUI
1 RUE DU PICACHOU BAILLARGUES OUI
3 RUE DE LA POSTE BAILLARGUES OUI
5 RUE DE LA POSTE BAILLARGUES OUI
2 RUE DE LA POSTE COIFFEUR BAILLARGUES OUI
1 RUE DE LA POSTE BAILLARGUES NON PLAQUE HYDRAULIQUE DECALEE

2 B RUE DE LA POSTE BAILLARGUES OUI
2 RUE DE LA POSTE BAILLARGUES OUI
2 A RUE DE LA POSTE BAILLARGUES OUI

27 AVENUE SAINT EXUPERY BAILLARGUES OUI
26 AVENUE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
24 AVENUE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
23 AVENUE ST EXUPERY BAILLARGUES OUI
1 IMPASSE GUYMENER BAILLARGUES OUI
6 IMPASSE GUYMENER BAILLARGUES OUI

25 AVENUE STE EXUPERY BAILLARGUES OUI
1 IMPASSE MERMOZ BAILLARGUES OUI
2 IMPASE MERMOZ BAILLARGUES OUI
4 IMPASSE MERMOZ BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE MERMOZ BAILLARGUES OUI
1 A IMPASSE MERMOZ BAILLARGUES OUI
2 IMPASSE GRANIER BAILLARGUES OUI
3 IMPASSE GRANIER BAILLARGUES OUI
4 IMPASSSE GRANIER BAILLARGUES OUI

COURT COSTA IMPASSE GRANIER BAILLARGUES OUI
COUR COSTA BAILLARGUES OUI

61 CHEMIN DU PETIT BOHNEUR BAILLARGUES NON
PAS DE BTE DE BCT EN LIMITE DE PROPRIETE + ARRIVEE 
DEAU EN CONTINU

61 CHEMIN DU PETIT BOHNEUR BAILLARGUES NON 2 EME BCT PAS EN SERVICE PREVOIR DE LE CONDAMNER
411 CHEMIN DU PETIT BOHNEUR BAILLARGUES NON LE BCT NE SEMBLE PAS EN SERVICE
24 GRAND RUE BEAULIEU NON CASSE A 20 CM EN AMONT DE LA BOITE Réparation du branchement
18 RUE DU RENARD BEAULIEU OUI

LE PONCEAU LOT 1 BEAULIEU OUI 22 RUE DES CHENES
2 RUE DE LA BAUMETTE BEAULIEU NON 2 ARRIVEES DS LE BCT

LE PONCEAU LOT 13 BEAULIEU OUI
42 RUE DES ASPRES BEAULIEU OUI
44 RUE DES CHENES LE PONCEAU BEAULIEU OUI
24 GRAND RUE BEAULIEU NON CASSE A 2 CM EN AMONT DE LA BOITE
18 RUE DU RENARD BEAULIEU OUI

ECOLE MATERNELLE BEAULIEU NON RACINES BOITES Retirer les racines
ECOLE MATERNELLE BEAULIEU OUI

13 RUE DES RENARDS BEAULIEU OUI
15 RUE DES RENARDS BEAULIEU NON RACINES BOITES
17 RUE DES RENARDS BEAULIEU OUI



CONTROLES DE CONFORMITE DE BRANCHEMENTS EU REALISES EN 2020

N° ADRESSE D'INTERVENTION VILLE
CONFORMITE DU 
BRANCHEMENT

Commentaires
Travaux réalisés par Aqualter quand 

branchement non conforme

TERRAIN VIERGE A COTE 16 RUE DES RENARDSBEAULIEU OUI
16 RUE DES RENARDS BEAULIEU OUI
11 RUE DES ECOLIERES BEAULIEU OUI

11B RUE DES ECOLIERES BEAULIEU OUI
11 RUE DES ECOLES BEAULIEU OUI
9 RUE DES ECOLES BEAULIEU OUI
6 RUE DES ECOLES BEAULIEU OUI
7 RUE DES ECOLES BEAULIEU OUI
5 RUE DES ARBOUSIERS BEAULIEU OUI

862N RUE DES MASELIERS COURNONSEC NON PAS DE BOITE LOCALISEE
4 RUE GRAND CHAMPS COURNONSEC OUI
39 RUE DES BARYS COURNONSEC OUI

39B RUE DES BARRYS COURNONSEC OUI
20 BIS RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL OUI BCT A

6 RUE DES HARLES PIETTES COURNONTERRAL OUI
LES JARDINS D'HELIOS LOT 238 COURNONTERRAL OUI
LES JARDINS D'HELIOS LOT 35 COURNONTERRAL OUI
26 RUE DES DEVEZES LOT A COURNONTERRAL OUI

CHEMIND E LA TUILERIE HAUTE LOT B COURNONTERRAL OUI

LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL OUI
91 RUE MOZART COURNONTERRAL OUI
35 RUE BASTIDE DE L'OULIEU COURNONTERRAL OUI
21 AVENUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL OUI
21 RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL OUI 2 EME BCT EN PUBLIC 
21 RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL OUI BCT A

CHEMIND E LA TUILERIE HAUTE LOT B COURNONTERRAL OUI

151 RUE ERIK SATIE LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL OUI

7 ROUTE DE LA TAILLADE COURNONTERRAL OUI
20 AVENUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL OUI

LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL OUI
6 RUE DES HARLES PIETTES COURNONTERRAL OUI
2 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

2 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
2 TER AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

4 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
6 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
8 AVENUE 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

10 AVENUE 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
12 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
14 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
16 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

16BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
18 AV DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
20 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
22 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
24 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
26 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
28 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

28 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
30 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

32 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
36 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
17 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
15 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
13 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
11 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

9 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
9 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

7 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
7 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

5 BIS AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
5 AVENUE DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

3 TER AV DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
3B AV DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
3 AV DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI

1 TER AV DU 8 MAI 45 COURNONTERRAL OUI
6 IMPASSE MERMOZ COURNONTERRAL OUI

54 RUE AIME TREBULON COURNONTERRAL OUI
239 AV JEAN MOULIN COURNONTERRAL OUI

1 CHEMIN VIEUX FABREGUES OUI
FACE 4 ROUTE DE COURNONTERRAL FABREGUES OUI

5 CHEMIN VIEUX FABREGUES OUI
7 CHEMIN VIEUX FABREGUES OUI

FACE 1 RTE DE COURNONTERRAL FABREGUES NON BCT CASSE EN AMONT DE LA BOITE BCT PAS EN SERVICE
8 RTE DE COURNONTERRAL FABREGUES OUI
5 RTE DE COURNONTERRAL FABREGUES OUI

11 RUE MARCENAC FABREGUES OUI RETRAIT RACINE VENANT DE LA HAIE PARTIE PRIVEE DU BCT
2 PLACE DU 8 MAI 45 FABREGUES NON BCT CASSE

10 CHEMIN VIEUX FABREGUES OUI
2 RUE DES CONTREFORTS 2 EM BCT FABREGUES OUI
2 RUE DES CONTREFORTS FABREGUES OUI
3 IMPASSE DES BERGES FABREGUES OUI
3 IMPASSE DES BERGES FABREGUES OUI
7 COTE HERMITAGE LOT 19 FABREGUES OUI
3 IMPASSE DES BERGES FABREGUES OUI

12 RUE DES CIGALES FABREGUES OUI
2 PLACE DU 8 MAI 45 FABREGUES NON BCT CASSE
3 RUE DES MANDIERS LAVERUNE OUI

25 RUE DES ASPRES MONTAUD OUI
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N° ADRESSE D'INTERVENTION VILLE
CONFORMITE DU 
BRANCHEMENT

Commentaires
Travaux réalisés par Aqualter quand 

branchement non conforme

24 RUE DU VALLON MONTAUD OUI
107 CHEMIN DU RESERVOIR MURVIEL LES MONTPELLIER OUI

16 RUE DES GENEVRIERS PIGNAN NON
BOITE DE BCT PLEINE DE RACINES QUI COMPRESSENT LE 
PVC Renouvellement du branchement

9 RUE MARYSE BASTIEN PIGNAN OUI
1 PLACE MARYSE BASTIEN PIGNAN OUI
3 RUE MARYSE BASTIEN PIGNAN OUI
5 RUE MARUSE BASTIEN PIGNAN OUI
7 RUE MARYSE BASTIEN PIGNAN OUI

15 RUE MARYSE BASTIEN PIGNAN OUI
6 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI

19 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI
23 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI
25 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI
1 PLACE LOUIS BLERIOT PIGNAN OUI

31 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI BCT PLACE LOUIS BLERIOT
29 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI
27 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI BCT PLACE MARYSE BASTIE
3 PLACE LOUIS BLERIOT PIGNAN OUI BCT DANS LA HAIE
7 PLACE LOUIS BLERIOT PIGNAN OUI BCT DANS LA HAIE

13 RUE CLEMENT ADER PIGNAN OUI
1 RUE ROLLAND GARROS PIGNAN OUI
3 RUE ROLLAND GARROS PIGNAN OUI
5 RUE ROLLAND GARROS PIGNAN OUI BCT PLACE JACQUELINE AURIOL
3 PLACE JACQUELINE AURIOL PIGNAN OUI
7 RUE ROLLAND GARROS PIGNAN OUI BCT PLACE JACQUELINE AURIOL
9 RUE ROLLAND GARROS PIGNAN OUI

11 RUE EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
16 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
14 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
9 RUE SOUS L EGLISE PIGNAN OUI

12 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
8 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI

10 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
7 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN NON BCT A RENOUVELLER
6 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI BCT CLEMENT ADER
8 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI
2 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI

10 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI
4 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI

21 RUE DES OLIVIERS PIGNAN OUI
31 RUE DU FOUR DE CAUX PIGNAN OUI

13/15 RUE DES CONDAMINES PIGNAN OUI TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN COUR
5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PIGNAN OUI
7 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN NON BCT A RENOUVELLER

17 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
15 RUE HELLEN BOUCHER PIGNAN OUI
13 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
11 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
9 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
7 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
5 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI
3 RUE HELEN BOUCHER PIGNAN OUI

17 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
21 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
19 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
15 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
13 RUE DE L'EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
8 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI
2 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI

10 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI
4 IMPASSE CHARLES LINDBERG PIGNAN OUI
8 RUE DE L EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI

12 RUE EGLISE DE ROCHE PIGNAN OUI
6 IMPASSE CHARLES OUDBERG PIGNAN OUI BCT CAVE CLEMENT ADER

15 CLEMENT ADER PIGNAN OUI
27 GRAND RUE RESTINCLIERES OUI

LES PREMAGES RESTINCLIERES OUI
8 BIS RUE DES CHENES RESTINCLIERES OUI

LA CHAUSSEE RESTINCLIERES OUI
1 CHEMIN DU THYM RESTINCLIERES OUI

11 IMPASSE DES PINS RESTINCLIERES OUI BOITE ENTERREE
1 RUE DE LA DESCENTE DES OLIVIERS RESTINCLIERES OUI
27 GRAND RUE RESTINCLIERES OUI
41 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
24 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
23 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
22 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
21 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
18 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
19 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
20 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
25 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
40 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
26 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
27 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
39 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
28 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
30 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
29 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
31 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
32 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
33 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
34 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
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38 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
35 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
37 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
36 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
16 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
2 IMPASSE DES ROMARINS RESTINCLIERES OUI
4 IMPASSE DES ROMARINS RESTINCLIERES OUI
6 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
5 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
3 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI

10 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
14 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
9 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
1 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
2 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
8 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
3 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
7 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI

IMPASSE DE LA CARRIERETTE RESTINCLIERES OUI
12 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
13 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
6 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
8 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI

10 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
12 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
14 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
16 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
9 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI

33 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
31 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
29 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
27 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
25 RUE DES SALADELLE RESTINCLIERES OUI
15 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
11 LOT LA CHENERAIE RESTINCLIERES OUI
23 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
14 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
10 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
19 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
10 RUE DES SALADELELS RESTINCLIERES OUI
15 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
8 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
1 IMPASSE DES CARRIERRETTES RESTINCLIERES OUI
4 RUE DES LAURIERS RESTINCLIERES OUI
3 RUE DES LAURIERS RESTINCLIERES OUI
2 RUE DES LAURIERS ROSES RESTINCLIERES OUI
1 RUE DES LAURIERS ROSES RESTINCLIERES OUI
2 RUE DES LALADELLES RESTINCLIERES OUI
1 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
2 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI
4 RUE DES SALADELLES RESTINCLIERES OUI

2 TER RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI
4 RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI

1 BIS RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI
1 RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI RETRAIT RACINE BOITE
1 RUE DU VERSANT SAINT BRES OUI LEGER FLACHE EN PRIVE

18 RUE DE LA CAPELANE SAINT BRES OUI
8 RUE ROC SAINT BRES OUI

10 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
11 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI

ENTRE LE 9 ET LE 11RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
9 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
7 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
1 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI

ENTRE LE 2 ET LE 4RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
3 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI 2 EME BCT
6 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
3 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI 1 ER BCT

3 ET 5 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
10 RUE EGLISE DE ROCHE SAINT BRES OUI
7 RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
9 RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI 2 EME 
9 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI 1BCT
6 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

6 ET 8 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
6 TER RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

15 RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
10 ET 8 RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
10 ET 8 RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

10 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
17 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

10 BIS RUE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
ENTRE 12 ET 10 BIS RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

1 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
2 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
2 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI 2 EME BCT
4 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI

RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
2 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI BCT RUE DU VIEUX PONT

24 PLACE DE LA RAMADE SAINT BRES OUI
1 RUE DE FRONTMANE SAINT BRES OUI

AVANT 2 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
2 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
5 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
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1 RUE DU ROC SAINT BRES OUI
6 RUE DU ROC SAINT BRES OUI
3 PASSAGE DU TORIL SAINT BRES OUI
4 PASSAGE DU TORIL SAINT BRES OUI
1 PASSAGE DU TORIL SAINT BRES OUI
6 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
5 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
3 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
4 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
2 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
1 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI
1 RUE DE L'HORLOGE SAINT BRES OUI

10 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
ENTRE 3 ET 5RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI

12 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
14 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI
5 RUE DE LA CLAUZADE SAINT BRES OUI

ENTRE 8 BIS ET 10RUE DU ROC SAINT BRES OUI
8 BIS RUE DU ROC SAINT BRES OUI

3 RUE DU ROC SAINT BRES OUI
1 RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI

1 BIS RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI
4 RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI

2 TER RUE DES SOPHORAS SAINT BRES OUI
4 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI

ENTRE 6 ET 4RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
6 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI
8 RUE DU VIEUX PONT SAINT BRES OUI

14 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
16 RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI

18 BIS RUE DE FONTMAGNE SAINT BRES OUI
2 LA PLACE SAINT BRES OUI

19 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
12 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
14 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
16 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
21 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
23 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI

18 BIS RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
25 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
18 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
27 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
20 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
22 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
29 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
31 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
26 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
33 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
35 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
28 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
30 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
37 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
39 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
41 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
43 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
45 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
47 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
21 RUE DES SALADELLES SAINT BRES OUI
12 RUE DES SALADELELS SAINT BRES OUI
17 RUE DES SALADELLES SAINT BRES OUI
1 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
3 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
5 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
2 RUE DESARBOUSIERS SAINT BRES OUI
4 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
6 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
7 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
9 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI

11 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
8 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI

13 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
15 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
10 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
17 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
26 RUE DES PONNETIERS SAINT BRES OUI
28 RUE DES PONNETIERS SAINT BRES OUI
30 RUE DES PONNETIERS SAINT BRES OUI
32 RUE DES PONNETIERS SAINT BRES OUI
1 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
3 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
5 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
7 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
7 BIS IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
9 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI

11 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
12 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
10 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI

10 BIS IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
8 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
6 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
4 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI

4 BIS IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI
2 IMPASSE DES ERABLES SAINT BRES OUI

24 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
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17 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
22 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
15 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
20 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
13 RUE DES ARBOUSIERS SAINT BRES OUI
11 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
16 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
9 RUE POMMETIERS SAINT BRES OUI
7 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI

12 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
10 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
5 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
3 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
1 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
8 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
6 RUE DES POMETIERS SAINT BRES OUI
4 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
2 RUE DES POMMETIERS SAINT BRES OUI
7 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
5 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
9 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI

10 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
8 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
6 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
3 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
1 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
4 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI
2 IMPASSE DU PONT SAINT DREZERY OUI

397 CHEMIN DU PUITS SAINT DREZERY OUI
LES SERRES DU PRADAS SAINT DREZERY OUI

120 IMPASSE DE L'HORTUS SAINT DREZERY OUI
ALLEE DU PLATANE LE DOMAINE DU 
PARC

SAINT DREZERY OUI

7 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI SALLE CARDONNET
IMPASSE LOU MIRADOU SAINT DREZERY OUI

6 PLACE DE LA MAIRIE SAINT DREZERY OUI
1 RESIDENCE PIN PARASOL RU DU PARC SAINT DREZERY OUI

PARC BATIMENT DANS LE PARC SAINT DREZERY OUI
1 RUE DU PARC SAINT DREZERY OUI
1 RUE DU PARC SAINT DREZERY OUI
5 RUE DU PARC SAINT DREZERY OUI
9 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI

13 RUE DUCENTRE SAINT DREZERY OUI
13 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
12 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
14 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
16 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
15 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
15 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
17 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
17 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
19 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
20 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
22 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
21 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
24 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI

24 BIS RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
24 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY OUI
26 RUE DE LA CITE SAINT DREZERY OUI
21 RUE DE LA CITE SAINT DREZERY OUI
26 RUE DE LA CITE SAINT DREZERY OUI
23 RUE DE LA CITE SAINT DREZERY OUI
5 RUE DE LA CARIERETTE SAINT DREZERY OUI
3 RUE DE LA CARIERETTE SAINT DREZERY OUI

350 AVENUE DE LA MEDITERANNEE SAINT DREZERY OUI

114 RTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES NON ITV IMPOSSIBLE PRESENCE RACINE - PREVOIR RNVT BCT
130 RTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES OUI
15 RUE CLAIR SOLEIL - BCT RTE DE BEAULIEUSAINT GENIES DES MOURGUES NON

127 RTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES OUI
113 RTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES OUI
115 RTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES NON RNVT BCT A PREVOIR
255 RUE DES CADES SAINT GENIES DES MOURGUES OUI
115 CHEMIN DES GENETS SAINT GENIES DES MOURGUES OUI
197 RUE DU BASSIN SAINT GENIES DES MOURGUES OUI

113 ROUTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES NON RENOUVELLEMENT RACINES
Renouvellement boite de 
branchement

115 ROUTE DE BEAULIEU SAINT GENIES DES MOURGUES NON

8 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON
BRANCHEMENT ENTERRE + CASSE SUITE AUX TRAVX 
REALISES PAR SUEZ Réparation réalisée par Suez

6 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON MISE A LA COTE BCT
11 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON RENOUVELLEMENT BOITE + TUYAU
1 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI

10 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI
9 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI
5 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI
4 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI

12 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES OUI
1 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE SAINT GEORGES D ORQUES NON DEFAUT D ETANCHEITE

13 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON BOITE SYPHOIDE A REPRENDRE PLAQUE A CHANGER
2 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON PLAQUE A CHANGER PRECENSE RACINES DS BCT

15 RUE D ORQUES SAINT GEORGES D ORQUES NON PLAQUE A REPRENDRE PRECENSE RACINES DS BCT Renouvellement du branchement
8 AVENUE DES JARDINS SAINT GEORGES D ORQUES OUI
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1 RUE PASCOU SAUSSAN OUI
1 ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI
6 ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI
8 ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI
5 ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI
3 ALLEE DES FONATILLES SAUSSAN OUI

13 RUE HORTS DE VERNIS SAUSSAN OUI
21 RUE DES COLOMBIERS SAUSSAN OUI
1 RUE DES CONQUETTES SAUSSAN OUI
3 RUE DES CONQUETTES SAUSSAN OUI
7 RUE DES CONQUETTES SAUSSAN OUI

11 RUE DES CONQUETTES SAUSSAN OUI
13 RUE DES CONQUETTES SAUSSAN OUI
5 RUE DES CYPRES SAUSSAN OUI

10 HORTS DE VERNIS SAUSSAN OUI PLAQUE A RESCELLER

12 RUE HORTE DE VERNIS SAUSSAN OUI

BCT EN DOMAINE PRIVE BTE DE BCT DU 12 RACCORDE 
DIRECTEMENT ALLEE MERLOT EN SERVITUDE TERRAIN DU 
10

14 RUE HORTE DE VERNIS SAUSSAN OUI
BCT EN DOMAINE PRIVE BTE DE BCT DU 14  RACCORDEE 
DIRECTEMENT SUR BOITE DE BCT 12

1 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN OUI
2 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN OUI

3 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN NON
PRECENCE PVC 40 PRIS DS LE BETON SOUS LA PLAQUE DE 
BCT

4 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN OUI
5 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN OUI

14 ALLEE MERLOT SAUSSAN OUI
7 ALLEE DU MERLOT SAUSSAN OUI

6B ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI
2 ALLLEE DES FONTAILELS SAUSSAN OUI PLAQUE A RESCELLER
4 ALLEE DES FONTAILLES SAUSSAN OUI PLAQUE A RESCELLER - FOND DE BOITE A REPRENDRE
9  RUE DU CLAIR SOLEIL SUSSARGUES OUI
35 GRAND RUE LOUIS BUIS SUSSARGUES OUI 2 EM BCT
33 GRAND RUE LOUIS BUIS SUSSARGUES OUI

26B RUE DES ARBOUSIERS SUSSARGUES OUI
26 RUE DES ARBOUSIERS SUSSARGUES OUI
17 RUE DE LE CROIX DE REBOUL SUSSARGUES OUI
20 CHEMIN DES PRES SUSSARGUES OUI
28 CHEMIN DES COURTINES SUSSARGUES OUI
35 GRAND RUE LOUIS BOUIS BCT 2 SUSSARGUES OUI
35 GRAND RUE LOUIS BOUIS BCT 1 SUSSARGUES OUI

26 b RUE DES ARBOUSIERS SUSSARGUES OUI
26 B RUE DES ARBOUSIERS SUSSARGUES OUI 2EME BCT
15 RUE SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
10 RUE SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
16 RUE SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
18 RUE SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
21 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
19 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
22 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
20 RUE SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
8 ALLEE DE LA GARRIGUE SUSSARGUES OUI
6 SUSSARGUES OUI
4 SUSSARGUES OUI
2 SUSSARGUES OUI

6 BIS SUSSARGUES OUI
23 RUE DES FONTAINES SUSSARGUES OUI
18 RUE DES FONTAINES SUSSARGUES OUI
15 RUE DES FONTAINES SUSSARGUES OUI
12 RUE DES FONTAINES SUSSARGUES OUI
11 RUE DES FONTAINES SUSSARGUES OUI
1 ALLEE DE LA GARRIGUE SUSSARGUES OUI
2 ALLEE DE LA GARRIGUE SUSSARGUES OUI
4 ALLEE DE LA GARRIGUE SUSSARGUES OUI
6 ALLEE DE LA GARRIGUE SUSSARGUES OUI
9 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
4 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
7 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
8 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
6 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI

6 BIS RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
14 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
12 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
11 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI
16 RUE DU GARIGLIANO SUSSARGUES OUI
8 RUE DU GARIGLIANO SUSSARGUES OUI
4 RUE DU GARIGLIANO SUSSARGUES OUI
4 RUE DU GARIGLIANO SUSSARGUES OUI

17 RUE DU GARIGLIANO SUSSARGUES OUI
5 RUE DU SOUS BOIS SUSSARGUES OUI

19 RUE DE FONTMAGNE SUSSARGUES OUI
12 RUE DE FONTMAGNE SUSSARGUES OUI
12 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
5 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
6 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
4 IMPASE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
3 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI

10 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
2 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI
1 IMPASSE DES CHENES VERTS SUSSARGUES OUI

RUE NEUVE VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
6 RTE DE COURNONTERRAL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
4 RTE DE COURNONTERRAL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
9 COUR MENDES France VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI



CONTROLES DE CONFORMITE DE BRANCHEMENTS EU REALISES EN 2020

N° ADRESSE D'INTERVENTION VILLE
CONFORMITE DU 
BRANCHEMENT

Commentaires
Travaux réalisés par Aqualter quand 

branchement non conforme

10 COUR MENDES France VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
14 RESIDENCE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
61 RESIDENCE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
61 RESIDENCE DE L ANNEL 1ER BCT VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
79 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
80 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
59 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
39 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
38 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
39 RESIDENCE DE L ANNEL VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

124 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
164 RUE NEUVE BCT SUR RUE DES FONTAINESVILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
140 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
147 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
160 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
164 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
180 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
183 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
183 BVD DES FONTAINES 1 ER BCT VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
184 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
46 BVD DES FONTAIENS VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
23 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

ESPACE JEUNE 2EME BCT BVD DES FONTAINESVILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
ESPACE JEUNE BVD DES FONATINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
BOULANGERIE BVD DES FONAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

24 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
34 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
74 RUE NEUVE VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
94 RUE NEUVE VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
74 BVD DES FONTAIENS VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
79 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
86 BVD DES FONTAINES 2 EME BCT VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
86 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
3 BVD DES FONTAINES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

116 RUE NEUVE BCT BVD DES FONATINESVILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
36 PLACE JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
30 PLACE JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
33 PLACE JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
32 PLACE JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
20 COUR DES MIRACLES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
22 COUR JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
24 COUR JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
26 COUR JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
24 COUR JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
25 COUR JEAN JAURES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
1 COUR MENDES FRANCE VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
2 COUR MENDES France VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
7 COUR MENDES France VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

167 CHEMIN DE LA MORT AUX ANES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
115 RUE DU SECHOIR VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI BCT EN PRIVE

LE PARC MONTEILLET LOT 11 VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
LE PARC MONTEILLET LOT 03 VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

25 RUE DES PALOURDES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
LE PARC MONTEILLET LOT 24 VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
AVENUE DES VARIOLITES VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

8 RUE DES COLIBRIS VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI MAISON DES ASSOCIATIONS - TAMPON DN 800
452 BVD CARRIERE POISSONIERE VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI

LOT 41 MAS DE CRESPY VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
28 AVENUE DES VARIOLITES MAS CRESPY VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI
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ANNEXE 8 : LES VERIFICATIONS POUR PFAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VERIFICATIONS POUR PFAC REALISEES EN 2020

N° DE RUE ADRESSE D'INTERVENTION VILLE SECTION PARCELLE N° PARCELLE PRESENCE DE LA MAISON PRESENCE DE LA BTE DE BRT BRT EN SERVICE

3 IMPASSE DES BERGES FABREGUES AS 174 OUI OUI OUI
1 RUE DU VERSANT SAINT BRES A 1181 OUI OUI OUI

18 RUE DE LA CAPELANE SAINT BRES AB 5 OUI OUI OUI
9  RUE DU CLAIR SOLEIL SUSSARGUES A 2877 OUI OUI OUI

20 BIS RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL AT 50 OUI OUI OUI
LES JARDINS D'HELIOS LOT 238 COURNONTERRAL BH 385 OUI OUI OUI
LES JARDINS D'HELIOS LOT 35 COURNONTERRAL BH 215 OUI OUI OUI
26 RUE DES DEVEZES LOT A COURNONTERRAL BM 204 OUI OUI OUI

CHEMIND E LA TUILERIE HAUTE LOT B COURNONTERRAL AO 187 OUI OUI OUI
LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL BH 408 OUI OUI OUI

7 COTE HERMITAGE LOT 19 FABREGUES AE 232 OUI OUI OUI
21 RUE DES OLIVIERS PIGNAN AM 320 OUI OUI OUI

862N RUE DES MASELIERS COURNONSEC D 956 OUI NON OUI
9 RUE DES ARBOUSIERS PIGNAN AL 40 OUI NON

31 RUE DU FOUR DE CAUX PIGNAN AL 334 OUI OUI OUI
167 CHEMIN DE LA MORT AUX ANES VILLENEUVE LES MAGUELONE AM 545-547 OUI OUI OUI
115 RUE DU SECHOIR VILLENEUVE LES MAGUELONE AK 125 OUI OUI OUI

LIEU DIT LES BARGOTTES PIGNAN AO 176 OUI NON NON
LIEU DIT LES BARGOTTES PIGNAN AO 154 OUI NON NON
LIEU DIT LES BARGOTTES PIGNAN AO 175 OUI NON NON

255 RUE DES CADES SAINT GENIES DES MOURGUES AN 775 OUI OUI OUI
LE PARC MONTEILLET LOT 11 VILLENEUVE LES MAGUELONE AB 737 OUI OUI OUI
LE PARC MONTEILLET LOT 03 VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI OUI OUI

761 AV DE MIREVAL VILLENEUVE LES MAGUELONE BH 4 OUI NON OUI
25 RUE DES PALOURDES VILLENEUVE LES MAGUELONE BH 220 OUI OUI OUI

13/15 RUE DES CONDAMINES PIGNAN AE 60 OUI OUI NON
LE PARC MONTEILLET LOT 24 VILLENEUVE LES MAGUELONE OUI OUI OUI

91 RUE MOZART COURNONTERRAL BH 503 OUI OUI OUI
21 AVENUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL AT 50 OUI OUI OUI
21 RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL AT 50 OUI OUI OUI
21 RUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL AT 50 OUI OUI OUI
3 IMPASSE DES BERGES FABREGUES AS 174 OUI OUI OUI

41 RUE DE L ABBAYE VILLENEUVE LES MAGUELONE AC 217 OUI OUI OUI
42 RUE DE MONTAUD MONTAUD ZC 402 OUI NON NON

397 CHEMIN DU PUITS SAINT DREZERY AI 266 OUI OUI OUI
25 RUE DES ASPRES MONTAUD ZC 315 OUI OUI OUI

CHEMIN DES GRIVES SAINT DREZERY AE 1072 OUI OUI OUI
24 RUE DU VALLON MONTAUD ZC 469 OUI OUI OUI

LES SERRES DU PRADAS SAINT DREZERY AC 402 OUI OUI OUI
LE PONCEAU LOT 1 BEAULIEU AK 525 OUI OUI OUI

CHEMIN DES ORMES BAILLARGUES AC 356 OUI OUI OUI
CHEMIND E LA TUILERIE HAUTE LOT B COURNONTERRAL AO 174 OUI OUI OUI

300 AVENUE DE LA BISTE BAILLARGUES AC 611 OUI OUI OUI
300 AVENUE DE LA BISTE BAILLARGUES AY 181 OUI OUI OUI
140 RUE CHARLES GIDE BAILLARGUES AY 133 OUI OUI OUI
10 RUE ASTRIDE MAILLOT BAILLARGUES AN 200 OUI NON OUI
31 RUE DES MAZETS DE l4aube BAILLARGUES AV 62 OUI OUI OUI

163 CHEMIN DU PETIT BOHNEUR BAILLARGUES AC 356 OUI OUI OUI
10 AVENUE DES VERGERS BAILLARGUES BB 164 OUI NON OUI

115 CHEMIN DES GENETS SAINT GENIES DES MOURGUES AN 848 OUI OUI OUI
197 RUE DU BASSIN SAINT GENIES DES MOURGUES AO 355 OUI OUI OUI

CROIX DE LA MISSION BEAULIEU AC 288 OUI NON OUI
2 RUE DE LA BAUMETTE BEAULIEU AI 75 OUI OUI OUI

22 RUE DES ASPRES MONTAUD ZC 154 OUI OUI OUI
LES PREMAGES RESTINCLIERES AH 262 OUI OUI OUI

LE PONCEAU LOT 13 BEAULIEU AK 537 OUI OUI OUI
42 RUE DES ASPRES BEAULIEU AK 535 OUI OUI OUI
44 RUE DES CHENES LE PONCEAU BEAULIEU AK 536 OUI OUI OUI

8 BIS RUE DES CHENES RESTINCLIERES AI 502 OUI OUI OUI
5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PIGNAN AM 127 OUI OUI OUI

ROUTE IMPERIALE BAILLARGUES AD 85 OUI OUI OUI
DOMAINE DE MASSANE BAILLARGUES BD 103 OUI OUI OUI

4 RUE GRAND CHAMPS COURNONSEC OUI OUI OUI
LA CHAUSSEE RESTINCLIERES AC 611 OUI OUI OUI

1 CHEMIN DU THYM RESTINCLIERES AB 443 OUI OUI OUI
11 IMPASSE DES PINS RESTINCLIERES OUI OUI OUI

IMPASSE DE L'ABRIVADO - LOT LES PREMAGES RESTINCLIERES AH 274 PARCELLE NON CONSTRUITE

1 RUE DE LA DESCENTE DES OLIVIERS RESTINCLIERES AB 566 OUI OUI OUI
120 IMPASSE DE L'HORTUS SAINT DREZERY AE 1207 OUI OUI OUI

ALLEE DE LA LIBERTE SAINT DREZERY AH 426 OUI OUI OUI
ALLEE DU PLATANE LE DOMAINE DU PARC SAINT DREZERY OUI OUI OUI

7 RUE DU CENTRE SAINT DREZERY AH 295 OUI OUI OUI
IMPASSE LOU MIRADOU SAINT DREZERY AE 480 OUI OUI OUI

17 RUE DE LE CROIX DE REBOUL SUSSARGUES A 2104 OUI OUI OUI
36 GRAND LOUIS SUSSARGUES A 170 OUI OUI OUI

151 RUE ERIK SATIE LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL BH 209 OUI OUI OUI
7 ROUTE DE LA TAILLADE COURNONTERRAL AK 13 OUI OUI OUI

20 AVENUE DE LA BILIERE COURNONTERRAL AT 51 OUI OUI OUI
LES JARDINS D'HELIOS COURNONTERRAL BH 334 OUI OUI OUI

34 RUE DES TEMPLES PIGNAN AC 20 OUI NON OUI
8 IMPASSE JEAN MERMOZ COURNONTERRAL AK 73 OUI OUI OUI

AVENUE DES VARIOLITES VILLENEUVE LES MAGUELONE BI 289 OUI OUI OUI
8 RUE DES COLIBRIS VILLENEUVE LES MAGUELONE AL 13-14-319 OUI OUI OUI

12 RUE DES CIGALES FABREGUES AK 193 OUI OUI OUI
452 BVD CARRIERE POISSONIERE VILLENEUVE LES MAGUELONE BH 377 OUI OUI OUI
21 RUE DES OLIVIERS PIGNAN AM 11 OUI OUI OUI
3 RUE DES MANDIERS LAVERUNE BS 183 OUI OUI OUI

RUE DE L'OLIVERAIE PIGNAN AM 16 NON TROUVE
28 CHEMIN DES COURTINES SUSSARGUES A 20199 OUI OUI OUI
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ANNEXE 9 : LES INTERVENTIONS DE MACONNERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MACONNERIES REALISEES EN 2020

COMMUNE Numéro RUE RESEAU / BRANCHEMENT INTERVENTION FAITE LE COMMENTAIRES SUR INTERVENTION

Baillargues 2 Impasse des Terrasses ensoleillés Branchement 27/02/2020 Scellement
Baillargues 835 Rue Paul Cézanne Branchement 27/02/2020 Mise à la côte de la boite de branchement
Baillargues 6 Impasse des Terrasses ensoleillés Branchement 01/04/2020 Mise en place plaque carré sur boite siphoïde
Baillargues 33 Rue des Colombiers Branchement 03/07/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Baillargues 20 Rue du Haut de Baillargues Branchement 05/11/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Beaulieu 31 Rue de Restinclières Branchement 02/01/2020 Mise à la côte de la boite de branchement
Beaulieu 20 Rue de la Méditerranée Branchement 18/09/2020 Mise à la côte boite de branchement
Beaulieu 2 Rue de la Baumette Branchement 27/10/2020 Scellement
Beaulieu Rue u Pic Saint Loup Branchement 04/11/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Beaulieu 20 Rue de la Méditerranée Réseau 10/11/2020 Mise à la côte tampon
Cournonsec 3 Rue des Barrys Réseau 10/11/2020 Renouvellement tampon
Cournonsec 39 Rue des Barrys Branchement 28/12/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Cournonterral 12 Chemin du four à Chaux Branchement 13/02/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Cournonterral 7 Bis Place Camille Salan Branchement 03/07/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Cournonterral 11 Chemin de Ramassol Branchement 09/09/2020 Mise à la côte boite de branchement
Cournonterral 28 Chemin d'Antonègre Branchement 18/09/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Cournonterral 12 Route de Fabrègues Branchement 14/10/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Cournonterral Rue des Devezes Réseau 29/10/2020 Renouvellement tampon
Cournonterral Chemin de Ramassol Réseau 06/11/2020 Reprise étanchéité intérieure du regard
Cournonterral 1 rue du Baou Branchement 16/11/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Fabrègues 7 Rue du Musée Branchement 23/01/2020 Scellement
Fabrègues 9 Chemin Vieux Branchement 03/03/2020 Mise à la côte de la boite de branchement
Fabrègues Rue de la Croix de la Mission Réseau 12/08/2020 Scellement
Fabrègues Chemin de la Carrieirasse Réseau 01/09/2020 Mise à la côte tampon
Fabrègues Rue de la Mante Réseau 03/09/2020 Mise à la côte tampon
Fabrègues Impasse du Ponant Branchement 25/09/2020 Mise à la côte boite de branchement
Fabrègues Chemin Vieux Branchement 06/11/2020 Condamnation de tuyau
Murviel les Montpellier D27 Réseau 08/10/2020 Réalignement du tampon
Murviel les Montpellier Le Clos des Pins Branchement 07/12/2020 Scellement
Pignan 370 Rue du Touat Réseau 12/08/2020 Renouvellement tampon
Pignan 12 ter Avenue Sainte Cécile Branchement 09/11/2020 Mise à la côte boite de branchement
Restinclières 11 Lotissement "Le domaine de la Cheneraie" Branchement 19/11/2020 Mise à la côte boite de branchement
Saint bres Rue René Mellin Réseau 01/07/2020 Mise à la côte tampon
Saint bres 15 Rue des Pommetiers Branchement 01/12/2020 Scellement
Saint Drezery 19 Grand Rue Branchement 23/11/2020 Mise à la côte boite de branchement
Saint Drezery 3 Rue de la Bouvine Branchement 24/11/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Drezery 295 Avenue de la Méditerranée Branchement 04/12/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Drezery 315 Avenue de la Méditerranée Branchement 04/12/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Genies 113 Avenue de Beaulieu Branchement 27/01/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Genies 225 Rue du bassin Branchement 02/11/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Georges d'Orques 2bis Rue de la calade Branchement 03/03/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Georges d'Orques 6 Rue de la calade Branchement 03/03/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saint Georges d'Orques 6 Rue de l'Aramon Branchement 20/08/2020 Mise en place plaque carré sur boite siphoïde
Saint Georges d'Orques 4 Avenue de Montpellier Branchement 20/08/2020 Scellement
Saint Georges d'Orques Rue d'Orques Branchement 14/10/2020 Scellement
Saint Georges d'Orques Rue du Plan du Four Branchement 03/12/2020 Scellement
Saussan 17 Allée des Turennes Branchement 12/03/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Saussan 2 Allée des Fontaillés Branchement 10/12/2020 Scellement
Saussan 4 Allée des Fontaillés Branchement 10/12/2020 Scellement
Saussan 6 Allée des Fontaillés Branchement 10/12/2020 Scellement
Villeneuve les Maguelone 8 Avenue de la Gare Branchement 09/09/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Villeneuve les Maguelone 263 Chemin de la Mort aux Anes Branchement 22/12/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
Villeneuve les Maguelone Boulevard des écoles Branchement 29/12/2020 Renouvellement de la plaque du branchement
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ANNEXE 10 : SURANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  
 RCS Le Mans 775 652 126 

MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros  RCS Le Mans 440 048 882                                                                                                                                                                                             
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9  Entreprises régies par le Code des Assurances 

 
 

ATTESTATION D'ASSURANCE 
 

 
 

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD   
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon  

72030 LE MANS Cedex 9  
 

Atteste que la société 
 

SAS CITEE     
13 Rue Henri Poincaré       

28000 CHARTRES 
 
 
        

est 145 460.974, garantissant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber du fait des activités 
suivantes :  
 
  
- Conception, construction, précédée ou n

 
- 
renouvellement et maintenance 

fabrication 
SAV. 
- Insta  
- 
activités ci-dessus. 
- Activité de holding (CITEE et GROUPE AQUALTER). 
   
 
Les montants de garanties et franchises  sont ceux indiqués sur le tableau, ci-joint.   
 
 
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 et ne peut engager 
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD en dehors des limites précisées par les clauses et 
conditions du contrat d'assurance auxquelles elle se réfère. 
 
 

Fait à Paris, le 20 janvier 2021 

 
 



  
 RCS Le Mans 775 652 126 

MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros  RCS Le Mans 440 048 882                                                                                                                                                                                             
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9  Entreprises régies par le Code des Assurances 

 

TABLEAU DES GARANTIES 
 
 
Police N° 145 460 974 
 
 

Garanties 
Montants garantis 

en euros 
Montants des 

franchises* en euros 
(1)

  
RESPONSABILITE CIVILE AVANT LIVRAISON* 
Montants exprimés par sinistre*  

  

Tous dommages confondus (2)(3) :  .......................................................  30 000 000 

Dont :   
Dommages corporels* et immatériels* consécutifs  à ceux-ci ...  
limités en cas de faute inexcusable pour l'ensemble des sinistres* 
d'une même année d'assurance à ............................................  

30 000 000 
 

6 000 000 

Néant

7 500 

 Dommages matériels* et immatériels* consécutifs à ceux-ci ....   4 000 000 5 000 

 Vol par préposé .........................................................................  100 000 300

 Dommages immatériels* non consécutifs*  ...............................  

 

 ............................................................................  

1 500 000 

 

1 500 000 

7 500 

3 000 

  
  

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON* OU ACHEVEMENT DES 
TRAVAUX 
Montants exprimés par sinistre* et pour l'ensemble des sinistres* d'une 
même année d'assurance  

  

Tous dommages confondus (3) :  ...........................................................  
Dont hors exportations aux USA et/ou Canada :  

20 000  000 Néant

 Dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci .......  

 Dommages subis par les biens confiés .....................................  

 Dommages immatériels non consécutifs ...................................  

 Frais de dépose et de repose ....................................................  

 Frais de retrait des produits livrés .............................................  

8 000 000 

compris ci-dessus 

2 500 000 

600 000 

600 000 

10 000

idem ci-dessus

7 500 

7 500 

7 500 

  
RECOURS ET DEFENSE PENALE 75 000 Néant

200 000 (5) Néant

 
(1) Si plusieurs franchises*  : 

celle ayant le montant le plus élevé. 
(2) Les dommages corporels* résultant de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur sont accordés sans limitation. 
(3) En cas de pluri-  
(4) Sont exclus les dommages du fait ou à 

enregistrement au titre des articles L512-1 à L517-  
(5) Par évènement et par  

 

GESTION DE CRISE / REHABILITATION DE   
 



MMA IARD mutuelle à cotisations fixes  RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros  RCS Le Mans 440 048 882 
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9  Entreprises régies par le Code des Assurances 

 

 

 
 
 

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 

72030 LE MANS Cedex 9 
 

Atteste que la société  
SAS CITEE 

13 Rue Henri Poincaré 
28000 CHARTRES 

 

Ainsi que SAS R et O DEPOLLUTION, SAS GROUPE AQUALTER, SAS AQUALTER, 
SAS CHARTRES METROPOLE EAU, SAS CHARTRES METROPOLE ASSAINIS, SAS 

MILLAU ASSAINISSEMENT, SAS AQUA CONSULTING 
 

145 460 974, garantissant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber du fait des activités 
suivantes : 

 

- 
USION DE TOUTE PRESTATION DE MAITRISE  

- 

onception, 

SAV. 
-  potable. 
- 
activités ci-dessus. 
- Activité de holding (CITEE et GROUPE AQUALTER). 

 

Les montants de garanties et franchises sont ceux indiqués sur le tableau, ci-joint. 
 
 

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 et ne peut engager 
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD en dehors des limites précisées par les clauses et 
conditions du contrat d'assurance auxquelles elle se réfère. 

 
Fait à Paris, le 20 janvier 2021 

 
ATTESTATION D'ASSURANCE 



MMA IARD mutuelle à cotisations fixes  RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros  RCS Le Mans 440 048 882 
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9  Entreprises régies par le Code des Assurances 

 

 

 

 
 

Police N° 145 460 974 
 
 

 
Garanties 

Montants garantis 
en euros 

Montants des 
franchises* en euros 

(1) 

RESPONSABILITE CIVILE AVANT LIVRAISON* 
 

  

Tous dommages confondus (2)(3) : ....................................................... 30 000 000 
 

Dont :   

 Dommages corporels* et immatériels* consécutifs à ceux-ci ... 30 000 000 Néant 
limités en cas de faute inexcusable pour l'ensemble des sinistres* 
d'une même année d'assurance à ............................................ 6 000 000 7 500 

 Dommages matériels* et immatériels* consécutifs à ceux-ci .... 4 000 000 7 500 

 Vol par préposé......................................................................... 100 000 300 

 Dommages immatériels* non consécutifs* ............................... 1 500 000 7 500 

  par   

 1 500 000 3 000 
   

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON* OU ACHEVEMENT DES 
TRAVAUX 
Montants exprimés par sinistre* et pour l'ensemble des sinistres* d'une 

 

  

Tous dommages confondus (3) : ........................................................... 
Dont hors exportations aux USA et/ou Canada : 

20 000 000 Néant 

 Dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci....... 8 000 000 10 000 

 Dommages subis par les biens confiés ..................................... compris ci-dessus idem ci-dessus 

 Dommages immatériels non consécutifs................................... 2 500 000 7 500 

 Frais de dépose et de repose.................................................... 600 000 7 500 

 Frais de retrait des produits livrés ............................................. 600 000 7 500 

RECOURS ET DEFENSE PENALE 75 000 Néant 

 

 

 
200 000 (5) Néant 

 

(1) Si plusieurs franchises*
celle ayant le montant le plus élevé. 

(2) Les dommages corporels* résultant de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur sont accordés sans limitation. 
(3) En cas de pluri-  déclarées. 
(4) 

enregistrement au titre des articles L512-1 à L517-7 du Code de  
(5) Par évènement et par année  

TABLEAU DES GARANTIES 


